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INTRODUCCION GENERAL

Hablar de un hospital es hablar de salud e higiene, tanto de las instalaciones como de las
personas que intervienen en el mismo, para que esto se lleve acabo necesita abastecerse con
cantidad suficiente y calidad adecuada del recurso agua; sin embargo, en la actualidad el
suministro de agua se ve afectado por continuas interrupciones del servicio y los hospitales
deben afrontar la falta del liquido, empleando reservas contenidas en tanques y‘cislernas que en
muchas ocasiones no cubren las necesidades del hospital; por lo que es necesario, que el
dimensionamiento de tales elementos se efecte con una dotacion acorde a las necesidades
presentes en nuestro pais y que puede ser empleada para el disefio de fuluras redes de

abastecimiento y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Todos sabemos que un centro hospitalario proporciona beneficios a la pobiacion, pero
también trae consigo inconvenientes en la evacuacion de desechos, pues éstos son factores de
riesgo que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas; razén por la que en el
estudio se da a conocer la importancia de una evacuacién segura del agua residual ya sea al

alcantarillado piblico o cuando son descargadas directamente a un cuerpo receptor.

Un disefio hidraulico que tome en cuenta los elementos de seguridad sanitaria de tuberias,
bombas, tanques, cisternas, valvulas, colectores, tanques de pre-tratamiento y otros, podria
poner a disposicion un mejor manejo de dichas aguas; esto aunado a un mantenimiento

preventivo de los sistemas de agua potable y aguas residuales seria la clave para éxito de la

infraestructura instalada.
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Después de mencionar los dos conceplos que enmarcan el contexto del trabajo de
graduacion, se presenta la estructura del trabajo, la cual ha sido dividida en dos partes, una que
contempla las generalidades, el diagndstico y el analisis de los hospitales en esludio y la ofra

conformada por la-guia y adicionalmente ello las conclusiones y recomendaciones.

La primera parte presenta: generalidades (antecedentes, objetivos, alcances, limitaciones,
metodologia ufilizada), puntos que definen la direccién del trabajo de graduacién; un marco
tedrico que ha sido extractado de diferentes autores tales como Metcalf & Eddy, Armando
Cubillos, Rodriguez Avial, Harold E. Babbit y ofros que han estudiado la problemética del agua
potable y agua residual, esto para una mejor comprension del contenido del trabajo. Ademas, en
esta parte se describen las condiciones actuales en las que operan los hospitales del Area
Metropolitana de San Salvador (AMSS), toméandose para el estudio los hospitales CLIMOSAL,
Pro-Familia, Nacional Zacamil y Nacional de Maternidad, que fuéron electos de acuerdo a un
analisis estadistico para obtener representatividad de acuerdo a sus diferentes tamafios Asi
mismo, se encuentra en el andlisis de resultados; métodos utilizados para determinar los

consumos, dotaciones, asi como también volimenes de agua potable y aguas residuales por

servicio dentro del hospital.

La segunda parte corresponde a la guia, instrumento que se elabord para que los
encargados de mantenimiento de los sistemas hidraulicos, puedan utilizar y proceder a efectuar
un mantenimiento preventivo de los sistemas, ademés en la misma se plantean soluciones a

problemas que frecuentemente se dan dentro de fas instalaciones.
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Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de todo el frabajo de
graduacion, que se han orientado para dirigirlas a diferentes sectores como instiluciones
relacionadas con el agua y los sistemas de distribucion de agua potable y drenaje de aguas
residuales (Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud y
Asistencia Sccial, Hospitales), asi como entidades encargadas de las normativas

correspondientes y generales.
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1 Introduccién

Este capitulo presenta aquellos elementos que molivaron a realizar el estudio, tales como:
[a falta de un estudio actualizado de la situacién del agua potable y aguas residuales dentro de
los hospitales; asi como de sus sistemas de distribucion y recoleccion respectivamente, la
necesidad de saber si el valor de dotacion de agua para hospitales era acorde a la necesidad
existente en dichos centros y ofras.

Asi también se dan a conocer las melas a las cuales se pretendia llegar como era el
determinar la situacion actual de los sistemas de agua potable y aguas residuales
intrahospitalarios, indices de consumos de agua y estimar volimenes de aguas 'residuales, para
asi tener elementos de juicio y dar recomendaciones acerca de la operacién y mantenimiento de
dichos sistemas.

Ademas contempla las limitantes que se considerd tener para la ejecucion del lrabajo y la

metodologia a seguir para la ejecucion del mismo.
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1.2 Antecedentes.
El Area Metropolitana de San Salvador (AMSS) continuamente se ve afectada por diversos

problemas, siendo uno de estos satisfacer la d!amanda de agua de toda la poblacion.

A través de los afios son muchos los esltudios que se han realizado acerca de
abastecimientos y demandas de agua potable en diversas comunidades y ciudades de nuestro
pais; pero, de éstos no ha habido un enfoque en el que se defermine la utiidad del agua en los

diferentes sectores y en especial al sector hospitalario.

En el afio de 1,976 se hizo un estudio acerca de la demanda de agua potable hospitalaria,
presentado por Toméas Alvarado Azendn, José ltalo (_Eiammattei y ofros; y fue coordinado por ef
Ingeniero Rall Rodriguez Rivera, quién actualmente es Gerente de Proyeclos y obras de la
Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). El estudio tenfa como objetivo

determinar valores de dotacion en lis/camaldia, estos fueron obtenidos a través del registro de

lecturas de contadores y en el caso de medidores dafiados, los valores fueron estimados por

ANDA, finalmente €] grupo hizo la aclaracién en sus conclusiones que el proceso arrojaba datos

paco confiables.

Por su parte ANDA, ha trabajado en ef andlisis de parametros de calidad del agua potable y
aguas de desecho para procesos de tratamiento. Desde 1,994 comenzo a elaborar una nueva
Norma Técnica para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado de aguas negras, que

vinieron a sustituir tas de 1,967, siendo revisadas y modificadas por CASALCO, ASIA, FIS y BID,
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logrando obtener ta Norma Técnica de 1,998; en la que se estipula, que la dotacion de agua en
hospitales es de 600 Its /cama / dia, pero hasta la fecha no existe un estudio actualizado acerca
de la demanda de agua hospitalaria en El Salvador, ni del uso de ésta dentro de sus

instalaciones (lavanderia, cirugia, calderas, cocina, etc.).

Es de hacer notar que en El Salvador, existe una cantidad considerable de hospitales que
no poseen lineamientos para darle un buen uso a los sistemas de abastecimiento de agua

potable y de como tratarlas para ser evacuadas al alcantarillado piiblico.

Existen organiiaciones como la GTZ (Cooperacién Técnica Republica Federal de
Alemania), BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Alianza para el progreso, asi como
también el gobierno de Estados Unidos, Japon, Francia y ofros, que a través de los afios han
venido ayudando a mejorar el servicio de atencion en salud, como es el caso de reparaciones,
ampliaciones, construccion de nuevas salas y nuevas unidades dentro de las instalaciones

hospitalarias, origindndose asi un nuevo problema, como es el manejo de desechos o residuos

propios de éstos centros.

El Ministerio de Salud Pdblica y Asistencia Social (MSPAS), ha realizado proyectos pilotos
en los 39 hospitales del AMSS, que generan el 60% de residuos hospitalarios peligrosos,
identificados por el programa ALA 91/33, el cual permiti6 realizar un estudio sobre los residuos

solidos hospitalarios para el AMSS y un anteproyecto de servicios de recoleccion y tratamiento.
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Sin embargo, aunque son muchos los estudios existentes acerca de los desechos hospitalarios,
no se presenta alin una alternativa para los vertidos liquidos.

La descarga de residuos solidos y liquidos provenientes de los centros de atencidn en
salud, son un problema latente en nuestro pais y en todo el mundo, por lo que organizaciones
como el Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) de la
OPS/OMS, la Agencia para la Proteccién Ambiental (EPA), y ofras, se encargan de estudiar la
problematica y tratan de dar soluciones, para reducir los riesgos de las personas que habitan a

los alrededores de dichos centros, los que laboran en el mismo, asi como los que hacen uso de

las instalaciones.
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1.3 Planteamiento del problema.

La insuficiencia y el mal uso del agué dentro de un centro hospitalario, puede crear u
ocasionar problemas de higiene y salubridad, que perjudique a las personas que requieren de
sus servicios y aquellas aledafias al lugar; por lo que es necesario que dichos centros cuenten
con la dotacidén de agua necesaria, para mantener en condiciones 6ptimas el equipo, maquinaria
y aparatos sanitarios; asi como también para sus diferentes actividades diarias como limpieza en

general, aseo personal de pacientes, lavanderia, preparacitn de alimentos, efc.

El consumo de agua de cada hospital, depende esencialmente de factores tales como
tamafio, especialidad, tipo, categoria, y otros; lo que ocasiona variaciones en el consumo de
agua y por ende en la cantidad de aguas residuales generadas. Dependiendo del uso que se le
dé al agua potable en cada sala o area del hospital, asi sera el tipo de agua residual generada,
ya sea agua residual comin o agua residual contaminada (bioldgica y quimicamente), puesto
que en estos centros se encuentran un gran nimero de pacientes cuyas enfermedades se deben
a la presencia de microorganismos patdgenos; ademas, se hace uso de sustancias quimicas,
solventes acidos y ofros contaminantes de menor importancia, que son descargados en Iés
alcantarillas publicas, contaminando los afluentes. Por lo tanto, se debe realizar un estudio
acerca de los diferentes usos del agua potable infrahospitalaria e identificar areas productoras de
aguas fesiduales contaminadas, con el fin de determinar cuales aguas se pueden descargar a

las tuberias de alcantarillado y las que se deben someter a tratamiento para luego ser

evacuadas.
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1.4 Objetivos.

1.4.1 Objetivos generales

Realizar un estudio del uso de! agua potable y su distribucion dentro de los centros
hospitalarios con el fin de determinar indices de consumo de agua y volimenes de

aguas residuales.

Elaborar una guia para la operacion y mantenimiento de los sistemas de agua potable y

aguas residuales intrahospitalarios.

1.4.2 Objetivos especificos

Obtener un Diagnéstico situacional del uso del agua potable en hospitales del AMSS
tomando un nimero de ellos como muestra, basandose en el nimero de camas que

éstos poseen.

Determinar el volumen total de agua potable que se consume dentro de los hospitales y
estimar los volimenes parciales mayoritarios empleados en los diferentes usos con el
fin de determinar los indices de consumo, los valores reales e ideales, para luego ser

comparados con el valor estipulado en la Norma Técnica de ANDA.

ldentificar las zonas producioras de aguas residuales contaminadas quimica y
bacteriologicamente, estimar su caudal y determinar los indices de éstas aguas

residuales.



x4

e eeeeeeed,
e i e tru.

R o

Recomendar tipos de sistemas de drenaje, de acuerdo a las caracteristicas comunes y
contaminadas de las aguas residuales y prefratamientos en aquellos casos que sea

necesario antes de descargarias al alcantarillado publico.

Recomendar lineamientos para la operacién y mantenimiento de los sistemas de agua

potable y aguas residuales intrahospitalarios.



1.5 Alcances y Delimitaciones.

1.5.1 Alcances

A fraves del estudio se pretende:

L 4

Establecer un valor de dotacién de agua en hospitales que se apegue a la realidad del
pais, valor que puede ser sugerido a ANDA para el disefio de futuras redes de

abastecimiento de agua, donde haya proyeccion o construccion de hospitales.

Cuantificar los volimenes de aguas residuales a partir de su relacion con los datos de

abastecimiento y consumo de agua.

Estimar los volimenes de aguas residuales comunes y aguas residuales contaminadas
parfiendo de las areas donde se generan, y en base a ello recomendar sistemas de

drenaje adecuados.

A través de la guia se lograra:

+ | =
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Que los hospitales tengan un mejor manejo del agua potable de acuerdo al uso dentro de

sus instalaciones.

Que el dimensionamiento de los tanques y/o cisternas de los hospitales sean acordes a

las cantidades de agua demandadas.

Que los encargados del mantenimiento de los sistemas de aguas cuenten con una guia

para realizar sus actividades.
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1.5.2 Delimitaciones

o El estudio de las demandas de aguas hospitalarias se realizara a través de macro -

mediciones, estimaciones de acuerdo al uso y facturaciones.

¢ Se cuantificara el volumen de aguas residuales e identificaran las zonas productoras de
contaminacion (biologica y quimica), llegando a estimar el caudal de aguas residuales
comunes y contaminadas, dnicamente a través de los datos y observaciones que se

obtengan en los hospitales.

» No se realizara una caracterizacion del agua potable ni de aguas residuales, dado que

no se propondran plantas de tratamiento.

» La investigacion se llevard a cabo tomando un nimero de los hospitales del Area

Metropolitana de San Salvador.
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1.6 Limitaciones.

El acceso a la informacidn requerida en hospitales, se vera limitada en cierta medida a
datos que los responsables de los mismos nos proporcionen, lo que en determinado
momento podria ocasionar un cambio en la seleccion del hospital, debido a que la

informacion que se obtenga no sea suficiente para cumplir con lo establecido en éste

anteproyecto.

Debido a que algunas partes del estudio, no competer a nuestro entorno académico,

tales como mecanica y quimica, no se profundizara en ellas.
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1.7 Justificaciones
La creciente demanda de agua en nuestro pais, afecta muchos sectores, siendo uno de
ellos el sector hospitalario, para el cual se estableci6 un valor de 600 Its/cama/dia, en la Norma
Técnica de ANDA de octubre de 1988, valor establecido en base a estudios realizados en ofros
paises, debido a que en el nuestro, el (inico estudio que se ha realizado referente a dicho valor,
fue efectuado en el afio de 1976, en el que se tuvieron limitaciones como el caso de medidores
dafiados, por lo que es necesario determinar un indice de consumo acorde a nuestras
necesidades. Ademas, es de considerar el hecho que desde ese afio a fa fecha, se han realizado
una serie de cambios que afectan el consumo de agusa, tales como: |
1. Latecnologia existente en los hospitales
2. Cambios en los sistemas de distribucion interna de agua potable
3. Incremento de la poblacitn que hace uso de la instalaciones
4. Clima

9. Y otros

El indice de consumo obtenido podrd ser comparado con la dotacion establecida en la
Norma Técnica de ANDA, a manera de saber si ésta dlfima es acorde a las necesidades de
nuestro pais, de no ser asi, el indice obtenido podria ser sugerido a dicha insfitucién para el
disefio de futuras redes, donde haya proyeccitn o construccion de hospitales. Para ello es

importante determinar los volimenes de agua requeridos, por los centros hospitatarios.
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Es muy importante la determinacién de los volimenes de agua feniendo en cuenta los
diversos usos que le dan a ésta en los hospitales, asi como su consumo especifico; ya que con
ello seria posible disefiar sistemas de abastecimiento intrahospitalario adecuados. Ademas, se

podria llevar a cabo un buen dimensionamiento de tanques y cisternas de almacenamiento de

agua para emergencias. La limpieza e inspeccitn de dichos sistemas es importante dentro de

éstas instituciones, ya que, podrian ser causa de contaminacion del agua si no recibe una

atencidn adecuada; por lo que es necesario investigar el ipo de mantenimiento que reciben.

Se ha venido estableciendo las razones por las que es importante realizar el estudio, siendo

ofro de ellos, la cantidad de agua residual generada dentro de éstos centros.

El Gnico hospital que cuenta con una planta de desinfeccion de aguas residuales es el
Hospital Nacional de Nifios Benjamin Bloom, el resto de hospitales de nuestro pais, no cuentan
con este tipo de plantas por lo que, vierten sus aguas al alcantarillado pfiblico sin dar un
tratamiento adecuado a las mismas, y no toman en cuenta que dichas aguas debido a su
procedencia, poseen un grado de contaminacion mucho mayor que el que pueden folerar los

cuerpos receptores sin que sean dafiados.

Es de hacer notar que en muchos paises en vias de desarrollo, incluyendo el nuestro no
existen normas que contemplen los vertidos hospitalarios como tales; siendo estos tratados
muchas veces como aguas residuales domésticas. Es por ello que se hace necesario realizar un

estudio dentro de los hospitales, para identificar aquellas zonas productoras de aguas
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contaminadas biolégica y quimicamente, con lo que se recomendarian sistemas de drenaje y

pre-tratamientos adecuados a la contaminacion presente en dichas aguas, disminuyendo asi en

cierto grado la contaminacion de los afiuentes.
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1.8 Metodologia de la investigacion a desarrollar
La metodologia seguida en el proceso investigativo consistid en seis etapas principales:
1. Recoleccion de informacion tedrica
2. Seleccion de la muestra
3. Instrumentos para la recoleccion de informacién de campo
4. Recoleccion de la informacién de campo
5. Procesamiento y analisis de la informacion de campo

6. Elaboracion de la guia

1. Recoleccion de la informacion tedrica
Esta etapa consisti6 en una investigacion acerca del tema a desarrollar, reforzando y
ampliando los conocimientos adquiridos, asl también se elaboré un marco tedrico para brindar el

conocimiento necesario para una mejor comprension del trabajo de graduacion,

Para ello se realizaron entrevistas a personas especializadas en los diferentes topicos que
abarca el tema; se llevo acabo una investigacion bibliografica en libros que exponen sobre el
tema de investigacion, tesis o trabajos de graduacion realizadas en las distintas universidades
del pais, que proporcionaran informacion clara y objetiva, revistas especializadas y publicaciones

cientificas elaboradas con Instituciones Nacionales e Internacionales. Ademas se buscéd

informacion en Internet.



P

v |

LS

18

2. Seleccion de la muestra
Para la seleccién de la muestra se obtuvo un listado de los hospitales que existen en el
AMSS, y se selecciond un nimero representativo de ellos seglin el niimero de camas que

poseen, la seleccion se llevo a cabo basandose en un analisis estadistico.

3. Instrumentos para la recoleccion de informacién de campo

Para la recoleccion de fa informacién de campo se elaboré una ficha, que contemplaba toda
la informacion requerida para la realizacién del estudio, una hoja para |a toma de lecturas de los
medidores; ambas disefiadas de manera tal que los datos se adquirieran en forma clara y
ordenada.

Ademas para obtener los volimenes de agua consumida en los hospitales se empled un

caudalimetro ultrasénico (marca ULTRAFLUX), proporcionado por ANDA.

4. Recoleccion de la informacién de campo
Para ello se elabord un programa en ef cual se tomd en cuenta las instituciones que se
visitarian, el tamafio de las mismas, el nimero de visitas que se realizarian, la frecuencia de las

mismas y la fecha en que se flevarian acabo.

5. Procesamiento y analisis de la informacién de campo
Los datos recopilades se sintetizaron en cuadros resumen de los cuales, se obtuvo la
informacién necesaria para llevar acabo el diagndstico situacional de! agua potable dentro de los

hospitales y Ia forma en que esta se distribuye dentro de los mismos. Asi también se emplearon
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mediciones para determinar los volimenes de agua residuales e identificar las zonas donde se

producen aguas contaminadas para llegar a estimar sus volimenes.

6. Elaboracion de la guia
En la guia se incluyd una serie de lineamientos para la operacion y mantenimiento de los
sistemas de agua potable y aguas residuales intrahospitalarios; asi como recomendaciones de

los sistemas de drenaje de aguas residuales.
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CAPITULO Il

MARCO TEORICO

2.1 Introduccion

Este capitulo contempla tépicos importantes en lo referente a agua potable y aguas
residuales, que es necesario conocer para mejor comprension de! trabajo. Respecto a agua
potable incluye aspectos basicos acerca del consumo y demanda de agua potable los cuales son
afectados por factores como el clima, tamafio de la edificacién efc., tipos de sistemas de
distribucion de agua ( directos, indirectos y combinados; asi como los elementos que los integran)
y parametros de calidad del agua que debe cumplir el suministro para que esta se considere
potable.

En lo referente a aguas residuales se toma en cuenta sus caracteristicas, los sistemas de
recoleccion y drenaje, asi como los problemas que pueden ocasionar a las tuberfas al evacuarlas
al alcantarillado piiblico; razén por la que también se incluyen tpicos acerca de pre-fratamientos
de las aguas residuales, las cuales son procesos de eliminacién de aquellos elementos que la
constituyen, pudiendo ocasionar problemas en fa operacion y mantenimiento de los sistemas de
recoleccion y drenaje.

Ademas se incluyd informacién de agua para calderas, sistemas de prevencion confra

incendios, asi como de otros topicos.

Todo lo anterior con la finalidad de contar con la informacién minima indispensable para

poder obtener los resultados deseados.
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2.2.1 Consumo de agua en hospitales.
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Antes de formular cualquier proyecto de suministro de agua es necesario determinar la

cantidad requerida, exigiendo obtener informacion bien detallada acerca del nimero de personas

que seran servidas; asi también fa estimacion del consumo de agua percapita; todo esto junto

con el andlisis de los factores que afectan el consumo.

El agua que se consume en edificios se mide basandose en alguna medida del tamafio y

servicio que prestan, utilizando para ello unidades diferentes. En el caso de hospitales se estima

por cama, ya que es la unidad més representativa para este tipo de centros, por tanto la dotacion

se mide en [t/cama/dia. Es preciso aclarar que esta (ltima dnicamente servira, para determinar si

la fuente disponible tiene capacidad suficiente y si los volimenes de los tanques de

almacenamiento(si los hay) son adecuados segun el sistema de distribucién adoptado.

En la tabla N° 2.1 se muestra una comparacion de dotaciones de agua para centros de

atencion hospitalaria, seqn diferentes textos.

Tabla N°2.1 Comparacion de consumos de agua para centros de atencion hospitalaria.

Ingenieria de Aguas

Reglamento Nac,

Norma Técnica

Manual de .
Residuales: " de Construcién del | para Abastecim.
Texto-Autor | Tratamiento, vertidoy | OISPOSIcion de aguas | ™0, o'y de AP.y
o residuales. s h
su reutilizacién. (6T2) Ingenieros del alcantarillado de
(Metcalf & Eddie) Perd. AN. { ANDA)
. . Caudal Wunidad/dia | Caudal funidadidia | Caudal [funidadidia | Caudal IWunidadrdia
dad . | .
Edficacion | Unl Intervalo | Valortipico [ Intervalo | Valor tipico Valor tipico Valor tipico
. Cama 490 -1000 550 250-600 500 600 600
Hospitales |5 teado | 20-%0 40
Hospital Cama 300 -570 450
Psiguiatrico Empleado | 20-50 40
. . . Hasta Hasta
Clinica médica | Consultorio 1,500 (% 1.500 500 500
Clinica Dental | Consultorio 1,000 1000
Edificio Piblico | Empleado 4060 (*) 50

(*) Para cada 100 camas.

(**) Para edificios con 600 personas,
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Factores que afectan el consumo de agua.

Como en el caso de cualquier sistema de abastecimiento de agua, el consumo de agua en
edificios hospitalarios, varia ampliamente de acuerdo a ciertos factores fundamentales, entre
ellos: tamario del edificio, costo, presidn del suministro, clima, |a fiabilidad y calidad del servicio
de las aguas, el grado de implantacién de contadores en la red de la edificacién, ef sistema de

distribucién adoptado y ofros; afectando en gran medida el consumo de agua.

Fluctuaciones en el consumo del agua.

Aunque es importante conocer los consumos medios, es igualmente importante disponer de
datos sobre fluctuaciones en el consumo, ya que, las demandas que se plantean para sistemas
hidraulicos varian no sélo de un afio a ofro y con las estaciones, sino también dia con dia y hora
con hora.

Las variaciones horarias de consumo de agua juegan, un papel importante en relacion con
los caudales de aguas residuales. Por tanto, es indispensable conservar la informacion completa
del volumen diario de agua suministrada y fas fluctuaciones durante el dia, ya que, son datos
basicos que se requieren para el pfanteamiento de mejoras en el servicio. Una vez obtenidos y
analizados indicaran el curso que siguen los consumos por persona y las demandas horarias
para las que debe hacerse futura prevision. A falta de estos datos sera necesario, hacer una
apreciacion del consumo méximo de agua durante un mes, una semana, un dia o una hora, lo

que en determinado momento podria causar considerables efectos sobre el consumo total.

En la tabla N° 2.2, se muestra una comparacion de factores de consumos maximos (diarios

y horarios) de agua, segiin la Norma Técnica de ANDA y algunos textos.
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Tabla Ne 2.2 Comparacion de factores de consumo maximo, segin diferentes textos.

Texto
(Autor)

Abastecimiento de aguay
remocién de Aguas

Ingenieria Ambiental
{J. Glynn Henry, Gary W.

Norma Técnica para
Abastecimiento de A.P.y

Residuales . " alcantarillado de A. N,
Consumo {Fair, Gordon, Maskew) Heinke) (') (ANDA )
Maxima diaria: (de1.2 a 2.0) {de1.2 a 2.0) (de1.2 a 2.0)
promedio diario 1.5 1.5 14
Maxima horaria: (de20 a 3.0) (de1.5 a 3.5) {de1.8 a 24)
promedio horario 25 25 21
W. Heinke.

{*) Fuente: adaptado de Viessman y Hammer (1993), par Gary

2.2.2 Demanda de agua en hospitales

Para el disefio de! sistema hidraulico en cualquier edificio, es de interés para el ingeniero la

determinacion de la "Demanda de agua”. Este valor es determinado con base al nimero de

artefactos sanitarios y gasto asignado a cada uno de ellos.

La demanda fotal de agua sobre el sistema de abastecimiento en un edificio es, la suma de

todas las demandas individuales para los diferentes usos (Limpieza de inodoros, lavado, cocina,

salas de cirugfa, etc.), en un periodo determinado. !

Variaciones en la demanda de agua.

La demanda de agua no es constante, varia dia a dia reflejandose de acuerdo al uso que se

le dé al agua en los diferentes dias de la semana. Las variaciones se dan ademas hora a hora

dependiendo de las actividades que se realicen durante las diferentes horas del dia, produciendo

ambas méximos o minimos. Dichas variaciones disminuyen a medida aumenta el periodo a lo

largo del cual medimos la demanda.

VUNDA OPAZO, Ingenieria Sanifariz Aplicada a Saneamiento y Salud Publica
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Para establecer bien la demanda de agua deben conocerse las variaciones de consumo,
disefiando con ello apropiadamente tuberias, depdsitos de abastecimiento y lineas de
distribucién. Debe haber ademas margenes adecuados por consumos sUbitos, fuertes e

imprevisibles, para combatir incendios. 2

Cargas por Demanda
La carga por demanda en un edificio, depende del nimero y clase de artefactos ylo

accesorios, asi como de la probabilidad de su operacion simultanea. Por conveniencia y variacion

de aplicacion, éstos se alimentan a distintos gastos (caudales).

En la practica europea, el gasto de los artefactos esta expresado en litros por minuto (It/min)
0 litros por segundo (It/seg). En los codigos Norteamericanos lo expresan en galones por minuto
(GPM) 6 en uﬁidades de gasto. Una unidad de gasto es el equivalente a un caudal de un pié

cabico por minuto (1 piemin), (0.42 It'seg) 6 (7.48 GPM).
En nuestro caso utilizaremos unidades de gasto por artefacto y/o accesorio, equivalente a
un caudal de un pié cabico por minuto (1 pie*/min), (28.3 It/min).

En la siguiente tabla se muestran algunos valores de demandas por artefactos sanitarios 6

actividades, seguin algunos textos

2ZFAIR, GORDON MASKEW, Abastecimiento de agua y remocion de aguas residuales.
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Tabla Ne 2.3 Valores tipicos para demandas de agua por Artefacto yfo actividad.

Texto ~ (Autor)
Uso-unidades

Artefacto - accesorio

Abastecimiento de Agua y
Remocion de A.R.
{Fair, Gordon, Maskew)

Reglamentc Nacional de
Construccion del Colegio de
Ingenieros del Pert.

Aparato de uso | Aparato de uso
privado publico

Aparato de uso | Aparato de uso
privado piblico

Pie¥min | Lt/min | Ple¥min | Lt/min

Pie¥min | It/min | Pie¥min | [¥min

Lavabo con llave (1) y {2)

1 283 2 96.5

1 28.3 2 56.6

Inodoro (2)

169.9 8 226.6

Inodaro con tangue lavador (1)

3 84.9 5 141.6

Inadoro con vélvula lavadora (1)

B
3 84.9 5 141.6
6 169.9 10 283.2

6 169.9 8 226.6

Mingitorio con tanque lavador (1) y (3) 3 84.96
Mingitorio con valvula lavadora {1)y(3) 5 141.6
Mingitorio de pedestal con valvula lav. 10 283.2

| Regadera con llave 2 56.6 4 113.3 2 56.6 4 113.3
Fregadero de cocina con dos llaves 2 56.6 4 113.3

Lavaderos (1 a 3) con llave 3 84.9 3 84.9

Llave par manguera 23 18.7 213 18.7

Lavadero de ropa 3 84.9 8 226.6
Bidet 1 28.3

Ducha 2 56.6 4 1133
Lavadero de cocina 3 84.9 4 113.3
Maquina lava platos 3 84.9 3 84.9
Usinario con tanque 3 84.9 3 84.9
Urinario (4) 5 141.6 5 141.8
Cuarto de bafio completo {4) 8 2268

Cuarlo de bafio complefo con tanque. 6 169.9

Medio bafio (4) ] 169.9

Medio bafto con tanque. 4 113.3

Bebedero simple 1 28.3
Bebedero milltiple 1M | 283
Lavatorio muitiple 2M 56.6

(") Debe asumirse este niimero de unidades de gasto por cada salida

(1) Paraalimentacion. (2) Paradescarga. {3 Mingitorios rectos o de muro.

(4) Con vélvula semiautomatica

Nota: De acuerdo al Reglamento Nacional de Construccion del Colegio de Ingenieros del Pen, los valores dados de consumo por
accesorio sirven para calcular tuberias de distribucién que conduzean agua fria solamente & e! de agua fria mas el agua a ser calentada.

Es poco probable que todos los accesorios del sistema de un edificio consuman aguaola

descarguen al mismo tiempo; ldgico es suponer que no todos los artefactos de una red trabajaran

en forma simultanea. Por eflo, a medida-aumenta el nimero de artefactos sanitarios, disminuye [a

posibifidad que funcionen todos simultaneamente.
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Por tanto, los valores obtenidos deben ser afectados por el llamado Factor de Uso 6
Coeficiente de simultaneidad, ambos expresados como un tanto por ciento del gasto. Un estudio
de probabilidad realizado por Hunter sobre las demandas de consumo, sugiere las refaciones
trazadas en la figura N° 2.1, En la préactica los valores mostrados se modifican de la siguiente

forma:

» Las demandas para fregaderos de servicio, se ignoran al calcular la demanda total de
accesorios.

e Las demandas de salidas para suministro, tales como llaves para mangueras y
acondicionadores de aire, a través de los cuales el agua fluye en forma mas o menos
continua por un lapso considerable se agregan af flujo probable, en lugar de a la
demanda de accesorios.

e Los accesorios abastecidos tanto con agua fria como caliente, ejercen demandas
reducidas sobre los ramales principales de agua caliente y agua fria (no sobre los
ramales de los accesorios). Se sugiere dar un margen de fres cuartos respecto a la

demanda mostrada en la tabla N° 2.3, para accesorios individuales.2

2FAIR, GORDON MASKEW, Abastecimiente de agua y remocién de aguas residuales..
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Figura Ne 2.1 Carga por demanda sobre tuberias de agua
Fuente: Abastecimiento de Agua y Remocion de Aguas Residuales { Falr, Gordon, Maskew )
Nota: La figura fue ampliada para mejor legibilidad,

Para una mejor utilizacion del método de probabilidades de Hunter, se detalla el siguiente
ejemplo:

Un hospital privado contiene los siguientes artefactos y/o accesorios sanitarios: 10 inodoros
con tanque lavador, 13 favabos, 7 duchas, 1 lavadero de cocina, 2 fregaderos, 1 lavabo

quirdrgico y 2 grifos.

Segun las consideraciones hechas por Hunter acerca de los valores: Las demandas para

fregaderos de servicio, se ignoraron al calcular la demanda total de accesorios y las demandas
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de llaves para mangueras (grifos), se agregaron al flujo probable en lugar de a la demanda de

accesorios; ya que, el agua fluye en forma mas o menos continua por un lapso considerable.

De la tabla N° 2.3, se toman fas unidades de gasto para aparatos de uso pablico (1 unidad

de gasto = 1 pie3/min), obtiéndose lo siguiente:

7 Duchas (4 unidades de gastociu). . . . . 28 its. / min,
10 Inodoros con tanque lavador { 5 unidades de gasto c/u ). : 50 its./ min,
13 Lavabos (2 unidades de gastociu) . . ) 26 lts./ min.
1 Lavaderd { 3 unidades de gastociu} . . . . 3 Its. / min,
107 its. / min.

Alintroducir el valor 107 lts. / min a !a figura N° 2.1, se obtuvo una demanda por accesorios
aproximadamente de : 46 galones/min. = 251 m3/dia
Paralos 2 grifos, con 2/3 unidades de gasto cfu = 4/3 Its. /min. = 1.92 m3/dia

L.a demanda total de agua sera de: 251 m3/dia + 1.92 m3/dia = 252.92 m3/ dia

Demanda por incendio

Ordinariamente el abasto de agua satisface todos los requisitos, pero, en el caso que no lo
haga debe obtener agua adicional; es por ello indispensable la existencia de suministros,

almacenamientos y bombas privadas para incendio, siendo éstos factores modificantes en el

consumo de agua.

La demanda de agua por incendio esta en funcién de la extension y las estimaciones de

flujo basadas sobre la naturaleza de las edificaciones, ajustandose al volumen, resistencia al
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fuego y contenido de los mismos. Esta demanda suele ser la necesidad que gobierna el
establecimiento del tamafio de las tuberias, la capacidad de bombeo y la capacidad de los

depdsitos de agua (tanques o cisternas).

Consumo coincidente: Es dificiimente concebible que se siga consumiendo agua al gasto

maximo, para los usos generales de la edificacion, mientras se estd desarrollando un serio

incendio.2

En el siguiente cuadro, se presentan las consideraciones que se hacen respecto a éste

punto de acuerdo a algunos textos.

Cuadro No.2.1 Consideraciones de consumo de agua al gasto méximo.

. N Segiin (Fair, Gordon, Maskew) Abastecimiento
La Norma Técnica de ANDA considera: de agua y remocion de Aguas Residuales.

Segun las probabilidades de ocurrencia y prioridad
en las demandas, un disefio econémico se alcanzard
comparando el volumen necesario para atender las

Acordemente el consumo total probablemente no
iguala a la suma de la demanda por incendio y el
consumo méaximo diario. En cambic la suma de Ia

variaciones de consumo con fa suma de los volimenes | demanda por incendio y el consumo méaximo diario
de incendios y reparaciones o cortes de energla, para [ (150% del gasto promedio) parece ser razonable en
luego optar por la condicién de mayor volumen. todas situaciones, excepto en las anormales. 2/

Demanda de agua caliente y capacidades de los calentadores.
Un objetivo en el disefio de las instalaciones de calentamiento de agua, es el de satisfacer
eficientemente la demanda méxima de agua caliente. 3
El equipo para agua caliente debe tener capacidad suficiente y proporcionar 600
litros/camaldia de agua a una temperatura de 38 °C para los. muebles sanitarios del hospital; 360

litros/camafdia de agua a una temperatura de 82°C para lavanderia 4

?FAIR, GORDON MASKEW, Abastecimiento de agua y remocion de aguas residuales.,
3 TOMA_S ALVARADO AZENON y alros, Demanda de egua en hospilales. Seminario de graduacin UES, 1976
* AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION. Manual de ingenlerfa de hospitales. Organizacién, administracién y mantenimiento
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La demanda de agua a diferentes temperaturas, es planteada para los equipos o accesorios
siguientes 3:

o El agua a temperaturas altas (82 °C): A maquinas lavadoras y accesorios para lavador
de losas.

o El agua a temperaturas medias (74 °C): A maquinas automaticas para el lavado de
platos y ropa. Debe calcularse a partir de los datos y recomendaciones contenidas en
fas hojas de especificaciones que pueden obtenerse del fabricante.

o Elagua a temperaturas bajas (60 °C), en edificios depende de:

a) La clasificacion de los ocupantes de! edificio o de la porcion abastecida.
b) Elnimero de personas alojadas.

c¢) Elnimeroy clase de accesorios de plomeria.

d) Cualguier equipo especial para los ocupantes.

e) Lahora del dia.

f) Laestacion del afio.

g) Lainstalacion de aditamentos de conservacion del agua.

La demanda nunca es absolutamente constante, todo el dia estd sujeta a limites de

variacion extremos.

En ia tabla N° 2.4, se muestra el consumo de agua caliente en hospitales, segin el Public

Health Service (USA)

3ITOMAS ALVARADO AZENON, JOSE ITALO GIAMMATTEI S. Y otros, Demanda de agua en hospitales. Seminario de graduacion UES, 1976
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Tabla No 2.4 Consumo de agua caliente en hospitales.

hrea Cantidad Temperatura
, Gallhoralcama | It/seg/cama °F °c
Clinica 6.5 0.007 110 43
Dietologla 4.0 0.004 160-180 71-82
Lavanderia 45 0.005 180 82

"~ Fuente: General Standards of construclion ang Equipment for Hospital and Medicat Faciities,
Public Health Service, U.S. Dep. Of Health,

Education and welfare (U.S.A. ).

2.3 Agua requerida en hospitales

28

El agua requerida en un hospital debe ser adecuada en cantidad y de buena calidad, ya que

laboratorio.

ello constituye un factor de primordial importancia en la correcta operacion del mismo; en estos
centros ef agua recibe diversos usos de acuerdo a los cuales seran los requerimientos de calidad.
Ser quimicamente aceptable, para obtener un rendimiento optimo del equipo y de muchas
pruebas de laboratorio; asi.también la cocina requiere de agua adecuada para poder preparar
higinicamente los alimentos. El agua debe poseer una calidad microbiolégica aceptable, para

que sea bebible, usarla en fratamientos médicos o quirirgicos y en los procedimientos de

Puesto que en los hospitales se requieren agua para diferentes usos es necesario conocer

empleada.

2.3.1 Agua potable

La Norma Salvadorefia Obligatoria da la siguiente definicion de agua potable:

un analisis completo del suministro de agua, para que dentro de las instalaciones del hospital, se

le pueda dar un tratamiento adecuado acorde a la calidad requerida y al lugar donde sea
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AGUA POTABLE: es el agua apta para consumo humano, la cual debe estar exenta de
organismos capaces de provocar enfermedades y de elementos o sustancias que puedan
producir efectos fisiolégicos perjudiciales cumpliendo con los requisitos de la Norma Salvadorefia

Obligatoria N.S.0. 13.07.01:97

Calidad del agua potable y sus caracteristicas
En nuestro pals, para que el agua pueda considerarse apta para consumo humano, es decir

potable, debe cumplir ciertos requisitos o normas en cuanto a las caracteristicas: fisicas,

quimicas y biologicas.

Caracteristicas Fisicas
Tienen significativa importancia en la aceptacion del agua por los consumidores sin
embargo es menor desde el punto de vista sanitario, ellas son: color, turbiedad, olor, sabor y

temperatura, No pueden ser medidas por métodos quimicos o biolégicos.

Estas caracteristicas pueden hacer que dismihuya el consumo de agua o que el consumidor
busque otra fuente de dudosa calidad, pues el grado de aceptacion que el agua posee se ve
afectado por el hecho que las caracteristicas fisicas son las mas perceptibles por fos sentidos,

por lo que el agua debe ser agradable a los sentidos para que las personas consuman Ia

cantidad de agua potable que el organismo requiere.
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Caracteristicas quimicas

La importancia de estas, radica en los efectos nocivos que pueden ocasionar a la salud
debido a toda clase de impurezas que haya adquirido el agua de una forma u ofra. Las
sustancias minerales contenidas en el agua deben tener limites tolerables para el consumo
humano, los cuales en su mayor parte han sido fijados por normas. Entre las caracteristicas
quimicas de mayor importancia tenemos; pH, alcalinidad, dureza, contenido de sustancias
quimicas y residuos de plaguicidas.

Las caracteristicas quimicas del agua potable afectan los procesos de tratamiento de la
misma cuando éstas requieren ser modificadas para ser empleadas en ofros usos. Por tanto los

componentes quimicos del agua poseen, menor importancia desde el punto de vista sanitario que

el industrial.

Caracteristicas bacteriolégicas

Las condiciones bacterioldgicas del agua poseen gran importancia desde el punto de vista
sanitario. Debe estar libre de organismos que se presentan en forma de bacterias, virus o
microorganismos patégenos que pueden ser causantes de enfermedades de origen hidrico,
tales como colera, disenteria, fiebre fifoidea y otras.

Otros organismos como las algas causan problemas que tienden a interferir en el
tratamiento de potabilizacion.

Los requisitos bacteriologicos para determinar la caiidad del agua se basan en la
determinacion del grupo coliforme, el cual representa la contaminacion fecal y por consiguiente la

mayor o menor posibilidad de que se encuentren microorganismos patégenos.
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El grupo coliforme ha sido seleccionado para determinar la calidad microbiologica del agua,

ya que estos son faciles de detectar al contrario de los microorganismos patégenos.

Debido a que en los hospitales un nimero considerable de pacientes adolecen
enfermedades relacionadas con la insalubridad del agua, comprobandose que existe una relacion
entre la calidad del agua y el papel que juega ésta en la transmisién de enfermedades se debe
dar una especial atencion a su calidad microbioldgica. Ademas, es de considerar el hecho que el
agua potable corre el peligro de contaminarse con aguas servidas, lo que la hace impropia e
insegura para consumo humano. Por tanto, es necesario tener el cuidado que los
microorganismos patbgenos y aguas servidas no lleguen al sistema de abastecimiento de agua;
asi tambien es imprescindible que el agua sea sometida a monitoreos es decir a examenes
regulares y frecuentes, por cuanto la contaminacién puede ser intermitente y no haber sido

detectada por el examen de una sola muestra. 5

Para garantizar un abastecimiento de agua adecuado y su calidad en los hospitales, El
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social debe verificar que se efectué una evaiuacion de

la fuente de suministro, asi como andlisis quimicos y biologicos del agua sean efectuados

regularmente.

En nuestro pais, los centros hospitalarios son abastecidos por medio de la Administracion
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA.), quien se encarga de: Dar tratamiento a las

aguas crudas para que sean potables y la distribucion de la misma; verificando que el equipo y la

5 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD {OMS}).Gula de calidad de agua polable.. Impreso en Espatta, Ginebra 1895. Volimenes 1y Ili.
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red de distribucion de agua estén en condiciones adecuadas para no contaminar el agua potable

en el proceso de distribucion, llegando a las acometidas de las personas que emplean sus

servicios, con los requisitos de calidad establecidos en la Norma Salvadorefia Obligatoria.

Tabla Ne 2.5 Parametros de calidad del agua potable

VALOR MAXIMO
CARACTERISTICA O PARAMETRO UNIDADES ADMISIBLE OBSERVACIONES
Coliformes totales UFC/ 100ml 0 Técn!ca dela memb_rapa fillrante
NMP / 100ml menor de 1.1 Técnica de tubos milltiples
Conteo de bacterias heterotréficas, | ;e 100 Técnica de la membrana fitrante
aerobias y mesofilas
QOrganismos patégenos Ausencia
Color verdadero mygfl {Pt-Co) 15
Conductividad pumhos/cm a25°C 1600 500 (VR)
Olor No. de umbral de olor |  No rechazable
PH 6.0-8.5 (VR)
Sdlidos totales disueltos mgil 600 300 (VR)
Temperatura oC No rechazable 18-30 (VR)
Turbidez UNT 5 1 (VR)
Sustancias quimicas
Antimonio mg/l 0.005
Arsénico® mg/l 0.01
Aluminio® mg/l 0.01
Alcalinidad total mg/l 250.00 30.00 (VR)
Bario* mg/l 0.20
Berilio mg/l
Cadmio* mg/| 0.003
Cloruro mg/l 250.00 25.00 (VR)
Cromo” mg/l 0.05
Cobre mgll 1.00 0.10 (VR)
Dureza total como (CaCQs) mg/l 400 100 (VR)
Fluoruros mg/| 1.50
Hierro moll 0.30 0.05 (VR)
Plata mafl 0.10
Plomo* mgll 0.01
Manganeso mgil 0.05 0.02 {VR)
Nitrato + nitrito {N)* mgl 10.0
Selenio* mg/l 0.0
Sodio mgll 150.00 25.00 (VR)
Sulfatos mgfl 25.00 250.00 (VR)
Zing* mg/l 5.00

Fuente: Norma Salvadorefia NSO 13.07.01:97

* Sustancias quimicas de allo fiesgo a1a salud humana,

VR : Valor recomendado
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La Norma Salvadorefia Obligatoria contempla una serie de parametros que el agua de uso
potable debe cumplir en cuanto a las caracteristicas fisicas quimicas y bacteriolégicas de los
cuales se presentan en la tabla N° 2.5 aquellos parametros considerados como los mas

importantes.

Asi también el sistema de distribucién de agua de los hospitales, tiene una importancia
crucial en el mantenimiento de una calidad adecuada de! agua entregada para consumo. Este
debe contar con una capacidad y otras caracteristicas de disefio adecuadas, no debiendo existir

oportunidades para su contaminacién, 6

2.3.2 Sistema de abastecimiento de agua potable

La funcion del sistema de distribucion de agua en edificios, es conducir el agua desde una
tuberia maestra o principal, o desde un sistema de abastecimiento interno, hasta el punto donde
el usuario pueda necesitaria. E| abastecimiento de agua y el desagiie se complementan, ya que

el agua es necesaria para el lavado de los aparatos sanitarios y trasportar [os desechos sélidos

por las tuberias.

Las instalaciones sanitarias interiores en un edificio especialmente las de un hospital,
requieren: un cuidadoso disefio a fin de que estas funcionen satisfactoriamente y sin ruido
excesivo bajo las condiciones normales de uso, se proteja la salud de las personas y la
propiedad, el servicio de agua sea adecuado eﬁ lo referente a calidad y cantidad. Su adecuacion

a los criterios de salud puede considerarse como un factor de probabilidad estadistica de que

genere impaclos adversos.

F, EUGENE MC JUNKIN. Agua y saled humana..
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Elementos del sistema de distribucién

La red de distribucion de agua potable de un edificio esta constituida por una serie de
elementos, entre los que podemos encontrar: Acometida, llave de paso general, tuberia de
alimentacion, tuberia de aduccion, distribuidor, columna ascendente, cinturén de piso, derivacion.

Tal como se muestra en la figura N0 2.2

o Acometida o toma domiciliaria; es la tuberia que lleva el agua desde el conducto publico
al contador o llave de paso general.

o Llave de paso general: controla |a llegada de agua al inmueble.

o Tuberia de alimentacion: es la que lleva el agua del aparato de medicion o del paso
general a un aparato de consumo.

o Tuberia de aduccion: Tuberia horizontal que parte del contador general y de la que
derivan las tomas parciales de alimentacion de los diferentes servicios.

» Distribuidor: es el dispositivo que centraliza en un solo elemento las llaves de paso.

«  Columna ascendente: conducto vertical que parte de un distribuidor o de un cinturén
principal de la cual se derivan los ramales de alimentacién de las diferentes plantas.

e Cinturdn de piso: Tuberfa horizontal establecida a nivel de) sun_alo o del techo que
alimenta todos los aparatos de dicho piso. Derivacion: Tuberia que parte de un cinturdn

de piso o de una columna ascendente o descendente, que lleva el agua a los aparatos

de consumo.
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Figura N° 2.2 Elementos de la red de distribucion de un edificio
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Tipos de sistemas de distribucion

Existen diversos factores que afectan el tipo de sistema de distribucién de agua empleado
en un edificio, por ejemplo: presion en la red piblica, gl tipo de edificio, cantidad y tipo de
aparatos sanitarios conectados al sistema, cantidad de agua requerida, efc.; en el caso de

hospitales un factor que posee gran relevancia es el hecho de que nunca debe faltar un

*

— suministro adecuado de agua tanto en calidad como en cantidad.

Entre los diferentes tipos de sistemas de distribucion de agua tenemos;
a) Sistemadirecto
b) Sistema indirecto

c) Sistema mixto o combinado

Sistema directo
Este sistema puede ser empleado cuando [a presion en |a red piblica es suficiente para
servir todos los puntos de consumo a cualquier hora del dia. El suministro debe ser permanente y

abastecer directamente toda la instalacién interna.

v |

Este tipo de sistema posee las siguientes ventajas:
o Existe menor peligro de contaminacién del abastecimiento interno de agua

» Son sistemas econdmicos

Los problemas que presenta este sistema son:

¢ No existe almacenamiento de agua en el caso de paralizacién del suministro de agua.

hE



« Abastecen por lo general solo edificios de baja altura

o Los didmefros de las tuberias deben ser bastante grandes cuando los edificios son
grandes.
« Existe la posibilidad de que las variaciones horarias puedan afectar el abastecimiento

en los puntos de consumo elevados.

Sistema indirecto

Puede ser empleado cuando la presidn en la red plblica no es suficiente para dar servicio a
los artefactos sanitarios de los niveles mas alfos. Por lo que es necesario que suministre agua a
cisternas o tanques elevados para que de estos se distribuya al sistema de distribucion interno
por bombeo ¢ por gravedad.

En este sistema se pueden presentar los siguientes casos:

Tanque elevado por alimentacién directa

Cisterna, equipo de bombeo y tanque elevado

Cisterna, equipo de bombeo de presion constante

Cisterna y equipo hidroneumatico

Las ventajas que posee este sistema son:

o Existe una reserva de agua en el caso de interrupcion del servicio publico de agua

potable.

o La presion es constante y razonable en cualquier punto de la red.

» Las presiones en las redes de agua caliente son mas constantes.
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Las desventajas de este son:
« Incrementa las posibilidades de contaminacion dei agua dentro del edificio.
e En Ia‘mayoria de los casos se requiere de equipo de bombeo.

» Posee mayor costo de construccién y mantenimiento.

Sistema mixto o combinado

Este sistema es una combinacién de los anteriores, cuando las presiones en la red plblica
lo permiten los niveles inferiores pueden ser alimentados en forma directa y los superiores en
forma indirecta, tal como se puede apreciar en la figura N° 2.3

Este tipo de sistema posee las siguientes ventajas:

» Requiere tanques de pequeiia capacidad

« Bombas de menor capacidad

» Se mantienen presiones adecuadas en todos [os puntos de consumo

El principal problema de éste sistema se presenta durante una interrupcion del servicio
pttblico ya que los tanques no poseen la capacidad adecuada para satisfacer la demanda.

Los sistemas deberén estar fabricados con materiales apropiados a la calidad del agua que
transportaran, libres de defectos de manufactura y estar disefiados e instalado para que sean

durables y no tengan la necesidad de reparaciones frecuentes o reemplazos mayores.
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Tangue elevado
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Sisterna directo “

Bomba de motor

Figura N° 2.3 Sistema de distribucion mixto o combinado

Aparatos sanitarios

Los aparatos sanifarios son todo receptaculo que recibe agua y descarga todo liquido o
desperdicio arrastrado por el agua en sistema de desagiie. Los aparatos sanitarios empleados
mas corrientemente en un hospital son: Inodoros, bafios de ducha, lavamanos y fregaderos.

Todos los aparatos deben ser con superficies lisas y no absorbentes, de modo que no
tengan superficies escondidas que puedan ensuciarse y no puedan ser limpiadas con facilidad.

Deberan estar instalados de tal modo que no presenten conexiones cruzadas y se evite el

efecto de sifonaje, que puedan contaminar el agua potable.
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Valvulas

En un hospital se emplean muy variados tipos y estilos de valvulas en el sistema de
abastecimiento y distribucion de agua, pero existen dos grandes clasificaciones las de compuerta
y las de globo o angulares; que se emplean para iniciar o detener el flujo de agua, obturar el paso
o regular el flujo, cambiar su direccién, permitir el flujo en una sola direccién o para aliviar o
regular la presion. El tipo de valvulas que se emplea en el sistema dependera entre otras cosas

de las condiciones de temperatura, presion y del uso que se le vaya a dar a la misma.

Tuberias

Las instalaciones de tuberias de los diferentes servicios de un hospital pueden ser de muy
variados materiales enfre las que encuentran tuberias de hierro fundido, hierro galvanizado,
acero, cobre, bronce, laton, asbesto cemento o PVC. Por lo que es muy importante conocer ias
especificaciones para cada uno de ellos. Debido a que en nuestro pais no se cuenta con

especificaciones propias se emplean las de la American Society for Testing Material (ASTM).

Tanques de almacenamiento

Estos son de mucha importancia en [a distribucion de agua potable de un hospital sobre
todo si éste es de muchos niveles, ya que la presion que proporciona ANDA no es adecuada para
elevar el agua a grandes alturas, es por ello que se hace necesario el empleo de tanques los
cuales pueden ser elevados, intermedios o inferiores (cisternas).

La capacidad del tanque o cisterna debera ser cuanto menos igual al consumo diario con un

minimo absoluto de 1000 It. Si se combinan los sistemas (cisterna, bombas de elevacion y tanque
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elevado) la capacidad de la cisterna no serd menor que las % partes del consumo diario y el

tanque elevado no menor de 1/3 de dicho consumo, cada uno de ellos con un minimo de 1000 It.

Los tanques de almacenamiento deben garantizar la potaﬁilidad del agua todo el iempo y
no permitir |a entrada de agua de inundacion o de materias extrafias. Por lo que se deben
proteger contra la contaminacion y tener ciertas precauciones tales como: Los tubos de derrame
y ventilacion de los tanques deberan estar provistos con rejillas durables de una malla apropiada,
ning(in tanque, ni orificios de fimpieza de los tanques debe estar directamente bajo cualquier
tuberia de aguas negras, deben ser de material resistente e impermeable y estar dotados de los

dispositivos necesarios para su correcta operacion, mantenimiento y limpieza.

2.3.3 Agua para calderas

En los hospitales se deben incluir programas de tratamientos quimicos para el agua de
alimentacién de calderas, ya que, el agua potable no es necesariamente satisfactoria para usarla
en ellas, pues en ef agua al calentarse, ocurren intensas reacciones que no se presentan a bajas
temperaturas. Es por ello que el agua para alimentacion de calderas requiere ser analizada por
un quimico competente, quien debera recomendar la clase de fratamiento necesario para que el
agua quede en condiciones aceptables, es decir, este libre de impurezas que puedan causar

incrustaciones, corrosion u otros efectos indeseables en las calderas o sus accesorios.

Los métodos basicos para el acondicionamiento de agua para calderas son:

« _Eltratamiento interno, que se efectla dentro de la caldera.
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« El tratamiento externo, en el cual su mayor parte se lleva a cabo fuera de la caldera, en

tanques de tratamiento o suavizadores.

Dependiendo de las caracteristicas fisicas y quimicas del agua, los tratamientos de
alimentacion de calderas pueden consistir en:

o Clarificacion del agua

e Suavizadores o resinas de intercambio idnico

e Reduccion de oxigeno

o AjustedepH

Al dar este tratamiento al agua péra calderas los sdlidos disueltos totales (SDT), la dureza,

la alcalinidad y la silice pueden llegar a valores como los mostrados en la tabla N° 2.6

Tabla No 2.6 Grado hasta el cual cada uno de los procesos de tratamiento externo de

ablandamiento de agua para calderas, reducen o eliminan impurezas.

Residuos mg/|

Proceso STD Dureza Alcalinidad Silice
Agua original 275 160 135 10
Comiente Dividida 170 Cero 20 10
Cal fria parcial 190 75 50 9
Cal caliente- sosa 145 17 40 1
Cal caliente- zeolita 155 Cero 30 1
Desmineralizacion 1-2 Cero 1-2 0.05

Fuente: Manual de! agua. Su naturaleza tralamiento y aplicaciones.
Frank N. Kemmer,

Entre las caracteristicas que se deben tomar en cuenta para poder decir que un agua es
apta para calderas tenemos:

o Ladureza, relacionada con [a posible formacion de incrustaciones.
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s Alcalinidad, indica las cantidades de sustancias quimicas de tratamiento.

+ Cloruros, controla la concentracion de sélidos.

o El pH, indica como esta el valor de alcalinidad; ligeramente alcalino, cercano a 9 o
poco superior de 9 es recomendable para evitar la corrosion, en sistema de calderas.

Es de considerar el hecho que éstos y ofros parametros pueden variar dependiendo de la

—— presion de vapor que se produzca en la caldera; por lo que en la Tabla Ne 2.7, se presentan
¢ algunos parametros a considerar.

Por ofro lado se debe tener el cuidado de separar completamente el sistema de agua de
calderas del sistema de agua potable, ya que las concentraciones de los compuestos requeridos
en estas aguas podrian contaminar los alimentos, o los articulos de esterilizacion.

Tabla Ne 2.7 Parametros recomendados de contenidos limites de: alcalinidad total, silice y
s6lidos disueltos totales del agua para calderas, de acuerdo a la presién de vapor.

Presi6n Alcalinidad total Silice Solidos disueltos
v 0(PSl) {PPM CaCQs) (PPM Si02) | totales (PPM CaCOs)
- 0-300 700 150 3,500
_— J01-450 600 80 3,000
451-600 500 40 2,500
o 501750 200 30 2,000
751-900 300 20 1,500

Fuente: Agua su refacién con 1a energia y Medio Ambiente
Facultad de Ingenieria UNAM. CONAE / FONAE

Tipos de calderas

Las calderas son una especie de generador que transfieren el calor producido por un

combustible (o una resistencia eléctrica) al agua de |a instalacion.

~ »
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Actualmente existen dos tipos generales de calderas: uno es la caldera de tubos de humo
en ¢l cual los gases calientes pasan dentro de los tubos rodeados de agua. £l ofro tipo es el de
tubos de agua en cual los gases provenientes dela combustién circulan alrededor de tubos llenos

de agua.

Las calderas de tubos de humo tienen una capacidad fija, alojan un mayor volumen de agua
que las de tubos de agua, tienen mayor capacidad de almacenar calor y se sirve en plantas de
tipo menos complicado, los costos iniciales son bajos. En la figura N° 2.4, se muestra la forma en

que circula el agua en este tipo de calderas.

Tuberfa de salida de vapor

Nive! del agua

Tuveria de entrada de agua
de alimentacion

Lodos Purga

Figura Ne 2.4 Circulacién del agua en una caldera de tubos de humo

Las calderas de tubos de agua presentan flexibilidad en cuanto a capacidad, se pueden
limpiar faciimente tanto dentro del lado del agua asi como del lado de combustion. Se puede
operar con cierta sobrecarga y con mucha mayor eficiencia que fa de tubos de humo, poseen un

costo inicial e instalacion elevados. 4

4+ AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION. Manual de ingenlerla de hospitales. Organizacién, administracion y mantenimiento.
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/ a figura N 2.5, se.muestra la forma en que circula el agua en una caldera de tubos de

e
4a de dos tambores. ’

.

- Tamborde acer

5]
© T o O
T Gases Caja de T
1  galientes , 1 Ruego :
@ 9 c ©
o o l o o 1. Tuberia

Bscendents
2. Tubeda
d
Tambor de lodo esendente

Figura No 2.5 Circulacién en una caldera de dos tambores

Al fgual que el agua para calderas, fa destinada a desmineralizacion, destilacion o
esterilizacion, requiere programas habitﬁales de tratamientg:.,l_.a de mayor pureza se obtiene
mediante la desfilacion, pues ademés de quitarle sqstanﬁias quimicas inorganicas, una

; .
destilacion adecuada también la deja libre de toda materia orgénica. No se recomienda e
empleo de filtros de carbon activado o de zeolitas pues en el sistema se podrian introducir

gérmenes y otros contaminantes organicos. Ei agua esterilizada se produce procesandola en

autoclaves.

2.3.4 Sistema de agua caliente
Una de las instalaciones mas importantes dentro de los servicios de un hospital, es la de
agua caliente. Dicha instalacién debe disefiarse para proporcionar el volumen necesario y a la

temperatura requerida para cada servicio.



El tanque de almacenamiento de agua caliente debera tener una capacidad igual al 80% de

la capacidad del calentador, ademas estos tanques deben estar equipados con sistemas que

controlen la temperatura del agua.

El sistema de distribucién de agua caliente consiste en una tuberia que lleva agua caliente
desde fa unidad de almacenamiento hasta los aparatos sanitarios. La tuberia debe estar

instalada de tal forma que haya circulacion continua de agua.

Existen tres lipos de instalaciones que se usan cominmente, estas son:
o Sistema de alimentacién ascendente y retorno por gravedad
» Sistema de alimentacién superior y retorno por gravedad

e Sistema de circuito de bombeo

Todos los aparatos sanitarios deben poseer una valvula en cada linea de alimentacion, de
manera que se pueda cerrar el agua fria o caliente sin interrumpir el flujo de ofras partes del

edificio.

Algunos sistemas de agua caliente poseen una tuberia de retorno, como el mostrado en la
figura 2.6. El agua sube por la tuberia de alimentacion y baja por la de retorno para ser
recalentada, evitando de este medo el desperdicio de agua.

Las tuberias de recirculacion de agua caliente se deben conectar al tanque de

almacenamiento de agua caliente y llevarse hasta un punto colocado directamente abajo del
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aparato o mueble mas alto, al final de cada ramal. Si el edificio tiene mas de fres pisos, cada
ramal ascendente debe tener su respectivo retorno de agua caliente que desemboque en el
tanque a través de la homba de recirculacion.

Los diametros dé las tuberias deben ser tal como lo exija el reglamento de plomeria vigente

o utilizado en el pas.

SALIDA .\

-
\ FLUJO

—
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Fig. 2.6 Conexion de la tuberia de circulacién de retorno a la unidad de almacenamiento

2.3.5 Contadores o medidores de agua

La institucién que suministra el agua (ANDA) debe disponer de los medios adecuados para
medir ef agua al ser enfregada a los abonados.

Para medir la cantidad de agua suministrada en un edificio se emplean generalmente,
contadores. Los aparatos de medicién o contadores empleados para el servicio de consumidores

pueden ser de dos tipos: contadores de velocidad y contadores de volumen.
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Contadores de velocidad

Indican la cantidad de agua que los atraviesa en funcién de la velocidad que esta lleva.
Estos pueden ser de turbina o de molinete.

En los primeros, el agua entra y choca con las paletas de una turbina que gira tanto mas
rapido cuando mayor es la velocidad del agua. Los segundos tienen un molinete con eje en fa
direccion del agua y provistos de paleta helicoidales. Al chocar el agua en las paletas hace que

el molinete gire con una velocidad que depende de la de! agua.

Contadores de volumen

Miden directamente el volumen del agua que los atraviesa, pues este pasa llenando una
capacidad determinada que inmediatamente se vacia, y en cada operacion de vaciado y llenado
produce el movimiento de un elemento que a su vez mueve el aparato registrador. Para cada tipo
y diametro, hay un campo de medida definido por dos valores superior e inferior del gasto. Entre

estos valores debe quedar siempre comprendido el posible gasto de las tuberias a que se aplica.”

2.4 Aguas residuales hospitalarias

2.4.1 Generalidades

Existe una diversidad de autores que definen y clasifican las aguas residuales como
domésticas, comerciales e indusfriales, pero en ellas no existe una en la cual se incluya las
aguas residuales hospitalarias, ya que, dicha clasificacion esta referenciada en forma general al

tipo de establecimiento y no a la generacion de residuos (por ejemplo, una industria textilera y

7MARIANO RODRIGUEZ AVIAL. Instalaciones Sanitarias en edificios. Quinta edicitn.



49

una lactea, producen desechos diferentes, aunque se encuentren dentro de una misma
clasificacion); por tanto, las aguas residuales hospitalarias pueden quedar comprendidas como
aguas residuales domésticas, debido a que la mayoria de actividades que se realizan dentro de
una instalacion hospitalaria, son similares a fas domésticas (cocina, lavanderia, limpieza, riego de

areas verdes etc.), y solo algunas actividades especificas diluyen quimicos y muestras biolégicas.

En cuanto a una definicién de aguas residuales hospitalarias, se puede decir que son las
aguas de abastecimiento después de haber sido impurificadas y/o contaminadas con desechos
patologicos(como exudados o sangre), residuos radiactivos y de laboratorios en general.

Los residuos liquidos son un problema trascendental en hospitales, ya que, son capaces de
contener diferentes tipos de contaminantes procedentes de sus instalaciones sanitarias como:
lavabos, fregaderos, regaderas, mingitorios, cocina, instrumental médico, lavado de materiafes y
equipo de diagndstico, lavado de esterilizadores, lavado-de mesas de autopsia, efc.

En éstos centros, los incdoros, reciben en gran medida deyecciones de personas sanas y
enfermas tales como: vémitos, salivas, orina y excretas, que son residuos organicos e
inorganicos que el cuerpo ya no necesita y resultan téxicos para éste.? Constituyendo un medio
de dispersion de patégenos, si no reciben un tratamiento previo antes de su descarga al
alcantarillado pablico.

Los microorganismos se encuentran en las aguas residuales en forma de virus y bacterias,

pero tambien estan en forma de parésitos como huevos de helmintos y ofros protozoos. Las

2QFICIALIA MAYOR. SECRETARIA DE SALUD, MEXICO. Manual de Normas Para el Tratamiento de Aguas Residuales en la Unidades Médicas
de la Secretaria de Salud
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condiciones para su vida en las aguas negras suelen ser anormales y en general, su existencia

en ella es de corta duracién, pero lo suficiente para la transmisién de enfermedades.

24.2 Caracteristicas de las aguas residuales

Las aguas residuales se caracterizan por su composicion fisica, quimica y biologica. Dentro

de las de mayor importancia se encuentran:

Caracteristicas fisicas

Contenido total de sélidos
Olor

Temperatura

Densidad

Color

Turbiedad

Caracteristicas quimicas

Constituyentes quimicos organicos: grasas y aceites, fenoles, carbohidratos

Medida del contenido organico: Demanda Bioquimica de Oxigeno(DBO), Demanda
Quimica de Oxigeno(DQO), Carbono Organico Total(COT), Demanda Tetrica de
Oxigeno(DTO).

Constituyentes quimicos inorganicos: pH, cloruros, alcalinidad, nitrdgeno, fosforo,

azufre, metales pesados.

Gases: metano, sulfuro de hidrégeno, y el anhidrido carbdnico.
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2.4.3 Limites maximos permisibles de contaminantes en aguas residuales para ser

vertidos al alcantarillado piblico de acuerdo a algunos paises.

Tabla No 2.8 Comparacion de limites maximos permisibles

Pafs (Norma) Costa Rica México El Salvador
Parametro — | (Ministerio de Salud) | (Oficial Mgjicana) {Decreto 50)
DBO sz mg/l 300
DQO  mgfl 1000
Sélidos suspendidos mgft 500
Sélidos disueltos mgil 1500
Solidos sedimentables mlfi 1 10
Grasas / aceiles mgfl 100 100 20
PH 6-9 6-9
Temperalura <C <=4( 40
Mercurio mg/l 0. 0.02
Arsénico mg/l 0.5 1 0.05
Cadmio mg/l § 1
Cloro residual mgil 1
Cromo mg/l 25 0.05
Cianuro mgil 2 2 0.10
Cobre mg/l 2 10 0.20
Plomo mgll 0.5 2
Fenoles mg/l 5 10 0.005
Niquel mgfl 2 8 0.8
Cinc mg/l i0 12 5
Plata mg/| 3 2.0
Selenio mg/l 0.2
Boro mg/l 3
Sulfatos mgfl 500
Fluoruros mgfl 10 6
Cloruros mgil 500
Sustancias activas al azul de melileno
mgll 10 60
Conductividad eléctrica (puQfcm) 8000
Aluminio mg/l 20
Agentes bactericidas, funguicidas mg/l 0.10-10
Materiales radiactivos 3 — 1000 pedl

Como se puede observar en la tabla anterior, Costa Rica y México realiza una serie de

pruebas que en nuestro pais no se toma en cuenta segan las normas vigentes.

51
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2.4.4 Contaminantes de importancia en el tratamiento dei agua residual

Slidos en suspensidn: puede dar lugar al desarrollo de depdsitos de fango.

Materia organica biodegradable: en ocasiones se mide en funcién de la DBO y DQO,
esta compuesta por proteinas, carbohidratos y grasas.

Patogenos: pueden transmitir enfermedades contagiosas por medio de los organismos
presentes en el agua.

Nutrientes: el nitrégeno, carbono y fosforo son nutrientes que pueden favorecer al
crecimiento de una vida acuética no deseada.

Contaminantes prioritarios: son compuestos orgénicos e inorganicos determinados en
base a su carcinogenicidad, mutagenicidad o toxicidad aguda sospechada; algunos de
ellos corresponden a compuestos organicos volatiles. Se encuentran presentes en las
aguas residuales domésticas, industriales y comerciales.

Materia organica refractaria: ésta tiende a resistir los rﬁétodos convencionales de
tratamiento, como fenoles, pesticidas y agentes tensoactivos.

Metales pesados: son frecuentemente afiadidos al agua residual en e! transcurso de
ciertas actividades comerciales e industriales.

Sélidos inorganicos disueltos,

De acuerdo al manual de Normas para el tratamiento de agua residual en las unidades

medicas, la clasificacion de contaminantes en estas unidades se puede realizar de fa forma

siguiente:
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1. Contaminantes infecciosos: provenientes de fluidos corporales, capaces de causar .
enfermedades severas en individuos muy susceptibles (orina sangre, heces fecales,
cultivos de microorganismos, efc.)

2. Contaminantes quimicos toxicos: Son aquellos empleaos yfo producidos en los
laboratorios de diagndstico que pueden causar envenenamientos (cloro, reveladores y
fijiadores de fotografias, alcoholes, etc.)

3. Contaminantes generales: aquellos procedentes de diversas actividades, que
generaimente no fienen propiedades infectocontagiosas, ni toxicas (jabones, papel,

alimentos, grasas y aceites.)

245 Reduccién de los caudales de aguas residuales
La reduccion de los caudales de aguas residuales depende de la disminucion en el
consumo interno del agua (del establecimiento o institucion), los habitos y de las condiciones de

vida, al mejorar éstos la cantidad de aguas residuales también aumenta.

El usar aparatos o dispositivos de bajo consumo, limitar la instalacién de lavavaijillas o
aquellos aparatos que consumen agua, pueden ser formas de reducir el consumo de agua y por

ende la cantidad de aguas residuales. En el cuadro N 2.2, se presentan los dispositivos a utilizar

para reducir el consumo de agua.

® METCALF & EDDY. Ingenierla de aguas residuales, tralamiento, vertido ¥ su reutifizacion. Editorial Mc Graw Hill. Temo |

‘%.
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Cuadro No 2.2 Aparatos y sistemas de reduccion de caudales

Aparato / Dispositivo

Descripcion yfo aplicacién

Difusor de grifo

Afade aire y concentra e} caudal, lo cual reduce la cantidad de
agua usada en el lavado

Ducha con limitador de caudal

Restringe y concentra el paso del agua

Retretes de caudal reducido

Reducen Ia cantidad de agua en cada descarga

Vdlvula reductora de presidn

Mantiene la presitn del agua por debajo de [a red de distribucién

Retretes con sistemas de retencion

Una divisién de la cistema que reduce el volumen de agua de
cada descarga

Detector de fugas en los retretes

Pastillas que se disuelven en las cisternas y colorean el agua. se
emplean como trazadores

Lavavajillas de consumo eficiente

Reducen la cantidad de agua empleada

Lavadora de consumo eficiente

Reducen la cantidad de agua empleada

Fuente: Ingenieria de Aguas Residuales. Metcalf & Eddy.JTomo |

2.4.6 Métodos de medicion de gastos en descargas y corrientes de aguas residuales
Es muy importante la determinacion de los volimenes y/o caudales de aguas residuales a
eliminar en los centros hospitalarios, siendo ademas fundamental a la hora de proyectar futuras

instalaciones para su recoleccion, tratamiento y evacuacion. £s por ello, que a continuacién se

presentan algunos métodos para su determinacion:

Medicion directa en la descarga

» Pensando en el volumen descargado, lo que implica el conocimiento del peso

especifico y/o densidad de! liquido.

o Medicion volumétrica de la descarga en funcion del tiempo.

» Mediante el empleo de vertederos

»  Otros como: tubos Venturi, canales Parshal, Palmer-Bowls y boquillas.
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Medicién en corrientes
Medicion en“Ias corrientes, utilizando el método de seccion / velocidad, donde se obtiene la
velocidad mediante flotadores, colorantes, trazadores radiactivos, o medidores de velocidad; la

seccion transversal se defermina a través de la ecuacion de continuidad:

Q=V*4
Donde: Q: Gasto o caudal en m?/seg.
V: Velocidad del agua m/seg.

A seccién o area transversal m?

Métodos mateméticos
 Cuando se conoce Gnicamente la distancia de un chorro que choca con una superficie
plana horizontal y la altura.

» Cuando se conoce la pendiente y el didmetro de la tuberia, segin la ecuacién de

Manning.

Caudales de aguas residuales a partir de los datos de abastecimiento de agua

Debido a la relacién existente entre el agua utilizada y él agua residual, es preciso hacer una
estimacion de la proporcion del agua abastecida que llega a las alcantarillas; una parte no llega a
la red de alcantarillado por: irrigacién de espacios verdes, pérdidas, fugas, mantenimiento de

estructuras y otras. Por [o que se considera que el 80% del consumo de agua por habitante, se

convierte en agua residual,
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2.4.7 Drenaje de aguas residuales

La disposicion de las aguas residuales es un punto de mucha importancia; ya que fa
recoleccién y evacuacion se hace a través de un sistema de alcantarillado o desagie, el cual
debe ser disefiado y construido cuidadosamente para evitar fugas, especialmente en hospitales,
donde los organismos patogenos deben ser evacuados en forma segura.

El sistema consiste en un conjunto de dispositivos (red de tuberias, aparatos sanitarios,
sifones, tuberia de ventilacion, colectores de desagie, conexiones a la red piblica etc.) que

tienen por objeto evacuar las aguas servidas y desechos organicos hasta la red de alcantariflado

publico.

El sistema de ventilacion es importante, pues, es el encargado de evitar olores
desagradables en los locales, a través de |a circulacién de! aire dentro, o hacia fuera de los tubos

de desagiie, o por medio de cualquier tubo que proporcione una circulacion de aire dentro del

sistema de desagiie. 10

El material més utilizado en las tuberias de desagiie y ventitacion son: hierro colado, acero
galvanizado, cobre, asbesto cemento, Cloruro de Polivinilo(P.V.C.) y de fibra sintética.
Los desaglies para sustancias 4cidas se construyen con tuberias de vidrio de durirdn, por su

resistencia a la abrasion, corrosion, peso ligero y tran§parencia; este tipo de tuberia es muy

usada en laboratorios, 5

W WILLIAM ADOLFO COREA LOPEZ, y ctros Gula de operaciones, costo y mantenimiento en el diseflo de instalagiones hidraulicas en El
Salvador. Trabajo de graduacion UES, 1993

$  AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION. Manual de ingenieria de hospitales. Organizacién, administracion y mantenimiento.
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Todos los materiales deben ajustarse a los reglamentos, y alin sobrepasar sus requisitos
tanto en calidad como en peso. El reglamento nacional de plomeria es reconocido por muchos de
los estados de la unién americana, el cual establece lineamientos para la instalacion de los
sistemas. En el cuadro Ne 2.3, se muestra el nimero minimo de piezas sanitarias en hospitales,

segun el cédigo de plomeria de los Estados Unidos.

Cuadro N° 2.3 Nimero de piezas sanitarias por persona en hospitales.

Artefacto Inodoro Orinales Lavamanos Bailera o ducha
Lugar de uso Unidad / persona Unidad / varones | Unidad / persona | Unidad / persona
Para los empleados 115 1/50 Hom.  Muj
2/16-35 1740 1140
3/36-55

Si hay més de 55, agregar
1 unidad por cada 40
personas adicionales.

Sala de espera 1/ habitacitn —_— 1/ habitacién
Habitacién privada 1/habitacion —_— 1/ habitacion 1/ habitacién
Sala de varios pacientes 1/8 pacientes — 1110 paclentes 110 paclentes

Fuente: Cddigo nacional de fontaneria de los Estados Unidos

Por otra pdrte existe el reglamento de la Oficina de Planificacion del Area Metropolitana de
San Salvador(OPAMSS), el cual también establece el nimero de aparatos sanitarios a utilizar
dentro de un hospital (ver cuadro N° 2.4), a su vez enuncia en el articulo V1.29 de la parte quinta
relativa a construcciones, la prohibicién de descarga de aguas residuales sin un previo
fratamiento de neutralizacion o depuracion; y que los hospitales deben contar con lugares

especiales para incinerar los desperdicios, con la finalidad de evitar Ia propagacién de

enfermedades y epidemias.
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Cuadro N° 2.4 Niimero de aparatos sanitarios por persona en un centro hospitalario

Artefactos Inodoro Urinario Lavabo

Personas
- 10 empleados - 30 empleados 15 empleados
Personal de servicio fracc.6 fracc.5 fracc.10
8 camas 12 camas

Encamado fracc.4 fracc.b
Consultorio 2 consultor 2 consultor 2 consultor
Fuente : Reglamento de la OPAMSS

2.4.8 Pre - tratamiento de aguas residuales

El pre-tratamiento es la primera operacion en las plantas de tratamiento de aguas
residuales. Los autores Metcalf & Eddy lo definen como: el proceso de eliminacién de los
constituyentes del agua residual, cuya presencia puede provocar problemas de mantenimiento y
funcionamiento de los diferentes procesos, operaciones y sistemas auxiliares. Estos
constituyentes pueden ser sélidos gruesos, grasas y aceites.

Estos sistemas presentan diversas ventajas entre las cuales estan:

a)  Evita obstrucciones en tuberias y conducciones en general.

b)  Retira al maximo las materias flotantes, particulas sedimentables, grasas, aceites y

natas del agua.

¢}  Aumenta la eficacia de los tratamientos posteriores.

Las particulas contaminantes suelen ser eliminadas empleando diversos medios, los que
pueden ser: fisicos, quimicos y bioldgicos o bien alternando o cambiando éstos mismos. Dentro

de éstos estan: aliviadores de agua en exceso, desbaste, tamizado, desarenado, pre-decantacion

o clarificacién y desengrasado.
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Es de hacer notar que existen muchos métodos y formas de fratar un agua residual. Sin
embargo, para los centros hospitalarios interesan aquelias estructuras que reduzcan o minimicen
las concentraciones de residuos provenientes de cocinas, salas de ortopedia, laboratorios y ofros,

que puedan dafiar u obstruir las tuberias de drenaje al ser evacuados.

Desengrasado
Son estructuras que eliminan distintos tipos de grasas y aceites, presentes en el agua
residual. Las camaras conocidas para tal efecto son:

e Camara de grasas KRAMER: Elimina del 50% al 70% de las grasas y material en
suspensidn por diferencia de densidades.

o Camara de grasas IMHOFF: Basado en la accion antiemulsiva de la aireacion, sobre el
aceite y sobre la accién fisica de las burbujas sobre el arrastre de las grasas; el cual,
puede llevarse a cabo mediante flotacion por microburbujas y por flotacion con aire

soplado.

Ademas existen trampas para grasas muy eficientes, cuya finalidad es retener las grasas

que arrastran los residuos liquidos para luego ser removidos.

Trampas para grasa
Son pequefias estructuras colocadas a la salida de las tuberias de ias cocinas, cuya
finalidad es retener las grasas que arrastran los residuos liquidos, para luego ser removidas

manualmente con cualquier recipiente curvo en forma de cucharén. Estas deben colocarse de
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preferencia en lugares sombreados para mantener bajas temperaturas en su interior y realizar

una inspeccion rutinaria de limpieza cada semana.

Trampas para yeso

éon pequeftas estrucluras, que se colocan en la salida de las tuberias de las salas de
ortopedia, ulilizando un tanque séptico para sedimentar el yeso. Este es una instalacién de
concrelo, disefiada para tiempos de detencion de 24 para unidades hospitalarias; se deberan
revisar semanalmente las entradas y las salidas del agua, para verificar que no existan

taponamientos en las tuberias internas de entrada y salida.

Neutralizacion

Las aguas provenientes de laboratorios ocasionalmente contienen acidos o alcalis que
deben ser neutralizados hasta valores de pH apropiados. La forma de tratar esta agua consiste
en dosificar una base o un &cido en una cantidad tal que neutralice el exceso de éste, hasta un
valor de pH de 7 o proximo.

Para esto las bases mas utilizadas son la cal, el hidréxido de sodio, e} hidréxido de calcio y

en ocasiones el carbonato calcico.

2.5 Sistemas de emergencia en hospitales.

2.5.1 Generalidades.

En un centro hospitalario, ademas de la curacién de pacientes, consultas, emergencias y
medidas preventivas de enfermedades, también. algunas veces se presencian situaciones

indeseadas como son los incendios, necesitando para ello medidas de prevencion y combate.,
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Estos dos aspectos son importantes, ya que se relacionan con el bienestar y seguridad de
los enfermos, empleados y visitantes de dichos centros, al momento de una emergencia de este

tipo.

Si el edificio estd ubicado en una zona dende el abastecimiento piblico de agua no
garantice presion suficiente, para mantener la presion adecuada en el sistema de distribucion de
agua, entonces, en estos casos es muy Ufil contar con un sistema hidroneumético. En este tipo
de sistema debera disponerse de una cisterna con capacidad minima para la dotacion diaria del
edificio. Ademas, dado a que éstos funcionan con energia eléctrica y existe la posibilidad de que
ésta se suspenda por alguna circunstancia, es necesatio:

e Que exista un generador eléctrico de reserva; ya que, la alimentacion eléctrica de las
bombas contra incendio yfo reforzadoras, debe ser un suministro independiente y no
controlado por el interruptor general del edificio. |

 Siempre es necesario que haya una bomba en reserva, por el deterioro del equipo en

funcionamiento.

* Es conveniente reparir la capacidad en varios equipos, que comprar uno solo que

desarrolle la capacidad total.

Tanto en el sistema hidroneumatico como en el de presion constante, es necesario darle un

margen a la bomba de 1.5 a 2.0 veces el caudal maximo instantaneo.
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25.2 Agua contra incendios

Cuando se produce un incendio, el sistema de abastecimiento de agua en cualquier
edificacion, debe ser capaz de:

s Entregar el flujo necesario para dicha emergencia y

» Disponer de una capacidad de bombeo adicional. Incluso durante una interrupcién del

suministro de electricidad.

Puede ser de gran ayuda el contar con un sistema de tuberias entrelazadas, para iener
varias fomas de agua, derivadas de diferentes tuberias principales de la red de la ciudad; de
manera que cuando se presente una interrupcion en una de las tomas, se pueda seguir contando

con el suministro de agua procedente de otras tuberias.

2.5.3 Medidas de prevencion y combate contra incendios.

Durante un incendio el fuego es un elemento energizador y con la enorme capacidad de
destruir lo que encuenfra a su paso, si no logramos controlarlo o extinguido a fiempo
ayudartamos a su propagacion desmedida causando muchos dafios. De tal manera que los

sistemas de proteccion contra incendios, son esenciales dentro de cualquier institucion.

Es importante recordar los componentes principales del fuego para poder extinguirlos éstos
son:
o latemperatura de ignicion.

o Elcombustible o material que arde.
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» Materias comburentes, en cuyo seno se origina el fuego(generalmente oxigeno).

Una vez cerrado el fridngulo de éstos componentes, el incendio se inicia automaticamente.

Medidas de Prevencion.

Para construir todos los edificios con mas de dos pisos de altura, se debe tomar en cuenta:
su debida autorizacion y tanques que suministren agua en el caso de incendios. Estos Ultimos
deben estar equipados de la siguiente manera:

e Mangueras lo suficientemente largas como para alcanzar cualquier punto en todos los

pisos y en cada piso debe haber como minimo, una conexion para las mismas.
 Provistos de conexiones externas del mismo diametro que las bombas utilizadas por el
cuerpo de bomberos del pais.

e Una medida importante es que existan hidrantes adyacentes o cercanos al edificio.

Segun la Norma Técnica de ANDA, en hidrantes para incendio se considerara un consumo
de agua de 12 litros por segundo en 2 horas, una presion dinamica residual minima de 10 m.c.a.
y un radio de accion de 150 metros medidos sobre el eje de la calle. Estos seran de tipo trafico y
se ubicaran de preferencia en bocas - calles, con una separacion maxima de 300 metros y

tuberta de alimentacién con didametro minimo de 4 pulgadas.

Un correcto sistema contra incendios no solo contempla la accion pasiva o activa en lucha
contra el fuego, si no que también el alumbrado de emergencia, el cudl evitara o minimizara las

pérdidas y dafios, tanto materiales como humanas.
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Sistemas de combates contra incendios

Es necesario que haya en todo centro hospitalario medios y sistemas para combatir
incendios, dispositivos para ser usados por los ocupantes de! edificio; por lo que se hace
imprescindible, el uso de materias extintoras como las siguientes:

» Montacargas y mangueras para uso de los ocupantes del edificio.

o Montantes y mangueras para uso de bomberos de la ciudad.

¢ Rociadores automaticos.

e Extintores manuales, etc.

Instalandose ademés alarmas accesibles y facilmente operables para que sean

accionadas cuando sea necesario.

En general un buen equipamiento de éstos sistemas, se da solamente cuando hay recursos
economicos disponibles para tomar todas las medidas correspondientes, queda entonces a
criterio del proyectista y de la persona o institucion encargada de éstos centros el decidir de

acuerdo a la necesidad y medios disponibles, el sistema de emergencia que mas estime

conveniente.
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CAPITULO Ili

DIAGNOSTICO DE LOS HOSPITALES

3.1 Introdu;:cién

Para poder realizar un diagnostico adecuado de los hospitales uno de los puntos mas
importantes es conocer el tamafio del universo involucrado, para luego seleccionar aquellos
elementos que se trataran mas detalladamente. Para el caso se determiné el nGmero de
hospitales existentes en el Area Metropolitana de San Salvador, agrupandolos de acuerdo al
ndmero de camas en 4 grupos, y luego fueron sometidos a calculos estadisticos de los cuales
resultaron electos los siguientes hospitales: Hospital CLIMOSAL, Hospital Pro — Familia, Hospital
Nacional Zacamil y Hospital Nacional de Maternidad. Adicionalmente a estos cuatro hospitales
fue electo el Hospital Nacional de Nifios Benjamin Bloom, del cual se estudio la planta de
desinfeccion que posee.

De todos ellos fue necesario adquirir la informacion posible respecto a los sistemas de agua’
potable y aguas residuales, mediante el uso de fichas técnicas, inspecciones y aforos. Todo elio
con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el Capitulo I.

La informacion es presentada en el documento de forma clara y ordenada para mejor

manejo e interpretacion de la misma.
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3.2 Estructura hospitalaria del AMSS

Dentro del area metropolitana de San Salvador existen 52 centros de atencion de salud, de
los cuales 15 son unidades de salud y 37 hospitales. Muy pronto se contara con la apertura de
dos méas (Hospital Roma y Hospital Amatepec, ambos del Instituto Salvadorefio del Seguro

Social), ademas existen innumerables clinicas particulares, asi como laboratorios clinicos.

Nuestro interés estd enmarcado en aquellos centros con hospitalizacién, de los cuales se

puede decir que existen:
o 8 Piblicos

e 21 Privados

» 8 Instituto Salvadorefio del Seguro Social (incluyendo los que se abriran proximamente)

s 1 Ministerio de defensa

¢ 1 Caridad

Estos brindan atencién en diferentes especialidades, como se muestra en el siguiente

cuadro;

Cuadro N° 3.1 NGmero de hospitales por especialidad del AMSS

Especialidad Namero de Hospitales

Generales 18
Gineco — Obstetricia 6
Pediatria 2
Oftaimologia — Otorrinolaringologia 2
Neumologia 2
Oncologia 2
Psiquiatria 2

Total 34

* Los tres restantes son hospitales privados de los cuales no fue posible obtener mayor informacién,
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La mayoria de estos centros se encuentran ubicados en la ciudad de San Salvador, pues,
es donde esta concentrada la mayor parte de la poblacion (San Salvador posee 600,000
habitantes de los 1.8 millones con que cuenta el AMSS, segiin proyeccion del 5° censo de
poblacién realizado en 1,992); formandose un nicleo importante: la “Urbanizacién La
Esperanza”, este sector cuenta con atencién en diferentes especialidades.

Para una mejor vision de la concentracion de hospitales se han esquematizado en zonas
como se muestra en la Fig. N° 3.1; en el cuadro 3.2 se dan a conocer los hospitales que las
integran y en el cuadro Ne 3.3 informacién general de éstos.

Las zonas son las siguientes:

Cuadro Ne 3.2 Zonificacion de hospitales del AMSS

Zona Hospitales que Ia integran
1

o Hospital Instituto de Ojos

o Hospital Clinicas Ginecoltgicas de los Drs. Farela
o Hospital Clinica Mater

* Hospital de Cjos y Otorrino

o Hospital Centro de Emergencia
o Hospital Salvadorefio

» Hospital Para Vida

» Hospital Central

e Hospital Centro Pediatrico

« Hospital Metropolitano

¢ Hospital Baldwin

e Hospital de Oncologia (ISSS)

» Hospital Centro Ginecoldgico

o Hospital Bautista

» Hospital de Diagnostico

e Hospital Pro-Familia
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o Hospital Psiquiatrico (ISSS)

e Hospital 1° de Mayo (ISSS)

o Hospital Nacional de Nifios Benjamin Bloom
» Hospital Médico Quinirgico (I1SSS)

¢ Hospital Nacional de Matemidad

* Hospital de Especialidades

» Hospital Rosales

* Hospital Roma (ISSS)*

» Hospital CLIMOSAL
e Centro Médico Policlinica Casa de Salud

2
* Hospital San Rafael
o Centro Médico San Rafael**
o Hospital de la Mujer

3 o Hospital Divina Providencia

» Hospital Nacional Zacamil
¢ Hospital Militar

» Hospital Nacional San Bartolo

« Hospital Psiquiatrico (MSPAS)

4 o Hospital Amatepec (ISSS)*

« Hospital Las Flores*™*

» Hospital Clinica Medica Flores-Alvarez™

» Hospital Neumologico (1SSS}
» Hospital Neumoldgico (MSPAS)

“ Hospitales que se abrirdn prdximamente
** Hospilales de los que no fue posible obtener mayor informacin
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CuadroN° 3.3 Informacion general de los hospitales del AMSS

70

Mo  Nombrede lainstitucién Tipode | necialidad | "0 Direccién
' . Institucién | - de camas

"4 [Hospital Instituto de ojos Privada  [Oftalmologia| 10  |Biv. Tutunichapa 2° Diag. No 326

2 |H. Clinica ginecolégica Dr. Farela [Privada Ginecologia 10 |27 Av. Nte. No. 1317 Col. Med.

3 |Hospital Clinica Mater Privada  |General 10 |3*C Pte. No 1225

4 |Hospilal de Ojos y Otorrine ~ |Privada 8’;‘;;'.“0 14 [Col. Med. Av. Max Bloch y Av. E. Alvarez
5 |Hospital CLIMOSAL Privada  [General 15 |B* C.Pte. E. 6" y8° Av. 8. Sla. Tecla
& |Hospilal Centro de Emergencia. [Privada  [General 16  |Diag. Luis E. Vasquez No.250

7 |Hospilal Salvadorefio Privada  [General 21 [6*-10* C. Pte. No. 2419

8 |Hospilal Para vida Privada  |General 27 |13 Av. 8. Y C. Rubén Dario

9 |Hospital Central Frivada  |General 28 [E. Alam. J. Pablo Il y Blv. Tutunichapa C. Guad.
10 [Hospital Centro Peditrico Privada  |Pediatria 30  [Finai Diag. Luis E. Vasquez Col. Med.
11 [Hospital Metropolitano Privada  |General 30 |23 Av. Nte.-No 1340 Col. Médica

19 |Hospital de la Mujer Privada  |Ginecologla | 50 |C.J. J. Caflas E. 81y 83 Av. S.

| 13 [Hospital Baldwin Privada  |General 50 |37 Av. Nte. No. 207

14 |;onto Médico Poilciinica Casa logyeda  |Genera 50 |42 Av. Nte. 35 Sta. Tecla

15 [Hospital de Oncologia ISSS Oncologla 53 [1* C.Pte.y 25 Av. Nte.

16 [Hospita! Ginecolégico Privada  |Ginecologia 55  iCol. Médica Diag. Dr. Luis E. Vasquez
17 [Hospita! Bautista Privada  |General 85 |23 Av. Nte No. 128

18 [Hospita! Nac. San Bartolo Pablico  |General 60  [Final. C. Fco. Mdez. Z. Franca Sn. Bartolo
1g |Hospital de Diagndstico Privada - |General 62  Col. Médica Diag. Dr. Luis E, Vasquez
20 [Hospital Pro-Familia ONG's Ginecologia 78 |25 Av. Nte. No. 583

21 |Hospital Divina Providencia Caridad  |Oncologia 80  [Col. Miramonte Cl. Toluca pasaje B
92 {Hospital Neumolégico ISSS {Pulmén 91  [Camet. Planes de Renderos Km. 9.5
23 [Hospital Psiquistrico 1SSS Psiquiatria 103 |17 C. Pte. y C. Arce, No. 1290

24 [Hospital 1° de Mayo I1SSS Ginecologia [ 218 [C. Arcey 23 Av. Sur

25 |Hospital San Rafael Piblicc  [General 220  [Final. 47 C. Ote. No. 92

26 |Hospital Nac. Zacamil Piblico  {General 230 |C. La Emita y Av. Castro Moran

27 |Hospital Militar M. de Def. |General 274  |Colonia Sta, Teresa, Av. Bemal

28 |Hospital Nac, Benjamin Bloom  |Piblico  [Pediatria 291 |25 Av. Nte.y Final 29 C. Pte.

29 |Hospital Neumolégico Piblico  [Neumologia | 292 [Carrel. Planes de Renderos Km. 8.5
30 [Hospital Médico Quinirgico ISSS General 308 [Alameda Juan Pablo Il y 1% C. Pte.

31 [Hospital Nac. de Matemidad Piblico  |Ginecologla | 308 |1* C.Pte. Y 25 Av. Nite,

32 |Hospital de Especialidades ISSS General 325 [1°C. Pte. Cigo. Instituto del Cancer
33 {Hospital Psiquiatrico Piblico  |Psiquiatria 400 |Camet. a Tonacatepeque, Soyapango
34 |Hospital Rosales Piblico  |General 554 [Final C. Arce y 25 Av. Nie
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3.3 Tamaiio y seleccién de la muestra,

Para la investigacion de campo se requiri extraer de los 34 hospitales una muestra que
los representara en sus diferentes tamafios. Ademas se tomo en cuenta que la informacion
proporcionada por ellos fuese suficiente para: la determinacion de los volimenes de agua que
consumen, la estimacion de las cantidades de aguas residuales que descargan y la elaboracion
de una guia que se adecue a los hospitales en sus diferentes tamafios mejorando asi, el

mantenimiento de sus instalaciones.

En cuanto a la obtencion del tamafio de la muestra se podfan utilizar técnicas de
muestreo, como: muestreos inferenciales, que es uno de los mas recomendables, pero en
nuestro caso, la seleccion del tamafio no se hizo a través de este, ya que requeria buscar o elegir
caracteristicas comunes mas probables entre los elementos a estudiar y en base a ello,
determinar el tamafioc de la muestra, Por ejemplo: Los hospitales de una especialidad en
particular, los hospitales que no posean un sistema de almacenamiento de agua, los que
consuman una cantidad especifica de agua al dia, etc. Pero no se requeria que cumplieran con
una caracteristica especifica, si no que la muestra representara a los hospitales en sus diferentes
tamafios.

Por lo anterior, el tamafio de la muestra se determind a través de un muestreo
intencional, es decir, que se ajustara convenientemente a los resultados que se pretendian
obtener, forméndose 4 grupos de hospitales; tomandose en cuenta para ello el niimero de camas
por centro de hospitalizacion, estos fueron divididos en intervalos de 0-50, 51-100, 101-300 y mas

de 301 camas; de tal manera que en cada grupo existiera representatividad.
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Los hospitales que integran cada grupo, son los siguientes:

1)
2)
3)
4)
)
6)
/)

8)

9)

GRUPO1 (0-50 camas)
Nombre del centro
Hospital Instituto de Ojos.
C!inir_;as Ginecoldgicas de los Drs. Farela.
Hospital Clinica Mater
Hospital de Ojos y Otorrino
Hospital CLIMOSAL
Hospital Centro de Emergencias
Hospital Salvadorefio
Hospital Para Vida

Hospital Central

10) Hospital Centro Pediatrico.

11) Hospital Metropolitano.

12} Hospital de la Mujer

13) Hospital Baldwin.

14} Centro Médico Policlinica Casa de Salud

1
2)

GRUPOI (51100 camas )
Hospital de Oncologia

Hospital Ginecolagico

Numero de camas.
10
10
10
14
15
16
21
27
28
30
30
50
50
50

53

85

72
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3) Hospital Bautista

4) Hospital Nac. San Bartolo
5) Hospital de Diagndstico

6) Hospital Pro-Familia

7) . Hospitat Divina Providencia.

8) Hospital Neumoldgico (ISSS)

GRUPO Il {101 -300 camas )
1) Hospital Psiquiatrico (1SSS)
2) Hospital 1° de mayo (ISSS)
3) Hospital San Rafael
4} Hospital Nac. Zacamil
1) Hospital Militar
5) Hospital Nac. de Nifios Benjamin Bloom

6) Hospital Neumoldgico (MSPAS)

GRUPO IV ( méas de 301 camas )
1) Hospital Médico Quirdrgico
2) Hospital Nac. de Maternidad
3} Hospital de Especialidades (ISSS)
4) Hospital Psiquiatrico (MSPAS)
5) Hospital Rosales

55
60
62
78
80

91

103
218
220
230
274
291

292

308
308
325
400

054

73
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Se realizd un andlisis de estadistica descriptiva en el cual, las medidas de tendencia central
son las més indicadas para tomarlas como parametros de seleccion en cada grupo.
El calculo estadistico para la determinacién de los hospitales a estudiar, se realizo a través

de series simples. Presentandose, a manera de ejemplo el calculo para el grupo IV, en las tablas

31y3.2

Tabla N° 3.1 Ejemplo de célculo estadistico para el grupo IV

N° Nombre del centro E:"T:sr? :? Log.(x) | (1/x)
1 | Hospital Médico Quiriirgico (ISSS) 308 24886 0.00325
2 | Hospital Nacional de Maternidad 308 24886 0.00325
3 | Hospital de Especialidades (ISSS) 325 25119 0.00308
4 | Hospital Psiquitrico 400 2.6021 0.00250
9 _|Hospital Rosales 554 2.7435 0.00181

TOTALES 1,895 12,8347 | 0.01389

Tabla Ne 3.2 Clculo de medidas de Tendencia Central para el grupo IV

Media Aritmética (X} | Media Geométrica(G) | Media Arménica (H)
X=ZX(x)/N Log. G=TXlog.(x) N H=N/X(1/x)
X=1,895/5 G=Llog'(12.8347/5) H=5§/0.01389
X=379.0 G=368.9 H=360.0

La determinacion de los valores de las medidas de tendencia central, para el resto de los

grupos se obtuvieron de igual manera; presentando los resultados en la siguiente tabla:

TablaN° 3.3 Valores de parametros estadisticos empleados para la seleccion de la muestra.

Grupo | Media Aritmética Med@enmétrica Media Arménica
| 258 21.8 18.7
| 66.8 65.5 64.3
] 2326 2219 2077
v 379.0 368.9 360.0
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Para la seleccion del hospital a estudiar de cada grupo, se tom6 en consideracion:

a) La media armoénica, ya que de acuerdo al andlisis estadistico su valor es mas
representativo que la media aritmética y media geométrica, cuando los datos para cada
grupo son muy variados y dispersos respecto al nimero de camas por hospital.

b) Que el nimero de camas del hospital tuviera un valor cercano o similar al de la media

armonica.
¢) Sieledificio fue disefiado para tales propositos.
d) Un punto muy importante que se consideto es: que si un centro era adecuado para el

estudio, pero no habia acceso a sus instalaciones o la informacién proporcionada era

insuficiente, inmediatamente se tomo el préximo mas cercano.

En el siguiente cuadro se muestran los hospitales mas adecuados para el estudio, segtin las

consideraciones tomadas anteriormente:

Cuadro No 3.4 Hospitales representativos para la seleccion de la muestra a estudiar,

Grupo Media Arménica Numero de | Hospitales con nimero de camas cercano al valor de la

(H) camas Media Arménica {H)
21 Salvadorefio
I 18.7 16 Centro de Emergencias
15 CLIMOSAL
27 Para Vida
62 De Diagndstico
] 64.3 60 Nac. San Bartolo

78 Pro — Familia
218 1™ de Mayo (ISSS)
] 207.7 220 San Rafael
230 Nac. Zacamil
325 De Especialidades (1SSS)
400 Psiquigtrico
308 Nac. de Matemidad

308 Médico Quirlrgico (ISSS)

v 360.0
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De ésta manera se obtuvo para la investigacion de campo un hospital por grupo, haciendo

un total de cuatro. En el siguiente cuadro se muestran los hospitales elegidos para el estudio:

Cuadro Ne 3.5 Hospitales tomados para la realizacién del estudio

Grupo Hospital
I CLIMOSAL
1 Pro-Familia
1] Nac. Zacamil
1\ Nac. de Maternidad

Toméndose adicionalmente a ellos, el Hospital Nacional de Nifios Benjamin Bloom. Es
importante aclarar que de éste, solamente se esfudiara la planta de desinfeccion de aguas
contaminadas, ya que es el lnico hospital que posee un sistema de tratamiento de los desechos

lilquidos infecciosos antes de descargarios al alcantarillado publico.

3.4 Consumo de agua en hospitales

En el cuadro N° 3.6 se muestran los consumos promedios mensuales de agua potable de
los centros de hospitalizacion del AMSS, donde es posible apreciar las variaciones en el
consumo originadas por diferentes facfores, entre ellos: cliha, tamafio de la edificacion,

especialidad y ofros.
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gua potable, abril de 1999 - abril de_ 2000*

) Nomero| No.de |Consumo ob ,

No. Nombre de la Institucion e camaslacomafidas Pmimf)d[o servaciones

1 {Hospital Instituto de ojos 10 1 692  [Consumo normat

2 |H. Clinica ginecoldgica Dr. Farela 10 1 191  |Consumo nomal y estimado

3 |Hospital Clinica Mater 10 1 93  |Consumo nomal

4 [Hospital de Ojos y Ctomino ' 14 1 15  jConsumo nommal

5 [Hospital CLIMOSAL 15 1 198  |Consumo nomal y estimado

6 {Hospital Centro de Emergencia 16 1 57  |Consumo normal

7 [Hospital Salvadorefio Val 1 146  |Consumo nomnal

8 (Hospital Para vida 27 1 37 Consumo minimo

9 |Hospital Central 28 1 465 |Consumo promedio

10 |Hospital Centro Pediatrico 30 1 1,080  [Consumo nomal

11 [Hospital Metropolitano 30 2 740  |Consumo normal

12 [Hospital de la Mujer 50 2 1,624 [Consumo directo promedio y nomal
13 [Hospital Baldwin 50 3 514  |Consumo nomal y minimo

14 {Centro Médico Policlinica casa de Salud 50 1 149  [Consumo normal

15 |Hospital de Oncologia (ISSS) 53 1 3,148  |Censumo normal

16 |Hospita! Centro Ginecoldgico 55 3 3,694 [Consumo promedio y estimado

17 {Hospital Baulista 55 2 1,021 |Consumo normal y estimado

18 [Hospital Nac. San Bartolo (MSPAS) 60 1 3,742 |Cansumo nomnal y estimado

19 |Hospita! de Diagnéstico 62 4 628  |Consumo normal, promedio y estimado
20 |Hospital Pro-Familia (ONG's) 78 2 1,835 |Consumo normal y estimado

21 |Hospital Divina Providencia 80 4 264  |Consumo minimo y estimado

22 |Hospital Neumologico {ISSS) 9 2 1,088  |Consumo, nermal, normal promedio y estimadoj
23 |Hospital Psiquialrico {ISSS) 103 1 793  |Consumo nommal

24 |Hospital 1° de Mayo (I1SSS) 218 4 4,558 |Consumo minimo y normal

25 |Hospital San Rafael {(MSPAS) 220 3 8,604 |Consumo normal y estimado

26 {Hospital Nac. Zacamil (MSPAS) 230 2 5,389 |Consumo promedio y estimado

27 |Hospital Militar 274 1 4,720 |Consumo nommal promedio

28 Hospital Nac. De Nifios Benjamin Bloom| 291 3 11,180 | Consumo nonmal

29 |Hospital Neumolégico (MSPAS) 292 2 3,701 |Consumo estimado, promedio y nomnal
30 [Hospital Médico Quirirgico (ISSS) 308 1 7,778 [Consumo normal

31 [Hospital Nac. de Matemidad (MSPAS) 308 4 8,610 (Consumo nomal promedio y estimado
32 |Hospital de Especialidades (ISSS) 3% 1 7,150 (Consumo promedio y nommal

33 [Hospilal Psiquidtrico {MSPAS) 400 1 7.861 |Consumo nomal

34 [Hospital Rosales (MSPAS) 554 7 25,716 |Consumo promedio y normal

Fuente: Datos de facturacicnes proporcionados por ANDA.
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Entendiéndose las observaciones de la siguiente manera:

Consumo normal: cuando el medidor funciona correctamente

Consumo promedio: cuando el medidor no funciona

Consumo estimado: cuando tiene medidor y no es posible leerlo (e! computador estima
el consumo)

Consumo minimo: cuando el inmueble esta deshabitado o es un predio baldio
Consumo directo promedio: servicio directo que no tiene medidor

Consumo normal promedio: cuando el medidor no esta funcionando correctamente, se

promedian los consumos anteriores para obtener un consumo promedio.

3.4.1 Aforos

Los consumos diarios de los hospitales: CLIMOSAL, Nacional Zacamil y Nacional de

Maternidad, se obtuvieron a través de aforos realizados con el caudalimetro durante 24 horas.

Funcionamiento del Caudalimetro:

Equipo de ultrasonido {proporcionado por ANDA), que por medio de 2 sensores externos a

|a tuberia, envia ultrasonidos que atraviesan la pared del tubo y el liquide transportado. El tiempo

de transito de la sefial de un sensor al ofro indica la velocidad del fluido. A partir de las

caracteristicas de la tuberia(didmetro, material, espesor' de la pared, rugosidad) y del fluido

(naturaleza, viscosidad), determina el caudal circulante.

El caudalimetro utilizado es de marca ULTRAFLUX, tipo DIGISONIC, y se compone de una

unidad central electronica programable, con memoria de registro hasta de 1,920 mediciones de

caudal (fa informacion que nos proporciona es: fecha, hora, caudales medios minimos y
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maximos) y de 2 sensores ultrasénicos externos que no requieren ser introducidos en la red,
conectados por cinchos de gran longitud. Funciona con baterias internas con duracién de 8
horas; para una medicién de mayor duracién, se alimenta por medio de baterias externas de 12 V
124 V.

Debido a que su instalacion debe cumplir con ciertas condiciones, no fue posible instalarlo

en el hospital Pro-Famiilia, realizandose el aforo con lecturas tomadas del medidor.

.

—r
Entre las condiciones mas importantes para la instalacién del aparato .se tienen;
¢ Presion adecuada
o Eldidmetro debe ser mayor o igual de 1 1/2°
o Espacio’ suficiente, es decir, no debe haber accesorios cerca del punto de
medicion(bombas, valvulas, codos, tes, estrechamientos de la seccion, etc.), ya que
pueden generar turbulencia, por tanto dar lecturas erréneas.
e Otros
%
. Para mayor informacion acerca de los requisitos de instalacién del aparato ver anexo
f& ’

En las figuras 3.2 y 3.3, se puede apreciar las condiciones en las que fue colocado el
caudalimetro.
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Fig. Ne 3.2 Instalacion del caudalimetro en una tuberfa verfical, que cumple con los

»

requisitos de instalacion.
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Fig. No 3.3 Instalacion del caudalimetro en condiciones extremas (fuera de las normas

recomendadas por el fabricante)



v |l &

[

82

3.4.2 Calidad del agua

Conocer las condiciones del agua que se esta proporcionando a los pacientes y a todas las
personas que intervienen dentro de un hospital es importante, puesto que es una institucion cuya
finalidad es velar por la safud de la poblacién.

Para ello algunos hospitales efectiian (cuando consideran conveniente) pruebas de calidad

del agua.

En el estudio se incluyeron este fipo de pruebas debido a que algunas cisternas (figuras 3.4
y 5) no se observaron en condiciones dptimas por lo cual, se efectuaron pruebas bacteriologicas

y fisicoquimicas dentro de las mismas. para determinar si existia contaminacion.

Fig. N° 3.4 Se observa las escaleras enmohecidas debido a la pérdida del recubrimiento.
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Fig. N° 3.5 Se observa que la fuberia de succion no cuenta con la proteccion adecuada,
pues en caso de lluvia puede infiltrarse y los sedimentos que ésta arrastra a fravés de los orificios

que se encuentran alrededor del codo.

En las figuras 3.6, 7 y 8 se presenta la toma de muestras realizadas por personal del

Departamento de Control del Agua (ANDA) siguiendo lo establecido en la norma salvadorefia.
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Fig. N° 3.7 Toma de temperatura a la muestra de agua para anélisis Fisico-Quimico.

84
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Fig. No 3.8 Flameo y toma de muestra para analisis bacteriol6gico

3.5 Descripcion de resultados por hospital

A continuacion se da a conocer la informacion adquirida en los hospitales, presentandose de
la siguiente manera:

J ®

Informacién adquirida a través de la ficha e inspecciones realizadas.

Mediciones o aforos (En un capitulo posterior estos valores seran comparados

con los datos facturados por ANDA y los obtenidos a través de diferentes
métodos de calculo)

Resultados de pruebas de calidad de agua potable.

85
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3.5.1 Hospital CLIMOSAL

Generalidades

Se encuentra ubicado en 62 calle poniente No 4-4, entre 62 y 82 avenida sur, Santa Tecla
(como se muestra en la figura 3.9). Empezé a funcionar en el afio de 1978, es una Institucion
privada de servicio general cuya edificacion es de_2 ﬁ_iveles, el cual posee un area de

construccion de aproximadamente 1,225 m 2y se encuentra estructurada como se muestra en el

siguiente cuadro:

Cuadro N° 3.7 Servicios que posee el hospital CLIMOSAL

Nivel Servicios
: g;s:rgil:]zc?glbn e Estacion de enfermeras
1 e  Administracidn : hi\:sagdena
o Famacia . Quiréfgno
o Clinicas Privadas

Rayos X
Laboratorio
Ultrasonografia
Hospilalizacién
Clinicas privadas

N
s & 9 0o 0

Debido a que el edificio se encuentra dividido en: hospital y clinicas privadas y se abastece
a través de una acometida, se estimé el nimero de personas que visitan las clinicas (30
pacientes diarios). Por su parte el hospital posee 23 camas, afiende aproximadamente 7

pacientes ingresados y de 4 a 6 emergencias diarias, por lo que el factor de ocupacion anual es

de 35%.
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Fig. No. 3.9. Esquema de ubicacion del Hospital CLIMOSAL




88

Como anteriormente se menciono que las clinicas son privadas; el personal que labora en

ellas se considerara de forma separada al del hospital.

El personal que labora en las clinicas esta constituido por 8 secretarias y 8 médicos. El
personal dentro del hospital se resume en 1 médico permanente, 9 administrativos, 9 enfermeras

y 5 paramédicos.

Sistema de abastecimiento y distribucién de agua potable

El agua potable empleada en el hospital, es abastecida a través de una acometida de tipo
domiciliar de hierro galvanizado de @ %" que se encuentra situada sobre fa 62 Calle Poniente y
fue instalada hace 22 afios(1978).

El sistema de distribucién de agua potable es de tipo indirecto, es decir cuenta con un
sislema hidroneumatico que esta integrado por una cisterna de 9 m3 de capacidad, una
bomba(Red Jacket) de 2 HP de potencia, @ 1 1/2" y un tanque hidroneumnatico de 100 PSI, con
una presion de arranque de 25 PSI y una presion de paro de 40 PSI. La tuberia de distribucién

principal es de PVC @ %. En la siguiente tabla se presenta una sintesis de los elementos que

forman parte del sistema de distribucion de A.P.

Tabla Ne 3.4 Resumen del sistema de distribucion de A.P. del hospital CLIMOSAL

Acometidas Tub. De distribucion | Tanque /cisterna Bombas T. Hidroneumaticos

No Et!ad Material| @ | Edad Materiat | @ |No| Capacidad No| @ [Polencial,, [Capc.) Presién
(Afios) (pulg)] (Afios) {pulg (m?) {pulg)| HP PSI | Amranque | Paro
1| 22 |Hogal.| 314 | 22 PVC | 34 |1 9 11112 2 11100 25 40




i

|«

G &

89

Artefactos sanitarios

El hospital cuenta con una lavadora marca SPEED QUEEN, de 35 libras (15.87 Kg.) de
capacidad con un tiempo de servicio de 6 afios. El nimero de lavadas que realizan diariamente
varia de acuerdo a la cantidad de pacientes hospitalizados; aunque regularmente efectdan 2

lavadas diarias.

En la tabla 3.5 se presenta la distribucion de artefactos sanitarios por servicio.

Tabla 3.5 Distribucitn de artefactos sanitarios por servicio del hospital CLIMOSAL

Artefacto| Inodoro
Servicio convencional
Hospitalizacidn
Emergenciai11111
Farmacia
Clinicas Privadas
Rayos X
Laboratorio
Ultrasonografia
Estacién de enfermeras
Enfermeria y nurserla .
Quirbfano 1 1 lavabo quinirgico
Cuarlo séptico 1 poceta
Lavanderia 1 pila
Jardines y parqueo 5 grifos
Totales 0 33 20 4

Lavamanos { Duchas | Fregaderos Otros

13 14
1
1 1

-

..a_n_n_n_s:p_\_t.;

—f et | | ] =] =] D] M
.

No cuentan con cocina ni sistema de agua caliente, los alimentos para pacientes son

proporcionados por una empresa privada.

Sistema de drenaje de aguas residuales
Como es un edificio de 2 niveles el agua del segundo nivel es recolectada por tuberias de

PVC @ 4" y luego dirigidas a cajas de aguas negras ubicadas en el primer nivel; estas son
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transportadas por colectores secundarios de cemento @ 6" a colectores primarios del mismo

material y @ 8" los cuales dirigen las aguas al alcantarillado pblico.

En la siguiente tabla se detallan los elementos que forman parte del sistema de drenaje de

AR. dél hospital.

Tabla Ne 3.6 Resumen del sistema de drenaje de A.R. del hospital CLIMOSAL

Colectores Primarios | Colectores Secundarios Sistemas de pretratamiento
@ . Edad | @ . Edad de Aguas Residuales
Material Material
(Pulg.) (Afios) | (Pulg.) (Afios) empleados en el hospital
4 PVC .
8 |Cem2enio| 22 6 | Cemento 22 Ninguno

Los quimicos frecuentemente empleados y que son descargados a las tuberias de aguas

residuales se representan en el siguiente cuadro:

CuadroN°3.8 Sustancias quimicas empleadas en el hospital CLIMOSAL

| Lugar donde se emplea Tipo de quimico Cantidad usada Qbservaciones
Lavanderia - De}ergenle industrial | 4 onzasflavada
- lejia . —
-  Fijadores . — .
Rayos x - Reveladores _ Reciclables
. - Lejia — Aproximadamente realizan
Laboratorios - Medios de cultivos — 30 examenes diarios
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Aforo de agua potable

Al realizar el aforo en el hospital, no se pudo instalar el caudalimetro en las condiciones
optimas paré obtener resultados confiables; obteniéndose un error mayor del 5%. Las
caracteristicas tomadas en cuenta para |a realizacion de la medicion fueron:

o Caracteristicas de la tuberia: El material era Hierro Galvanizado, ® 1 %%, rugosidad 0.20

mm. Y eépesor 0.29 mm.

« Distancia entre sensores: 29 mm.

» Montaje de sensores: Directo (\).

¢ Elajuste de sensores se realizd con cinchos.

o Las mediciones fueron hechas por un lapso de 24 horas.

En el grafico 3.1 se puede apreciar las variaciones de caudales producidas del 15 de junio
de 2000 desde las 11:15 AM al 16 de junio de 2000 a las 11:12 AM. Cbteniéndose un consumo
de 126,647 m3.  Se considerd que este valor resulté elevado, debido a una recirculacion de agua
en el sistema, por lo que posteriormente se registraron lecturas del medidor, los dias 28 de junio

y 5 de julio de 2000 obteniéndose un consumo semanal de 66.7 m® y un promedio diario de 9.52

m3,

Calidad del agua
Después de realizar los analisis Fisico-Quimico y Bacteriologico del agua de ANDA que
lega al hospital se determind: que todos los pardmetros cumplen con los requisitos, es decir que

el agua es apta para consumo humano. Al realizar los analisis del agua de la cisterna se
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determind: que el agua era apta para consumo humano, sin embargo el cloro residual se

encontraba fuera de norma (Cero).

En la siguiente tabla se pueden observar los valores de los parametros analizados.

Tabla N°3.7 Analisis de calidad del agua del hospital CLIMOSAL

: : Norma Resultado

Parémetros analizados Rango | Unidad | ANDA | Cisterna
|Bacteriolagicos
Cloro residual 0.5-1.0 0.8 0.0
Coliformes totales <11 |NMPHODML| <22 <3
Coliformes fecales Negativo [INMP/1O0 ML| <22 <3
Fisico- Quimicos
PH | 6.0-8.5 6.80 6.88
Olor NR-3 No. Cloro-2 | Cloro-1
Color verdadero 15 U pt-Co 1
Color aparente NR U pt-Co 1 3
Temperatura 18-30 oC 27 27
Turbiedad 1-5 UNT 0.33 0.29
Selidos disuellos 300-600 mail. 385 385 -
Alcalinidad total (CaCO3) 30-250 mgil 28341 | 243.87
Dureza total {CaCO3) 100-400 mgiL 287.08 | 257.94°
Biéxido de carbono mgiL 87 59
Conductividad 500-1600| mhosicm 770 770
indice Langelier 043 | 042
Alca al Bicar. N.AK, mgiL 0 0
Dureza carbonalica mgiL 283.41 | 243.87
Dureza no carbonatica mgiL 3.67 14.07
Calcio 75 mgil. 55.45 56.08
[Magnesio 50 ma/L 36.09 28.63
Hierro total 0.05-0.3 ma/L N.D. N.D.
IManganeso total 0.05-0.1 mgfL N.D. N.D.
Carbonatos mght. 0
Bicarbonatos ma/L -283.41 | 243.87
Hidrdxidos ma/L 0 0
Cloruros 25-250 mg/l 18.06 22.69

ND: No Detectable
NR: No Rechazable

4

J
i

No.: De umbral de olor
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GRAFICO 3.1 CONSUMO DE AGUA DEL HOSPITAL CLIMOSAL
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Los valores de caudales mostrados, no son confiables ya que en ellos existe un error debido a la instalacion inadecuada del aparato y

a la recirculacion dada en el sistema. Por lo que solamente se pueden apreciar las variaciones de caudal en [as 24 horas de aforo.
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3.5.2 Hospital Pro-Familia
Generalidades
Este hospital se encuentra ubicado sobre la 25 Av. Norte (como se puede apreciar en la
figura 3.10), en el antiguo local de la Policlinica Salvadorea, la cual fue construida en dos
etapas, un edifico finalizado por los afios 50's y el otro en 1977. Antes de ser el Hospital Pro-
Familia ambos edificios pasaron a manos de la Asociacién Demografica Salvadorefia (ADS), al
finalizar tas reparaciones pertinentes en el edificio mas antiguo traslada sus oficinas centrales en

mayo de 1993 y posteriormente al finalizar las reparaciones del segundo edificio inicia su

funcionamiento el hospital el 24 de mayo de 1994.
Este cenfro hospitalario es una Institucion “privada” que presta su atencién al plblico
principalmente en la especialidad de Gineco - Obstetricia, debido al a finalidad que posee ia

Asociacion Demografica Salvadorefia.

Debido a que tanto el hospital como la ADS se abastecen a fravés de una sola acometida,

de aqui en adelante nos referiremos a ambos como la institucién, con el fin de facilitar el estudio.

El local de la institucion esta compuesto por dos edificios de 3 niveles, ambos poseen un

area de piso total de 7,350 m2.

Los servicios con que cuenta la institucion son 24 y se detallan en el cuadro Ne 3.9:
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Cuadro N°3.9 Servicios que posee e hospital Pro-Familia

Edificio Servicios
s Oficinas Adminisirativas de la Asociacion .
¢ Oficinas Adminisirativas del hospital ¢ l;armama ,
o Auditérium *  Cimergencia
Quiréfanos = Biblioteca

: Arslenglno s Clinica

1 + Unidad de Cuidados Intensivos : kit;r());a;c(mo clinico
* ;re:bajss der?artos »  Ultrasonografia
: Nﬂrasiri: pario o Cafeteria
o  Preparacion de formulas : Iéz\;?::ena
*  Recuperacion
» Habitaciones para encamados

2 e Estaciones de enfermeras
» Telefonia

Diariamente en esta institucion se atienden alrededor de 15 emergencias, 125 consultas
externas y 38 pacientes (encamados y recién nacidos); ademas de 300 a 350 personas que
visitan la asociacion con diversos fines. El hospitall posee 56 camas y 22 cunas en el rea de

nurseria, teniendo por tanto un factor de ocupacién aproximadamente del 51%.

El personal con que cuenta fa Institucion es: 99 admiinistrativos, 22 médicos, 73 enfermeras
y 6 paramedicos lo que hace en un fotal de 200 personas; sin embargo cabe mencionar que

alrededor de 100 médicos pueden accesar al hospital para ingresar sus pacientes particulares.

Sistema de abastecimiento y distribucion de agua potable
La Institucion se abastece a través de una acometida de hierro galvanizado @ 1", ubicada
sobre la 25 Av. Norte; sus condiciones no eran las optimas ya que existia una fuga

inmediatamente después del medidor, el cual se encontraba dafiado. La fuga podria haber sido
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producto del deferioro de la tuberia, ya que se desconoce el tiempo que tiene de haber sido

instalada (tinicamente se sabe que es mayor de 25 afios).

El edificio es abastecido por un sistema de distribucion hidroneumatico, que esta constituido
por: una cisterna de 35 m3 para distribucion inmediata y otras dos de igual capacidad en caso de

interrrupcion del servicio plblico; dos bombas de 5 HP de potencia @ 1 %”, con 7 afios de

> s { ‘.,1

servicio, dos tanques hidroneumaticos de 115 PSI, presion de arranque de 40 PS|y de paro de

60 PSI; y una tuberia de distribucion principal de hierro gaivanizado de @ 1 %" que fue instalada

hace aproximadamente 23 afios.

En la siguiente tabla se presenta una sintesis de los elementos que forman parte del

sistema de distribucion de A.P.

Tabfa N° 3.8 Resumen del sistema de distribucion de A.P. del hospital Pro - Familia

Acometidas Tub. de distribucién | Tanque /cisterna Bombas T. Hidroneumaticos

Ec"!ad Matesial | @ | B934 | protaria) | @ no| Capacidad |} @ |Potencia No[Cape.|  Presion
(Afios) (pulg) |(Adios} {pulg) (m3) (pulg)] HP PS| |Arrangue| Paro

No

» | w

1| >25 |Ho.Galv.] 1 | 23 |Ho. Galv.|11/4|3 35 211141 5 |2|115]| 40 | 60

En el hospital cuentan con 4 calentadores de agua Bradford White de 50 gal. {189 Its.) de

capacidad, los cuales suplen la necesidad de agua caliente de las areas de: Encamados,

nurseria, cocina y quiréfanos.

T =
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Artefactos sanitarios
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La institucién cuenta con 2 lavadoras industriales con una capacidad de 75 libras marca

GIABAU, que fueron puestas en funcionamiento en abril de 2000; efectuando cada unade 6a 7

lavadas diarias.

En la siguiente tabla se detalian los artefactos sanitarios por servicio dentro del hospital.

Tabla N°3.9 Distribucion de artefactos sanitarios por servicio del hospital Pro - Familia.

Artefacto

Servicio

Inodoro
convencional

Lavamanos

Duchas

Fregaderos
{ *1 poceta
**2 pacetas )

Otros

Qficinas administrativas

3

2

Quirdfanos

2

5 lavabos quinlrgicos

Central de equipo

3.

Salas de partos

2 lavabos quinlrgicos

Preparacion de formulas

2n

Recuperacion

Emergencia

Biblioteca

Auditdrium

RGNS =] =

N

Clinica

—
—y

2!

Laboratorio clinico

—

=1

3.

Rayos X

-]

Hospitalizacitn

42

42

Cocina

1-.

Lavanderia

Estacidn de enfermeras

Residencia de médicos

Jardines y parqueo

4 grifos

Manlenimiento

Limpieza

6 pocetas

Totales

79

77

52

11

Sistema de drenaje de aguas residuales

El sistema de aguas residuales posee un tiempo de servicio de 8 afios, es de diversos

materiales: los colectores principales son de hierro galvanizado, los secundarios de Cloruro de

Polivinilo (PVC) y unas que no fueron sustituidas cuando se llevé a cabo las reparaciones son de
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cemento, desconociéndose sus didmetros. Los didmetros de las tuberias de PVC y de Ho.

galvanizado varian entre 1 %2 y 6 pulgadas (segln informacion proporcionada por el Jefe de

Mantenimiento del hospital).

En la siguiente tabla se detallan los elementos que forman parte del sistema de drenaje de

AR. del hospital.

Tabla N°3.10 Resumen de! sistema de drenaje de A.R. del hospital Pro — Familia.

Colectores Primarios | Colectores Secundarios | Sistemas de pretratamiento
@ . | Edad @ | Edad de Aguas Residuale_s

uig) | M7 | (asios) | (pulgy | MA@ (Afics)|  empleados en el hospital
8 |[Cemento| 25 (6a11/2|Ho.Galv.| 8 Ninguno

Los quimicos empleados frecuentemente en el hospital y que son descargados al

alcantarillado puablico, se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3,10 Sustancias quimicas empleadas en e! hospital Pro - Familia

Lugzrn:l;r;:e se Tipo de quimico Cantidad usada Observacion

= Detergentes: 6 onzas/ lavada
= Durasan{Hipoclorito de Sodio con
. baja alcalinidad) 12 onzas/ lavada foﬂg p::a dzmplea en
Lavanderia - t::ﬁ;gé?g’;g organico, que Se emplean 16 onzas
pa) en ropa contaminada
- Trueno(Es un agente secuestrante | 10 onzas/ lavada
de dureza y quita manchas)

- Quimicos reactivos —
Laboratorio - M_ediqs ge cultivo bacteriologicos y -

micologicos.
= Sangre —
Radiologia - Sales de plata -
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Aforo de agua potable
Ef consumo de agua del hospital fue obtenido a través de lecturas realizadas en el medidor

(posterior a su cambio), ya que en este no fue posible utilizar el equipo de medicion. Para ello se
tomaron lecturas cada 30 minutos a partir de las 2:15 PM dél dia jueves 15 de junio hasta las

2:30 del dia viernes 16 de junio, obteniéndose un volumen diario de agua de 56.62 m3.

Se observo que el mayor consumo de agua se dio durante horas nocturnas, esto debido a

que en estas horas llenan las cisteras las cuales se encargan de abastecer el hospital durante el

dia.
En el siguiente grafico se puede apreciar la variacion de consumo del hospital Pro —Familia.
GRAFICO 3.2 CONSUMO DE AGUA HOSPITAL PRO - FAMILIA
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Calidad del agua potable

Al realizar los analisis fisico- quimico y bacteriologico del agua servida por ANDA, como de
la cisterna del hospital se detectd que el agua era de caracter corrosivo. Aunque los demas
parametros se encontraban dentro de norma y era bacteriologicamente apta para consumo

humano. En la siguiente tabla se detallan los valores obtenidos, de los parametros analizados:

Tabla N°3.11 Analisis de calidad del agua del hospital Pro ~ Familia

; Norma Resuitado
Pardmetros analizados Rango Unidad | ANDA | Cisterna

{Bacteriolégicos
Cloro residual 0.51.0 1.1 1.0
Coliformes totales <11 INMPHOQML| <22 <2.2
Coliformes fecales Negativo |NMPHOOML| <22 <22
|Fisico- Quimicos
PH 6.0-8.5 6.71 6.87
Olor NR-3 No. Cloro-3 | Cloro-2
Color verdadero 15 U pt-Co 1 1
Color aparente NR U pt-Co 3 3
Temperatura 18-30 oC 29 29
Turbiedad 1-5 UNT 0.20 0.27
Sélidos disueltos 300-600 mglL 160 155
Alcalinidad total (CaCO3) 30-250 mg/L 85.68 85.68
Dureza fotal (CaC03) 100400 mg/L 111.25 | 103.77
Bidxido de carbono mgiL 33 24
Conductividad 500-1600| mhasicm 320 310
Indice Langelier 440 | 42
Alca al Bicar. N.AK, mgiL. 0 0
Dureza carbonatica mgiL 86.68 85.68
Dureza no carbonatica mgl. | 2557 | 18.09
Calcio 75 mg/L 24.21 23.74
Magnesio 50 ma/lL 12.33 10.8
Hierro total 00503 mgll N.D. 0.5
[Manganeso total 00501 mglL N.D. N.D.
Carbonatos mg/L 0 0
Bicarbonatos mg/L 8586 | 85.86
Hidréxidos mg/L 0 0
Cloruros 25-250 mgiL 8.80 11.58

ND: No Detectable
NR: No Rechazable
No.: De umbral de olor
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Se encuenfra ubicado en Calle la Ermita y Avenida Castro Moran en la ciudad de

Mejicanos(ver figura 3.11). La construccion fue financiada por ia Comunidad Econdmica Europea,

iniciando su servicio el 1° de noviembre de 1993. Es una Institucion Pdblica de servicio General,

que cuenta con 18 areas como se presenta en €l siguiente cuadro:

Cuadro Ne 3.11 Areas del hospital Nacional Zacamil

Areas

e  Lavanderia

e Cocina

»  Hospitalizacion médica general

«  Unidad de hospitalizacién de pediatria
«  Unidad de hospitalizacitn de cirugia

+  Unidad de hospitalizacién de

*  Gineco — obstetricia

e  Cafeteria, laboratorio y docencia

e  Administracién hospitalaria, radiclogia
»  Terapiafisica y respiratoria

Cirugia ambulatoria, diagndstico

Centro de partos

Esterilizacion

Emergencia

Consulta extemna, administracitn
Bodegas y talleres

Morgue

Puesto de vigilancia y acceso de servicio
Puesio de vigilancta y accaso principal
Incineragion

Del cuadro anterior inicamente Consulta Externa y Administracién se encuentran en una

edificacion de dos niveles, mientras que el resto en un solo nivel, El area total de construccion del

hospital es aproximadamente de 24,245 m2

Atiende un promedio diario de 450 consultas y 230 pacientes hospitalizados (sin embargo,

posee un total de 255 camas) de lo que se obtiene un factor de ocupacion anual de 86%.

El personal que labora dentro de la Insfitucion esta formado por: 249 administrativos, 140

médicos permanentes,158 médicos no permanentes, 225 enfermeras y 73 paramédicos, lo que

suma una cantidad de 845 personas empleadas.



e

f

y

1‘~.

Esquema de ubicacion del Hospital Zacamil

Fig. No 3.11.
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Sistema de distribucion de agua potable

El agua potable empleada en el hospital es abastecida a través de una acometida de hierro
galvanizado @ 4", que se encuentra ubicada en la Av. Castro Moran. La acometida fue instalada
aproximadamente hace 8 afios, segun su apariencia exterior se encuentra en buen estado, sin
embargo el medidor se encuentra dafiado.

El sistema de distribucion de tipo directo, entré en funcionamiento hace 7 afos(1993), la
tuberia principal es de hierro galvanizado @ 4" de tipo aérea, y defivaciones de Cloruro de
Polivinilo (PVC) de didmetros menores; cuenta con un sistema hidroneumatico que entra en
funcionamiento automatico o manual cuando la presion del agua suministrada por el sistema de

abastecimiento pubfico es menor de 60 PSI.

El sistema hidroneumatico esta compuesto por: una cisterna de 300 m? de capacidad, 3

- bombas con potencia de 15 HP @ 4°, 2 tanques hidroneumaticos con una capacidad de 130 PSI

con una presion de arranque de 40 PSl y de paro de 60 PSI (ver figura 3.12)

El hospital cuenta ademas con un sistema de abastecimiento para casos de emergencias,
fue construido aproximadamente hace 2 afios(1998}, y esta constituido por: una cisterna de 1000

m3 de capacidad, 3 bombas de 10 HP de potencia @ 4" y un tanque hidroneumético de 100 PSI.

En la siguiente tabla se presenta una sintesis de los elementos que forman parie del

sistema de distribucion de A.P.
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Tabla Ne 3,12 Resumen del sistema de distribucion de A.P. del hospital Nacional Zacamil.

Acometidas Tub. de distribucién | Tanque /cisterna Bombas T. Hidroneumaticos
Edad @ | Edad . @ Capacidad @ [|Potencial |Capec.] Presion
i o No
e {Afios) Materil {pulg) | (Afios) Materia {pulg) Ne {m3) N (pulg)| HP PSI |Aranque| Paro
1 300 3| 4 15 2130 40 !60
Ho. Galv. . A
) 7 |G 4} 7 |Ho.Cavl 4 S5 4 | 10 [1]100] 40 |60

Fig. Ne 3.12 Elementos que integran el sistema hidroneumatico. En ella se puede apreciar el

panel de control, los tanques de presion, fas bombas y las 3 tuberias de succidn de los

compartimientos de la cisterna.
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Tabla N 3.13 Distribucién de artefactos sanitarios por areas, hospital Nacional Zacamil.

Artefactos sanitarios ol o - =
2181, (B38|,
s8|E|2|2|528]8|; g

Areas 2Rl 5|S| 3| &= | 813 5
Lavanderia 4 71212 1" 1
Cocina 2 * 2
Hospitalizacion médica general 18 [32] 2] 12 4 1 Lava pato
Unidad de hospitalizacién de pediatria 17 | 26 10| 2% 5" 1 1 Lava pato
Unidad de hospitalizacién de cirugia 16 |33 21371 1% 3™ 1 1 lava pato
Unidad de hospitalizacién de gineco—obsletricia | 20 | 35 12| 2*, 4 1
Cafeterfa, laberalorio 4 110 L
Terapia fisica 2 | A 3{3 2" |1
Cirugia ambulatoria, diagndstico M |18 1] 4 " 3 1 Lavaho quirirgico
Centro de partos 7 9 4 1 41 | T 1 Lavebo quirirgico
Ememencia 7 613|863 2 1 Lavapatoy 1 Tina
Consulta externa, administracion 23 {40 3,313
Cirugia Okeli 2 3 2 1*
Bodegas, talleres y vigilancia 11 11
Morgue 2 4 1 2" 1 | 1 mesa para autopsias
Quirdfangs 7 412137 3 4 Lavahos médicos
Residencia de médicos 8 51413
Totales 169 | 276 18 | 72 70 2] 7

La ropa es clasificada conforme el grado de contaminacién que posea (liviana, media,

Tabla Ne 3.14 Lavadoras con que cuenta el hospital Nacional Zacamil

pesada y contaminada), determinando asi el tipo de lavada a que sera sometida. Cada proceso

de lavado llevara diferentes ciclos y consumos de agua. Para tal caso poseen 7 lavadoras:

No. de lavadoras Marca Capacidad (kg) | Tiempo de servicio Frecuencia de uso
‘ 3 Dubix de Souza 40 4 aiios 7-8 lavadas diarias cfu
4 Braun 40 1 afio 7-8 lavadas diarias cfu

En el area de cocina cuentan con una lavadora de platos que no esta en uso, pues por el

momento no tienen a disposicion el manual para su utilizacién.
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Es importante que dentro de un centro hospitalario, cuenten con un servicio que genere
vapor y agua caliente, para ello, desde un inicio este centro tiene a disposicion 2 calderas con
una potencia de 5 HP, tiempo después se dieron cuenta que éstas eran insuficientes para cubrir
las necesidades en las reas que se requiere el servicio (lavanderia y esterilizacion), por fal

motivo fueron sustituidas por 2 calderas con una potencia de 80 HP, tas que actualmente estan

en funcionamiento.

Sistema de drenaje de aguas residuales

La recoleccion y desalojo de las aguas residuales, se realiza por medio de colectores
secundarios de cloruro de polivinilo & 4" que conducen el agua a cajas de registro, luego, de
éstas pasan a colectores primarios de cemento @ 6" y 8, los cuales conducen el agua residual a
pozos internos y de estos a pozos del sistema de alcantarillado pablico, que en su mayoria se

encuentra ubicados sobre la calle El Comercio.

El hospital no cuenta con un sistema separativo de aguas residuales, por lo que todas ellas
sin importar el grado y tipo de contaminacién, son dirigidas al alcantariilado piblico, sin embargo
poseen una trampa de grasas (1.9 x 1.0 x 1.5 m.) en el area de cocina a la que se le agregan
enzimas que hacen que la grasa acumulada se degrade y sea drenada con facilidad sin peligro
de obstruir las tuberias. Ademas existe una trampa de yeso ( 25.4 x 254 x 20.32 cm.), que

impide que fa tuberia se obstruya.
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En la tabla Ne 3.15 se detallan los elementos que forman parte del sistema de drenaje de

AR. del hospital.

Los quimicos empleados frecuentemente en el hospital y que son descargados al

alcantarillado publico, se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N°3.12 Sustancias quimicas empleadas en el hospital Nacional Zacamil

Lugz;rn:i';r;ta!e se Tipo de quimico Cantidad usada Observacién
Detergentes:
= Durasan (Hipoclorito de Scdio con 2 libras diarias
baja alcalinidad)
Lavanderia - Lavaclor (Cloro orgénico, que 30 libras diarias
desinfecta la ropa)
- Trueno (Es un agente secuestrante | 36 libras diarias
de dureza y quita manchas)
- Metanol (Cuya concentracion esdel | 2100 litrosfafio
80 al 100 %)
- Etanol {Alcohol etilico) 1200 litrosfafio
- Silol puro 1125 litrosfafio Se entregan 9500
- Formalina(Formaldehido al 10%) 500 litros / afio | informes anuales y
Patologia - EA-50 7.2liros / afio | se realizan
- Anaranjado G 7.2litros /afio | aproximadamente
- Acido nifrico 45litros /afio | 40 autopsias.
- Acido citrico 90 gramos/afio
- Acido pitrico 90 gramos/afio
- Hematoxilina 90 gramos/afio
- Quimicos reactivos T - Se hacen de 1300
Laboratorio - Medios de cultivo bacteriolgicos y - a 1530 examenes
micoldgicos. diarics en los
- Sangre mezclada con lgjia al 10%. diferentes tipos.
Alimentactony |-  Grasas -
dietas - Detergentes -
Radioclogia - Sales de plata -
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Tabla N°3.15 Resumen del sistema de drenaje de A.R. del hospital Nacional Zacamil.

Colectores Primarios Colectores Secundarios Sistemas de pretratamiento
o . Edad 2 i Edad de Aguas Residuales
(Pulg.) Mateial {Afios) | (Pulg.) Material (Afics) empleados en el hospital
4 PVe Una trampa de grasa en el rea de cocina
8 Cemento 7 |de(1.9*1.0*1.5 m) y una trampa de yeso en
6 | Cemenlo emergencias de (25.4*25.4*20.32 cm.)
Aforo de agua potable

La obtencitn del volumen diario de agua potable consumido se realizo a través de aforo con

el caudalimetro det dia 21 al 22 de julio de 2000, lo cual reflejé un consumo diario de 266.314 m3.

No se pudieron tomar lecturas de! medidor, pues se encontraba en mal estado. Las

caracteristicas tomadas en cuenta para la realizacion de {a medicion fueron:

Caracteristicas de la tuberia: Ef material era Hierro Galvanizado, ¢ 4", rugosidad 0.20

mm. Y espesor 0.36 mm.

Distancia entre sensores; 60 mm.

Montaje de sensores: Directo (\ ).

El ajuste de sensores se realizd con cinchos.

Las mediciones fueron hechas por un lapso de 24 horas.

En el siguiente grafico se puede apreciar las variaciones de consumo durante el dia, para el

hospital Nacional Zacamil.



GRAFICO 3.3 CONSUMOS DE AGUA HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
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En éste grafico se puede observar el mayor caudal obtenido entre las 6:30 y 7:30 horas debido a que en esas horas inician la actividad en

el area de lavanderia y el menor {cero) en horas nocturnas.
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Calidad del agua

Para analizar el agua que se consume en éste hospital se tomaron muestras de:
= Un grifo al cual inicamente llega agua del abastecimiento piiblico (ANDA).
s lacisterna de 300 m3.

» Lacisterna de almacenamiento (1000 m3)

En el ditimo punto se tomé agua solamente para analisis bacteriolgico.

De lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: Todas las muestras estan
bacterioldgicamente aptas para consumo humano; de igual manera los parametros fisico —
quimicos cumplen con los requisitos, (nicamente el agua del grifo tenia tendencia a la

corrosividad.

En el cuadro No 3.16, se muestran los resultados del analisis de calidad del agua realizados

en el hospital Nacional Zacamil.
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Tabla Ne 3.16 Analisis de calidad del agua del hospital Nacional Zacamil

; Norma Resultado
Parametros analizados Rango | Unidad | ANDA | Cisterna |Cisterna

Bacteriologicos
Cloro residual 0.5-1.0 0.8 0.5 0.7
Coliformes totales <11 |NMPNMOOML] <22 <2.2 <2.2
Coliformes fecales Negativo [NMPMOOML| <22 <2.2 <2.2
Fisico- Quimicos
pH 6.0-85 6.84 7.04
Clor NR-3 No. Cloro4 | Cloro-1
Color verdadero 15 U pt-Co 1
Color aparente NR U pt-Co 1 2
Temperatura 18-30 oC 28 28
Turbiedad 1-5 UNT 0.57 1.10
Solidos disueltos 300-600 mg/l. 305 320
Alcalinidad fotal (CaCO3) 30-250 mgiL 22409 | 235.08
Dureza total (CaCO3) 100400 mgiL. 22525 | 239.26
Bidxido de carbono mgiL 62 41
Conductividad 500-1600( mhasfem 610 640
Indice Langelier 062 | 040

ica al Bicar. N.AK. mg/L 0 0
Dureza carbonatica mgiL 22408 | 235.08
Dureza no carbonalica mgil. 1.16 4.18
Calcio 75 mg/L 41.78 | 4256
Magnesio 50 mg/L 29.36 | 32.29
Hierro total 00503 mgl N.D. N.D.
Manganeso total 0.05-0.1 mg/l. N.D. N.D.
Carbonatos mgiL 0 0
Bicarbonatos moll | 224.09 | 235.08
Hidréxidos mgfl 0 0
Cloruros 25-250 mg/l | 1343 14.35

ND: No Detectable
NR: No Rechazable
No.: De umbral de olor

112
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3.5.4 Hospital Nacional de Maternidad

Generalidades

Este se encuentra ubicado en la 12. Calle poniente y 25 Av. Norte, en la ciudad de San
Salvador (ver fig.3.13). La construccion se realizé con la ayuda del gobierno de los Estados
unidos en el afio de 1,953, iniciando sus servicios hasta el afio 1,954. Es una institucion piblica

que presta atencion en las reas de Ginecologia y Obstetricia.

Dicho centro cuenta con 23 servicios, los cuales se encuentran distribuidos en 2 edificios, el
mas antiguo construido en 1953 en 2 y 3 niveles, el mas reciente de 4 niveles construido en

1982, ambos poseen un area total aproximadamente de 9,104 m2. Los servicios con que cuenta

este hospital se encuentran distribuidos como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Ne 3.13 Servicios que posee el Hospital Nacional de Maternidad.

Edificio Servicios
» Anestesiologia o Farmacia y férmulas
» Aislamiento, alto riesgo y almacén o Lactarios
+ Banco de sangre, laboratorio clinico « Neonalologia
y bactericlogia e Lavanderia
1 » Cocina y cafeteria * Auditérium de hospital
{antiguo) | e Emergencia » Mantenimiento
s  Arsenal, quiréfanos y salas de parlo » Morgue
+ Radiclogia » Puerperio
« Ultrasonografia de hospital
o  Administracion
2 » Consulta externa s Ultrasonografia de clinicas
(reciente) | e  Planificacidn familiar e infertifidad » Auditérium de clinicas
s  Divisidn medica y médicos residentes o Anatomia patologica
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En este centro se atiende un promedio diario de 490 consultas externas (incluyendo
consultas de emergencia) ¥ 270 pacientes hospitalizados, sin embargo, poseen un fotal de 317

camas; siendo su factor de ocupacion anual del 85%.

El personal que labora dentro de fa Institucion esta conformado por. 189 administrativos, 53
médicos permanentes ¥ 82 no permanentes, 325 como personal de enfermeria y 100 técnicos, lo

que ensu totalidad hacen 749 personas.

gistema de abastecimiento Y distribucion de agua potable.

El Agua Potable empleada en el hospital es abastecida a través de d acometidas, ubicadas
de la siguiente forma: Tres sobre la calle Arce, todas de hierro galvanizado y @ 2. Dos sobre la
12, Calle poniente, ambas de hierro galvanizado con @a"yO%h" Esta Gitima es la Gnica qué
cuenta con un medidor en buen estado, en las demas los medidores se enéuentran dafiados.

La tuberia principal del sistema de distribucion es de hierro galvanizado con @2%", ysus
derivaciones del mismo material, variando en didmetros menores. Estas tuberias fienen casi 7
afios de estar en servicio.

El sistema de distribucion de agua s indirecto y funciona a través de dos redes que estan
conformadas por:

o 2 cisternas de: 140 m3y 120.42 md,

e 5tangues: unode 21.5 m3y 4 de 2 m* cada uno.

e 7 tanques hidroneumaticos de 100 PSide capacidad, con presiones de arranque y paro

de 40y 60 PSI respectivamente.
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« 8 bombas detalladas de la siguiente forma:

Nimero de bombas | Potencia (HP) | Didmetro (pulg.)|
4 5 2%
1 5 2
2 3 1%
1 Ya 2

El funcionamiento de dichas redes es como se detalla a continuacion:

Red No.1:

Se abastece de las acometidas ubicadas sobre la calle Arce, recibiendo el agua Ia cisterna
de 140 m?, esta se encarga de enviar el agua (por bombeo) al tanque de 21.5 m3, el cual es
auxiliado por 4 tanques de 2 m3(3 impulsados por gravedad y 1 por bombeo) para servir la
edificacion antigua, excepto lavanderia y quirofanos.

Red No.2:

Esta se abastece de las 2 acometidas ubicadas sobre la 12 Calle Pte., recibiendo el agua
la cisterna de 120.42 m3, distribuyéndola a clinicas (edificio nuevo), lavanderia, quiréfanos, y en
casos que ia red No.1 no cuente con el abastecimiento de agua por parte de ANDA, ésta se la

proporciona.

El hospital no cuenta con un almacenamiento de agua suficiente, en casos de
interrupciones prolongadas al servicio de agua potable, sin embargo, tienen proyectado en un
future, construir una cisterna de 1,500 m3.

La limpieza de tanques y cisternas las realizan cada ario. Pero la ultima vez que se efectud
dicho proceso fue hace dos arios, justificandolo en el hecho de que el agua circula

continuamente.,
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En la siguiente tabla se presenta una sintesis de los elementos que forman parte del

sistema de distribucion de A.P.

Tabla Ne 3.17 Resumen del sistema de distribucion de A.P. del hospital Nacional de

Maternidad.

Acometidas Tub. de distribucion |[Tanque /cisterna Bombas T. Hidroneumaticos
Edad . @ | Edad . @ Capacidad g Potencia Capc.| Presién
M | No No Ne
N o) | 2 puiey| aos) | 2™ | (pul) (m3) (puig)| P PSI [Amangue| Paro
3 Ho. Galv.| 2 1 140 11112 3
4121121 5
12042 5(100| 40 |60
1 Ho. Galv.| 4 7 |Ho. Galv.| 2 1/2 ! 11112 3
1 Ho. Galv.| 3/4 1 215 11 2 5 |2/(100| 40 |60
4 2 1112 34
Artefactos sanitarios.

En la tabla N 3.18 se muestran los artefactos sanitarios de los que disponen en los

diferentes servicios del hospital.

El area de lavanderia es una de las areas que mayor consumo de agua fiene dentro del
hospital, gastando-aproximadamente el 60% del consumo total (segin informacion proporcionada
por personal de mantenimiento del hospital)

En ésta, la ropa es clasificada conforme el grado de contaminacién que posea {liviana,
mediana, pesada y contaminada), determinando asi el tipo de lavada a que sera sometida. La

frecuencia del uso de las lavadoras depende en gran medida del niimero de pacientes que son

.:; e

NS

atendidos diariamente (se estima un promedio de 5,000 a 6,000 libras de ropa sucia diaria).
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Es muy importante mencionar que debido a la especialidad det hospital, el 90% de toda la
ropa sucia se impregna de sangre, siendo por ello necesario antes de cada lavada darle 9
enjuagues a la ropa, facilitando con ello el proceso de lavado. Cada proceso de lavado tiene
diferentes ciclos y consumos de agua. Para el caso, poseen una cantidad de 6 lavadoras

mostradas en }a tabla N° 3.19:

Tabla Ne 3.18 Distribucién de artefactos sanitarios por servicio del hospital Nacional de
Maternidad.

Astefacto % .| B | 8 g
cElssiE|2|zs| 5| ¢ \
Administracién 7 8 16 1
Consulta extema 15 8 20 2 2 1
Planificacion familiar e infertilidad 7 7 4
Division médica y médicos residentes 9 9 8
Ultrasonografia de clinicas 1 1
Auditbrium de clinicas 5 ] 1 1
Anatomia patologica 2 3 1
Cirugia ginecobgica y obstética 5 4 7 K] 1 lava palo
Anestesiologia 1 1 1 4
Aislamiento, allo riesgo y almacén 13 " 8 3 1 lavabo quinirgico
Banco de sangre, laboratorio clinico 1 1 5 2 1
Y bacteriologia
Cocina y cafeteria 2 5 1 18 1
Emergencia 5 7 1 1 1 1 1 lava pato
Arsenal, quirbfanos y salas de parfo 4 9 16 5 5 6 13 favabos quirirgicos
1 |lava pato
Radiclogia 1 1 1
Ultrasonografia de hospital 1 1
Farmacia y férmulas 1 6 1
Lactarios 2
Neonatologia 2 12 1 1 2 lavabos quirdrgicos
Lavanderia 2 3 1 1
Auditdrium de hospital 6 2
Mantenimiento 6 6 2 1
Morgue 1 2 mesa para autopsias
Puerperio 13 10 6 4
Areas perimetrales 7 grifos
Totales 42 94 155 37 46 3
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Tabla Ne 3.19 Lavadoras con que cuenta el hospital Nacional de Maternidad.

No. de lavadoras Marca Capacidad (kg) Tiempt(aagz:)ewicio Frecuencia de uso
2 DINA WASH 181 4 7 lavadas diarias c/u
2 GIRVAN 57 3 7 lavadas diarias cfu
1 DINA WASH 45 7 7 lavadas diarias c/u
1 ONATE 91 46 7 lavadas diarias c/u

Cuentan con dos calderas, ambas con una potencia de 150 HP. Una de ellas con un tiempo
de servicio de 15 afios y la ofra un poco mas antigua. Estas son utilizadas para generar vapor, el
cual es proporcionado a las &reas de: Lavanderia, arsenal(esterilizacion), cocina y formulas

lacleas.

Sistema de drenaje de aguas negras.

Respecto al sistema de drenaje de aguas negras el material es hierro galvanizado y tiene un
tiempo de funcionamiento de 46 afios(1954), de ese afio a la fecha se han realizado algunas
modificaciones cambiandose por tuberias de Cloruro de Polivinilo (PVC). Et colector principal es
de @ 6", los secundarios varian en diametros menores hasta 1%".

La recoleccion y desalojo de las aguas residuales se realiza por medio de colectores
internos (primarios y secundarios) conduciendo el agua a cajas internas y de estas a pozos del

sistema de alcantarillado pliblico, ubicados sobre [a 12, Calle Poniente.

En la siguiente tabla se detallan los elementos que forman parte del sistema de drenaje de

AR. del hospital.



e

= &

120

Tabla N° 3.20 Resumen dei sistema de drenaje de A.R. del hospital Nacional de Maternidad.

Colectores Primarios

Colectores Secundarios

Sistemas de pretratamiento

@ Material Edad ) ol Edad de Aguas Residuales
(Pulg) | aend (Afios) | (Pulg.) Materia (Afios) empleados en el hospital
Sistema de rejiltas en cocina, para
5 Cemenlo | 46 |6a11i2 ) Ho.Galv. | 46 detener los residuos mas grandes

Los quimicos empleados frecuentemente en el hospital y que son descargados

alcantarillado publico, se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 3.14 Sustancias quimicas empleadas en el hospital Nacional del Maternidad.

al

Lugz:i;::e se Tipo de quimico Cantidad usada Observacion

Detergentes — Lavan aproximadamente

Lavanderia Secuestrante - de 5,000 a 6,000 libras
Blanqueador — diarias de ropa.
Xilol calidad reactivo 800 Its. / aio
Alcchol absoluto al 99.7% 1205 Its. f afio

Palologia Acido acético glacial 38 Its. / afio S:r(?;tr;legc?;mente 4075
Formalina pura al 37% 500 Its. { afio a 100 muestras diarias
Papanicolau EA - 50 15 Its. / afo )
Papanicolau OG - 6 15 lis. / afio
Metanol(Cuya concentracion| Aprox. 40 lts./afio
es del 80 al 100 %)
Lejia 60 Its. / mes
Detergente 20 Ibs. / mes
Acido sutfarico al 1 % normal | 3600 mi / afio

Laboratorio Quimicos reaclivos — hacen aproximadamente
Medios de cultivo - 25,000 pruebas al mes.
bacterioldgicos y '
micol6gicos.

Solucidn salina

Sangre mezclada con lejia al
10%.
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No poseen ningan tipo de pretratamiento de aguas residuales, sin embargo en cocina
poseen un sistema de rejillas para detener los residuos mas grandes que puedan llegar en un
determinado momento a cbstaculizar el paso de las aguas. Los residuos son retirados cada dos

dias o cuando se considera necesario.

Aforo de agua potable

Las mediciones se realizaron en 4 sesiones o dias, ya que, éste hospital no contaba con
una sola tuberia de distribucién y los medidores estaban dafiados; por lo que se optd colocar el
caudalimetro en las 4 tuberias de distribucion principales que alimentan o suplen la necesidad del

hospital. Las caracteristicas tomadas en cuenta para la realizacion de la medicion en cada punto

fueron:

Caracteristicas de |a tuberia: Todas eran de Hierro Galvanizado, rugosidad 0.20 mm. Y
espesor 3.6 mm.

= Montaje de sensores: Reflexion ( V).

» Elajuste de sensores se realizd con cinchos.

= Las mediciones fueron hechas por un lapso de 24 horas en cada punto aforado.

Las caracteristicas especificas de instalacién en cada punto de aforo se detallan en el
cuadro N° 3.15 y los resultados obtenidos mediante el aforo, se muestran en la tabla Ne 3.21:

En los graficos 3.4 a 3.7, se puede observar las variaciones de caudal en el hospital. Los
dos primeros representan los caudales que circularon en las tuberias que abastecen las areas de

lavanderia; obteniéndose valores de caudal de cero desde las 17 horas a las 6:30 horas
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aproximadamente. En el tercero, se aprecian las variaciones en el area de clinicas y en el Gitimo
la del area de hospitalizacion, en los cuales se puede apreciar que: el mayor consumo se daen la

mafana, pues, en este lapso de tiempo existe mayor movimiento.

Cuadro N¢ 3.15 Condiciones de instalacion del caudalimetro en el hospital Nacional de
Maternidad

] Tuneg:pesor MO;I;G]E Dl::;'r':'a L.ugar y condiciones en que se
(pulg) | (mm.) | censores | censores (mm.) instalo el caudalimetro

3 28 81 Se instalé en cistema (!avanderia [}, en condiciones
: extremas con un error amiba del 5%.

2 36 . 57 Se instalé en cisterna (lavanderia 1), en condiciones
) Reflexién extremas con un error ariba del 5%.

9 38 V) 57 Se instald en cistema {clinicas), en condiciones
] extremas con un ermor aniba def 5%.

2 38 57 Se instalo en cistemna (Hospitaliz'acidn), en condiciones

recomendadas, con un error abajo del 2%.

Tabla N° 3.21 Consumos obtenidos a través de aforos realizados en las dos redes que
abastecen el hospital.

. Acometidas : Distribucion 3
Sistema (ubicacién) Hora-Fecha Servicio Bouig) Consumo{m?)
3 11:16 - 216100
Red No.1 a Hospitalizacién 2 24.946
CalleArce | 4445 " 316100
Total 24,945
10:22 - 30/5/00
a Lavanderia | 3 148.909
10:25 - 31/5/00
No.2 9 11:12 - 31/5/00 :
Red No. a . a Lavanderia || 2 85.387
12 Calle Poniente 10:56 - 1/6/00
11:01 - 1/6/00
a Clinicas 2 86.818
10:46 - 2/6/00
Total 321.114
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GRAFICO 3.4 CONSUMOS DE AGUA HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD
{ AREA'DE LAVANDERIA 1)
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GRAFICO 3.5 CONSUMOS DE AGUA HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD
{ AREA DE LAVANDERIA 1)
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GRAFICO 3.6 CONSUMOS DE AGUA HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD
' AREA DE CLINICAS )
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Calidad del agua
Debido a que no era posible analizar el agua de fas 5 acometidas y de fas 7 cisternas y
tanques, se tomaron muestras de una de las acometidas, y de fa cisterna que distribuye al &rea

de hospitalizaci6n, obteniéndose los resultados en la tabla siguiente:

Tabla N°3.22 Andlisis de calidad del agua en el hospital Nacional de Maternidad,

. Norma Resultado
Parémetros analizados Rango | Unidad | ANDA | Cisterna
[Bacteriolégicos '
Cloro residual 0.5-1.0 0.6 1.0
Coliformes totales <11 |NMPMOOML] <22 <2.2
Coliformes fecales Negalivo [NMPM100O-ML] <2.2 <22
Fisico- Quimicos
pH 6.08.5 6.98 7.26
Olor NR-3 No. Cloro-1 | Cloro-2
Color verdadero 15 U pt-Co 1 1
Color aparente NR U pt-Co
Temperalura 18-30 oC 29 29
Turbiedad 1-5 UNT 0.30 0.18
Solidos disueltos 300600 mg/L 380 190
calinidad total (CaCO3) 30-250 mgil, 27249 | 11424
Dureza total (CaCO3) 100400 mg/L 278.42 | 130.54
Bidxido de carbono ' mgiL 53 12
Conductividad 500-1600| mhoslcm 760 380
Mw Langelier -0.26 -0.62
- |Alca al Bicar, NAK. mg/L 0 0
Dureza carbonatica mg/L 27243 | 11424
Dureza no carbonatica mgiL 5.99 16.30
Calcio 75 mgiL 5116 | 2851 ;
[Magnesio 50 mg/L 36.59 141
Hierro total 0.050.3 mgiL N.D. N.D,
[Manganeso total 0.05-0.1 mgiL N.D. N.D.
Carbonatos mgiL 0 0
Bicarbonatos mg/L 27243 | 114.24
Hidroxidos mgiL 0 0
Cloruros 25-250 mg/L 23.61 11.85

ND: No Detectable
NR: No Rechazable
No.: De umbral de olor
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De Ia tabla anterior se determin:

El agua que entra de ANDA por una de las acometidas de la 12 Calle Poniente cumplia con
los requisitos tanto fisico-quimicos como bacteriologicos por lo que es apta para consumo
humano.

El agua de la cisterna era tendiente a corrosividad, sin embargo los demas parametros se

encontraban dentro de norma.

3.5.5 Hospital Nacional de Nifios Benjamin Bloom

La eleccion del hospital de nifios Benjamin Bloom, se dio por ser el (inico hospital de! Area
Metropolitana de San Salvador que cuenta con una planta de desinfeccion de aguas residuales
para ser tratadas antes de ser descargadas al alcantarillado piblice. Por lo que se realizé la visita

correspondiente obteniendo la informacitn siguiente.

Planta de Desinfeccion, Para Desechos Liquidos Hospitatarios Peligrosos.

Fue donada por el Gobiemo de la Repiblica de Alemania y esta configurada por
componentes electromecanicos y controlados desde una unidad‘central.

El disefio del sistema de aguas residuales del hospital se realizo a manera que los nifios con
enfermedades infectocontagiosas fugran ubicados en un determinado nivel, del cual se
transportaria las aguas desechadas hasta la planta de desinfeccion para su tratamiento; pero a
causa de problemas técnicos en la operacion de !a planta y debido a que el gran nimero de

pacientes con dichas enfermedades no pudieron ubicarse en el nivel asignado, la planta no pudo

ponerse en funcionamiento.
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Es considerada como uno de los sistemas mas eficientes, ya que ejecuta la eliminacion de

elementos contaminantes.
El principio de funcionamiento de la planta (esquematizada en la figura 3.15) es el que se

describe a continuacion:

Paso No.1
El agua llega al tanque colector (T1) de 2.5 m3 de capacidad; cuando sobrepasa el nivel de
%4 indicado en el mismo, comienza a trabajar a intervalos la bomba trituradora (P1) y las aguas

contaminadas empiezan a circular en el tanque, produciéndose una recircutacion.

Paso No.2

Cuando se logra sobrebasar el nivel standard del tanque colector y el tanque de
desinfeccion (T2) estd abajo de la condicion de vacio, comienza el llenado en el tanque de
descontaminacion de 1.7 m3 de capacidad para iniciar ta desinfeccién. Las vélvulas motorizadas
(V3 y V4) que conducen el agua al drenaje deben estar cerradas, caso contrario, las valvulas
motorizadas (V1, V2 y V5) encargadas de conducir el agua del tanque colector a! tanque de

desinfeccion deben estar abiertas y la bomba de circulacion / alimentacion (P2) comienza a

trabajar.

Paso No.3

Al legar las aguas contaminadas al nive! standard en el tanque de desinfeccién, se cierra la

valvula de alimentacién (V1), fa valvula de deareacion (V5) y la bomba de circulacién se apaga
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momentaneamente, mientras ia valvula de circulacion V3 (ubicada en la parte inferior del tanque)

se abre.

Paso No.4

Para la descontaminacion se inyecta vapor al tanque a través de la valvula V7, hasta
alcanzar una temperatura maxima de 120 °C. La vélvula de deareacitn es abierta en caso de
ocurrir una sobre-presion mayor de 1. 5 Bar  hasta llegar a valores menores. Cuando alcanza la
temperatura antes mencionada, el vapor deja de entrar y el proceso de desinfeccion da inicio por
un periodo de 60 minutos. Después de éste fiempo entra agua fresca al circuito para enfriar (a
temperatura de 42 °C) y evitar |a evaporacion de las aguas ya desinfectadas en fas tuberias de
drenaje a la hora de vaciar el tanque. Por tanto |2 valvula de descarga (V4) se abre, asi como

también la que deja pasar el vapor; V2 se cierra e inicia el proceso de vaciado.

PasoNo.5

Después de vaciado ef tanque entra agua fria al mismo a través de V9 para su limpieza.
Finalmente se cierran, las valvulas de: ventilacion (V6), vapor(V7), agua fria (V8 y V9), y se

apaga la bomba de circulacion después de 6 minutos.

En figura 3.16 se puede observar la planta de desinfeccion y sus componentes yenla 3.17

el panel de control de la misma.
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Fig.3.16 En la figura se observan los elementos que integran la planta de desinfeccion:
Tanque colector{ubicado a la derecha de Ila figura), tanque de desinfeccion (a la izquierda),
bomba frituradora (al pie de! tanque colector), bomba de alimentacion / circulacion, asi como sus

respectivas valvulas y accesorios.
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Fig.3.17 El panel de control, indica fos procesos o etapas por los que esta pasando el agua
contaminada en la planta de desinfeccion. Para ello presenta un diagrama de flujo
encendiéndose una luz de sefializacion en los procesos de: llenado, tiempo de contacio,

enfriamiento, y otros.
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4.0 ANALISIS DE RESULTADOS

4.1 Introduccion

La determinacién de consumos és muy importante, ya que, a la vez que sirve como
parametro de comparacion con los obtenidos mediante el aforo, también es ﬂtilfpara determinar
dotaciones y porcentajes de aguas consumidas en cada servicio; valores que también se utilizan
para determinar volimenes de aguas residuales. De aqui radica la importancia de emplear
métodos que determinen consumos por dia, por lo que fue necesario buscar y extraer
informacion como ef método de Hunter del capitulo !l (fomando las consideraciones qué el mismo
presenta para oblener valores aceptable), asi como también se tuvo la necesidad de

implementar métodos estimando el consumo de artefactos sanitarios de acuerdo al nimero de

usos porhoray por persona.

En este capitulo, se detallan todos los aspectos tomados en cuenta, para la determinacion

de consumos y dotaciones, asi como también ejemplos de caiculo y la forma de emplear algunas

tablas presentadas para los diferentes métodos.

-
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4.2 Calculo de Consumo de agua potable en hospitales
La determinacion del consumo de agua potable en los hospitales se efectué de las
siguientes formas:

o Aforos

« Facturaciones

» Estimaciones de consumo por frecuencia de u.so de aparatos sanitarios por persona
por dia

« Segin dotacién asignada por la Norma Técnica de ANDA (600 Its/cama/dia)

» Estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos sanitarios por dia

s Método de Probabilidades de Hunter

Aforos

Los datos de aforo de cada hospital fueron tomados del capitulo anterior, considerando que:
los consumos diarios de los hospitales Nacional Zacamil y Nacional de Maternidad, se obtuvieron
de aforos realizados con el caudalimetro uitrasénico proporcionado por ANDA, que fue instalado
por un periodo de 24 horas; debiendo cumplir su instatacion con ciertas condiciones, las cuales
no fue posible cumplir en el hospital Pro-Familia; en el caso del hospital CLIMOSAL, se
obtuvieron errores considerables con el caudalimetro por lo que ios aforos en éstos hospitales se

realizaron en base a lecfuras tomadas del medidor.

Facturaciones

Para observar el comportamiento de las variaciones del consumo de agua en los hospitales

del AMSS y obtener un consumo promedio diario en un periodo de un afio, se obtuvieron con
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ayuda de ANDA, los consumos de agua facturados a los hospitales en estudio, de abril de 1999 a
marzo de 2000. Pero, se encontro que la mayoria de los consumos eran estimados ya que, los
medidores se encontraban dafiados; considerandose por tanto que los valores eran poco

confiables.

Método de estimaciones de consumo segn frecuencia de uso de aparatos sanitarios
por personas por dia

Este método se basa en la estimacion del nimero de veces (frecuencia) que cada persona
emplea un determinado arfefacto sanitario en un dia, para luego aplicar a esa frecuencia los
consumos unitarios de la tabla Ne 4.1,

Las estimaciones de consumo de agua por aparato sanitario y/o actividad fueron extraidas
de diversas fuentes y la frecuencia de uso de cada aparato sanitario segin la persona que lo
emplea, mostrada en la tabla N°4.2, se-obtuvo con ayuda de personal que labora en hospitales.

Su aplicacion se llevo a cabo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

o El personal de enfermeria que permanece constantemente en el hospital es 2/3 partes
del total, debido a los turnos rotativos; no asi para el caso de los médicos permanentes
(residentes) ya que la mayor parte de ellos se ausenta pocas horas del hospital.

 Elagua para limpieza, riego de jardines y parqueo se calculd basandose en el area del
hospital y no al porcentaje de ocupacion.

» Elempleo de aquellos aparatos sujetos a uso frecuente
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Tabla N 4.1 Estimaciones de consumo por aparato sanitario y/o actividad

(Consumo unitario)
Aparato sanitario Consumof Its / uso ) V:: Z;:::ul::i?;: ?3;:?;3 Fuente
Inodoro de taque 156-20 18 Metcalf & Eddy
Inodoro de fluxdmetro 30402 36 Metcalf & Eddy
Lavamanos 25 2! GTZ
Ducha 40-80 60 GTZ
Mingitorio 15-20 2 18 Metcalf & Eddy
Lava pato 15-203 18 Metcalf & Eddy
Lavabo quirirgico 8 6 Manual de Inst. Hidriulicas
Fregadero de cocina 2.35Its/ plato de comida 4] 2.35 Its / plato de comida | Manual de Inst. Hidréulicas
Fregadero de otros usos 678 lls / dias 678 lts / dia Manual de Inst. Hidréulicas
Lavadoras 2545 1ts 1 kg de ropa 2545 Its / kg de ropa GTZ
Pocetas 1.5lts im? 1.5ts { m? Estimado
Grifos 2 lts/m? parajardiny | 2 Its/m2 parajardiny Norma peruana
parqueo parquec

1Se tomé el limite infesior porque se considerd que el consumo promedio era muy elevado para nuestro medio
2 Dato obtenido de comparacitn de gastos segdn el mismo texto
2 Dato retomado de gasto de inodoro por tener uso similar

+ Considerando que en una hora se preparan 75 plales

5 Dato tomado del Manual de Plomeria considerando una hora de uso continuo

Tabla N° 4.2 Estimaciones de uso de aparatos sanitarios segiin personas que frecuentan

los hospitales

Artefacto samtanyc;:;nc:i?::: Inodoro | Lavamanos Duch? Comidas | Ropa sucia

Personas {usol dfa) | (usos/dia) | (uso fdia) | (comidal dia)| (kg/dia)
Médico no permanente 1-3 25 - - 0.70
Médicos permanentes 35 58 1de2* 1-3 2.10
Enfermeras 35 58 1de7* 1-3 0.10
Paramédicos {técnicos) 1-4 26 | 1de50* 1 -
Administrativos 1-3 35 1 de 50* 1 0.04
Pacientes ingresados 6-8 6-9 1 34 6.00
Pacientes de consulta extemna 1-2 1-2 - - 0.05
Visitas a pacientes y otros 0.5-1 0.5 - - -

* Lo que indica que se ducha 1 persona de cada nimero ",
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Para una adecuada aplicacion se debe tener en cuenta las siguientes ecuaciones:

Consumo = Namero de personas * Frecuencia de uso segin personas * consumo unitario (Ec. 4.1)

Donde:

o Consumo: es el consumo de todas las personas con igual cargo o funcion dentro del
hospital

e Nimero de personas: es el nimero de personas con igual cargo o funcién dentro del
hospital

» Frecuencia de uso segln personas: es la frecuencia con la cual se usa un determinado
artefacto sanitario segin la persona que lo emplea tomado de [a tabla 4.3

Consumo unitario: es el valor de consumo por aparto sanitario y/o actividad tomado de

latabla 4.1

El consumo total se obtiene empleando fa ecuacion.4.3 del método anterior.

_ Consumo total = £ Consumo ' (Ec. 4.2)

Donde:

Consumo total : es el consumo de todas las personas de un area o servicio
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Tabla No 4.3 Valores empleados en el célculo de consumo por estimaciones de uso de

artefactos sanitarios segun personas que frecuentan los hospitales

Artefacto sanitario empleado

ylo actividad Inodoro |Lavamanos| Ducha Comidas | Ropa s'ucia

Personas (usof dia) | {usos /dia) | (uso/dia) | (comidal dia)| (kg/dia)
Médico no permanente 2 3 - - 0.70

| Médicos permanentes 4 7 1de 2" 2 2.10
Enfermeras 4 7 1de?" 2 0.10
Paramédicos (tecnicos) 3 3 1 de 50 1 -
Administrativos 2 4 1de 50" 1 0.04
Pacientes ingresados 7 7 1 3 6.00
Pacientes de consulta extema 1 1 - - 0.05

Visitas a pacientes y otros 0.5 0.5 -

“ Lo que indica que se ducha 1 persona de cada niimero ",

Para emplear el método se da el siguiente ejemplo:
Supéngase que en el servicio de cirugia de un hospital permanecen diariamente: 1 medico,

2 enfermeras y 6 pacientes. Empleando las ecuaciones 4.1 y 4.2 el consumo sera de:

1 Médico

Consumo por uso de inodoro = 1 * 3 usos / dia * 18 Its / uso = 540lts/dia
Consumo por uso de lavabo =1*5usos /dia* 2 Its / uso = 10.0 ts/ dia
Consumo por uso de ducha =1*0.5usos /dia * 60 Its / uso = 30.01ts/ dia
Consumo por comida = 1* 2 comidas * 2.35 Its/ comida = 47lts/dia
Consumo por ropa sucia=1* 2.1 Kg/dia* 35 Its / Kg = 735lts/dia
2 Enfermeras

Consumo por uso de inodoro =2 * 3 usos / dia * 18 Its { uso = 108.0 Its / dia
Consumo por uso de lavabo =2 *4 usos /dia* 2 Its / uso = 16.0lts /dia
Consumo porusode ducha =2*0.143 usos/dia*60lts/uso = 17.16lts/dia
Consumo por comida = 2* 1 comidas * 2.35 Its/ comida = 47lts/dia
Consumo por ropa sucia=2* 0.1 Kg/dia * 35 Its / Kg = 70lts/dia
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6 Pacientes

Consumo por uso de inodoro = 6 * 6 usos / dia * 18 lts / uso = 648.0 Its /dia
Consumo por uso de lavabo =6 *l9 usos / dia * 2 Its / uso = 108.0Its / dia
Consumo poruso de ducha =6*1 usos/dia* 60 ts / uso = 360.0 Its / dia
Consumo por comida = 6 * 4 comidas / dia * 2.35 Its/ comida = 564 lis/dia
Consumo por ropa sucia = 6* 6 Kq / dia * 35 Its / Kg = 1,260.0 Its / dia
Consumo total = 2,757.46 Its / dia

El consumo total de agua en el servicio de cirugia del hospital sera de 2,757 46 lts/ dia

Nota: El método fue aplicado en los hospitales considerando tanto su factor de ocupacién
anual como el 100% de ocupacion de camas. Este Gltimo se obtuvo de manera proporcional al
nimero de personas considerando el factor de ocupacion, excepto el nimero de camas, pues,

este valor debe ser el total de camas con que cuenta el hospital.

Método segiin dotacién recomendada por Norma técnica de ANDA (600 its/camaldia).
Este método consiste en aplicar el valor de consumo recomendado por la Norma, a los

hospitales en estudic considerando tanto el factor de ocupacion, como el 100 % de ccupacion de

camas.

Método de estimaciones de consumo por frecuencia de uso de artefactos sanitarios
por dia

Este método se basa en el empleo de las estimaciones de consumo de agua por artefacto
sanitario yfo actividad de la tabla No 4.1 y las estimaciones de frecuencia de uso de cada
aparato por dia de la tabla No 4.4. Considera todos aquellos artefactos que utilizan agua del

sistema de distribucion y que son empleados en los hospitales.
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Las estimaciones de frecuencia de uso de cada aparato sanitario por dia fueron
determinadas considerando las veces que puede ser empleado un determinado artefacto en un
periodo de tiempo (1 hora o 1 dia), en un centro hospitalario. Debido a que no todos los
artefactos son empleados las 24 horas del dia, se consideraron Gnicamente las horas de mayor

afluencia de personas de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. {12 horas)

Para la aplicacién adecuada del método se dan las siguientes ecuaciones:

Consumo = Ndmero de artefactos sanitarios * Consumo unitario * Frecuencia de uso del artefacto  (Ec. 4.3)

Donde:

Consumo: es el consumo de aparatos del mismo tipo

Nimero de artefactos sanitarios: es el nimero de artefactos sanitarios de cada area o
servicio
e Consumo unitario: es el valor de consumo por artefacto obtenido de la tabla 4.1

» Frecuencia de uso del artefacto: es la frecuencia de uso de cada aparato sanitario por

dia obtenido de la tabla 4.4

Consumo total = Z Consumo (Ec.4.4)

Donde:

Consumo fotal : es el consumo de todos los artefactos sanitarios de un area o servicio.

Para tener una mejor idea de la aplicacion del método, se da el siguiente-ejemplo:
Supodngase que el servicio de Cirugia de un hospital cuenta con 2 inodoros, 2 lavabos y2

duchas. El consumo se obtendré aplicando las ecuaciones 4.3, 4.4 y tablas 4.1y 4.4



a4 ll

& , L

141

Consumo de 2 inodoros =2 * 18 Its / uso * 48 usos / dia 1,728 Its/dia

Consumode 2 lavabos =2* 2its/uso*96usos/dia = 384 lis/dia
Consumo de 2 duchas =2*60Its /uso * 12 usos /dia = 1440 lts/dia
Consumo total = 3,552 lts/dia

El consumo total del servicio de cirugia del hospital sera 3,552 Its / dia = 3,552 m3/ dia

Tabla Ne 4.4 Estimaciones de frecuencia de uso por aparato sanitario

Aparato sanitario 3:2‘;;"3: Uso / dia {12 hrs.)
Inodoro 4 48
Lavamanos 8 96
Ducha 1 12
Mingitorio 2 24
Lava pato 2 24
Lavabo quirirgico " 200
Fregadero de cocina*™ | 75 (Platos de comida /hora) | 2.35 lts/plato de comida
Fregadero ofros usos 674 (Its/ dia)

Pocetas™ 1.5 (Its/m? de edificios)
Grifos™ 3 (Itsfm? jardines y parqueo

* Usos en 24 hrs,
** Su consumo depende de la dimension del &rea a la que sirven

Método de Probabilidades de Hunter

Al aplicar este método para la determinacion de consumos, se tomd en cuenta las

consideraciones recomendadas para su aplicacion:
 Seignoraron las demandas de los fregaderos.

e Las demandas a las salidas de los suministros tales como llaves para manguera y

acondicionamiento de aire, a fravés de los cuales el agua fluye en forma mas o menos
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continua por un lapso considerable se agregaron al flujo probable, en lugar de a la
demanda por accesorio.

o El método de Probabilidades de Hunter es empleado para el disefo de fuberias, por lo

que en la Normas Peruanas se especifica que: “ el método debe ser aplicado a
sistemas que tengan un elevado nimero de aparatos sujetos a uso frecuente, pues
para condiciones normales condugcira a diametros exagerados”

Ademas se considero que el consumo obtenido por dicho método, es el consumo maximo
horario. Ya que el método se aplica para el disefio de tuberias y nuestro interés es establecer el
agua que consumen en los hospitales, se tomo de la Norma Técnica de ANDA :

Consumo méximo horario (Qmax) = 1.8 a 2.4 Consumo medio diario {Qmed)

Tomandose para el caso que:

Qmed = Qmax/ 2.4 (Ec. 4.5)

El cual, es el consumo del hospital en un dia. Para aplicar dicho método se emplearon: la
tabla 2.1 y figura 2.1 del Capitulo |l

Es importante aclarar que este método solamente se empleara como paradmetro de
comparacion con los otros consumos que se obtengan, por lo que no sera tomado en cuenta al

momento de determinar dotaciones, pues como ya se menciond éste método se emplea para el

disefio de tuberias.
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Al observar los consumos de la tabla 4.5 del hospital CLIMOSAL, se puede apreciar que:

El consumo obtenido a fravés del métedo de probabilidades de Hunter (249.13 mé/dia), es

extremadamente alto ya que, las condiciones que presenta el hospital no son las 6ptimas para la

aplicacion del método de acuerdo a lo establecido en los criterios para su aplicacion. El valor de

consumo que sigue al método de Hunter es el obtenido por estimaciones segin frecuencia de

uso de aparatos sanitarios por dia, con un valor de 54.71 m¥dia.

Los consumos que méas se aproximan al obtenido mediante aforo(9.52 m3/dia) son: el de

estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos sanitarios por persona por dia (9.28

mé/dia), seguido por e! del método de facturaciones (6.6 m3/dia).

Tabla N° 4.5 Consumos obtenidos por los diferentes métodos para el hospital CLIMOSAL

Referencia Consumo
No. Método empleado obtenido
en anexo )
(m3/dia)
1 | Aforo 9.52
2 | Facturacion 6.60
Estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos
3a |sanitarios por persona por dia empleando factor de ocupacion EA1 973
de camas (35%)
Segun dotacion asignada por la Norma Técnica de ANDA (600
4a | ltsicamaldia} considerando factor de ocupacion de camas 4.80
(35%) ’
Estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos
3b | sanitarios por persona por dia considerando 100% de E-2 2287
ocupacion de camas
ab Segun dotacién asignada por la Norma Técnica de ANDA (600 13.80
Its/camaldia) considerando 100%.de ocupacion de camas )
Estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos
5 | sanitarios por dia E3 S471
6 | Prababilidades de Hunter E4 249,13

Nota: Tomando como paramelro de comparacién 1 para datos en los que se considera ¢l factor de ocupacion y 3b para

valores que se obtuvieron considerando el 100% de ocupacian,
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Al observar los consumos obtenidos en el hospital Pro-Familia por los diferentes métodos,

se puede apreciar al igual que en el hospital CLIMOSAL, el consumo maés alto resulta ser el del

método de Hunter con 430.97 m¥/dia, seguido por el de estimaciones de consumo por frecuencia

de uso de aparatos sanitarios por dia (148.05 m3/dia).

Los consumos por los métodos: de estimaciones frecuencia de uso de aparatos sanitarios

por persona por dia considerando el factor de ocupacion (48.01 m¥/dia) y el de facturacion (61.17

m?¥dia}; son relativamente cercanos al de aforo (56.62 m3/dia).

Tabla Ne 4.6 Consumos obtenidos por los diferentes métodos para el hospital Pro — familia.

Referencia Consumo
No. Método empleado obtenido
en anexo (m¥dia)
1 | Aforo 56.62
2 |Facturacién 61.17
Estimaciones-de consumo por frecuencia de uso de aparatos
Ja | sanitarios por persona por dia empleando factor de ocupacion E-5 51.04
de camas (51%)
Segin dotacién asignada por la Norma Técnica de ANDA (600
4a | lts/cama/dia) considerando factor de ocupacion de camas
24.00
(51%)
Estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos
3b | sanitarios por persona por dia considerando 100% de E-6 8543
ocupacion de camas
ah Segn dotacién asignada por ta Norma Técnica de ANDA (600 46,80
Its/cama/dia) considerando 100% de ocupation de camas '
Estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos
> sanitarios por dia : E-7 148.05
6 | Probabilidades de Hunter E-§ 430,97

Nota: Temando como parémetro de comparagion 1 para datos en Ios que se considera el factor de ocupacion y 3b para

valores que se obtuvieron considerando el 100% de ocupacion.



.

("r"

¢ 3

« |

145

Es importante considerar que el valor del método de aforo se obtuvo de lecturas al medidor
de agua por un lapso de 24 horas, en un dia tomado al azar; y el de facturaciones del promedio
para un periodo de un afio, en donde algunos valores fueron estimados por encontrarse el

medidor en mal estado.

4.2.3 Consumos de agua potable del hospital Nacional Zacamil

Al estudiar los consumos de Ia tabla 4.7 obtenidos en el hospital, es posible observar que:
Los consumos mas altos son los obtenidos por los métodos de Hunter (760.04 md/dia) y
estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos sanitarios por dia (417.82 m3/dia),
siendo relativamente cercanos entre si; ya que los métedos considerando el 100% de ocupacion
segin: frecuencia de uso de aparatos sanitarios por persona por dia y dotacién asignada-por

Norma Técnica, oscilan entre 153 m¥dia y 255.42 m¥/dia respectivamente, alejandose de los

anteriores.

El consumo més cercano al obtenido mediante aforo (266.31 m3/dia), es el de estimaciones
frecuencia de uso de aparatos sanitarios per persona por dia considerando et factor de ocupacion
(211.07 m¥dia); siguiéndole el de facturaciones (179.63 m3/dia). Sin embargo, éste dltimo esta

mas cercano del resultante segin dotacion asignada por Norma Técnica { 153.00 m¥/dia).



% Jr’~

146

Tabla N¢ 4.7 Consumos obtenidos por los diferentes métodos para el hospital Nac. Zacamil.

Referencia Consumo
No. Método empleado obtenido
en anexo N
(m3¥dia)
1 | Aforo 266.31
2 | Facturacién 179.63
Estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos
3a | sanitaries por persona por dia empleando factor de E-9 225.69
ocupacitn de camas {86%)
Segiin dotacitn asignada por la Norma Técnica de ANDA
4a | (600 Its/cama/dia), considerando factor de ocupacién de 132.00
camas(86%)
Estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos
3b | sanitarios por persona por dia considerando 100% de E-10 255.42
ocupacion de camas
Segln dotaci6n asignada por la Norma Técnica de ANDA
4b | (600 Its/camaldia) considerando 100% de ocupacion de 153.00
camas
5 Esttims'xciones d’e cansumo por frecuencia de uso de aparatos E11 41783
sanitarios por dia
6 | Probabilidades de Hunter E-12 760.01

Nota: Tomando como parametro de comparacitn 1 para datos en los que se considera el factor de ocupacién y 3b para

valores que se obtuvieron considerando el 100% de ocupacion.

4.2.4 Consumos de agua potable del hospital Nacional de Maternidad

Al observar los valores de consumo de la tabla 4.8 es posible apreciar lo siguiente:

Al iguaf que en los hospitales anteriores el mayor consumo obtenido fue por el método de

Probabilidades de Hunter (796.21 m3/dia), seguido por el método de estimaciones de consumo

por frecuencia de uso de artefactos sanitarios por dia (476.28 m3/dia).

El valor que mas se acerca al de aforo (346.06 m3/dia) es el del método de estimaciones de

consumo segun frecuencia de uso de artefactos sanitarios por persona por dia (344.65 m3/dia) y

el segundo mas cercano es el de facturaciones (287 md/dia). Este (itimo valor se encuentra en
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las mismas condiciones que el del hospital Zacamil, con la diferencia que en este hospital es
abastecido a través de 5 acometidas, de las cuales solo un medidor se encuentra registrando

lecturas, por lo que fa mayor parte de las facturaciones han sido estimadas.

El consumo obtenido segin dotacion asignada por Norma Técnica considerando tanto el
factor de ocupacion (162.00 m¥/dia), como el 100% de ocupacion (190.20 m3/dia) de camas, son
relativamente bajos si se considera que, la cantidad minima requerida para el consumo del

hospital es el valor aforado (valor representativo para el factor de ocupacién de camas del

hospital)

Tabla N° 4.8 Consumos obtenidos por diferentes métodos para el hospital Nac. de Maternidad.

Referencia Consuma
No. Método empleado obtenido
ef anexo \
(m3/dia)
1 | Aforo 346.06
2 | Facturacion 287.00
Eslimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparalos
Ja | sanitarios por persona por dia empleando factor de ocupacion E-13 358.27
de camas (85%)
Segun dotacion asignada por la Norma Técnica de ANDA (600
4a | lslcamaldia) considerando factor de ocupacion de camas 162.00
{85%)
Estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos
3b | sanitarios por persona por dia considerando 100% de E-14 418.85
ocupacion de camas
4b Segin dotacion asignada por la Norma Técnica de ANDA (600 190.20
Itsicamaldia) considerando 100% de ocupacién de camas ’
5 Est.ime.lciones c{e consumo por frecuencia de uso de aparatos E-15 476.28
sanitarios por dia
6 | Probabilidades de Hunter E-16yE17 | 796.21

"Nota: Tomando como parametro de comparaciti 1 para datos en los que se considera et factor de ocupacién y 3b para
valores que se obtuvieron considerando el 100% de ocupacion,
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4.3 Determinacion de dotaciones de agua potable para hospitales
Las dotaciones se calcularon tomando en cuenta los consumos obtenidos (de tablas 4.5 a
4.8), a través de los diferentes métodos empleados:
» Aforos
» Facturaciones
» Estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos sanitarios por persona
por dia

« Estimaciones de consumo por frecuencia de uso de aparatos sanitarios por dia

Toda norma de disefic presenta la dotacion en lts/camadia, por ser esta ta unidad mas
representativa para [os hospitales. Por tal motivo, los consumos de las tablas antes mencionadas
fueron transformados a litros, para luego ser divididos entre el nimero de camas tomando las
consideraciones siguientes:

El ndmero de camas a tomar dependera del tipo de consumo aplicado en el calculo, es
decir: Para los metodos de aforo y facturaciones se utilizo el factor de ocupacion de camas de
cada hospital, esto por que los hospitales muy rara vez alcanzan el 100% de ocupacion; mientras
que para los métodos de probabilidades de Hunter, estimaciones de consumo por frecuencia de
uso de artefactos sanitarios por dia y el de estimaciones de consumo segun frecuencia de uso de

artefactos sanitarios por persona por dia considerando el 100% de ocupacion, se tomé el nimero

total de camas que poseen.
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Enlatabla 4.9 se puede apreciar el valor mas cercano a 600 its /cama /dia (de Norma) es

825 lts jcama /dia, obtenido a fravés de facturacion; prosiguiéndole el método de estimacion

segln personas con 994 Its /cama /dia. Las dotaciones para los métodos de: frecuencia de uso

de aparatos sanitarios por dia es el mas alejado respecto al de la norma, pues considera el

funcionamiento continuo (por 12 hrs) de todos los artefactos; ademas, el hospital posee un factor

de ocupacion del 35% lo cual hace que los métodos obtengan consumos altos y por ende

dotaciones elevadas.

Tabla Ne 4.9 Dotaciones obtenidas en el Hospital CLIMOSAL

o | | Metodo s sin | consumo | e | Do
1 [Aforo 9,520.00 8 1,190
2 [Facluracion 6,600.00 8 825
3 [Personas {100% de ocupacion) 22,870.00 23 994{
4 |Arefactos sanitarios 54,713.55 23 2,379

Hospital Pro-Familia

En este hospital el valor més cercano al de la norma difiere del método del hospital anterior,

pues el que fo determina es segin frecuencia de uso de artefactos sanitarios por persona por dia

con un valor de 1,031 Its /cama /dia, los otros métodos andan relativamente cerca de este valor.

Tabla N° 4.10 Dotaciones obtenidas en el hospitat Pro — Familia

o | Moot st |consumot | imae | oen
1 |Aforo 56,620.00 40 1,416
2 |Facturacion 61,170.00 40 1,529
3 [Personas (100% de ocupacién) 85,430.00 78 1,005
4 [Arefaclos sanitarios 148,050.26 78 1,898
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Hospital Nacional Zacamil

El valor mas proximo a 600 Its /cama /dia es 817 its fcama /dia obtenido segin facturacion y
el segundo més cercano es segln aforo, con un valor de 893 Its /cama /dia. Estos itimos no
podrian tomarse para disefio, pues el aforo en este hospital se efectué en un dia; por lo que su

valor se considera aleatorio y no se tomaron lecturas del medidor para corroborar el dato ya que

se encontraba dafado.

Tabla Ne 4,11 Dotaciones obtenidas en el hospital Nacional Zacamil

o | Mt et | consumo g || Mo | botactr
1 {Aforo 266,314.00 220 893
2 |Facturacion 179,630.00 220 817
3 |Personas {100% de ocupacion) 255,420.00 255 1,00
4 |Artefactos sanitarios 417,821.73 255 1,639

Hospital Nacional de Maternidad

El hospital de Maternidad es el mas grande dentro de los hospitales estudiados por ello, el
consumo de agua es mucho mayor que los anteriores; aunque, no sobrepasa en cantidad de
aparatos sanitarios al hospital Zacamil. Por lo que las dotaciones se encuentran relativamente
cercanas entre si, siendo fa menor la de facturacion con un valor de 1,063 Its fcama /dia, valor

que al igual que en el hospital Zacamil no es muy confiable debido a que gran parte de los

consumos de facturacion fueron estimados.
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Tabla N° 4.12 Dotaciones obtenidas en el hospital Nacional de Maternidad

Dotacion
(itsfcamaldia)
1,282
1,063
1,321
1,502

Nimero
de camas

346,081.00 270
287,000.00 270
418,850.00 317
476,279.00 37

Método de determinacion

de consumo Consumo (Its)

Afaro

Facturacion

Personas (100% de ocupacion)
Artefactos sanitarios

Bl r| =

En la tabla 4.13 se detallan las dotaciones de los cuatro hospitales estudiados, en Ia que se

« !l

logra observar |a tendencia de estas respecto a cada método. En el método de frecuencia de uso
de aparatos sanitarios por dia, la dotacion disminuye considerablemente a medida aumenta el
tamafio del hospital, acercandose cada vez mas al de los otros métodos. Pues en el calculo se
consider6 que de las 24 horas del dia los artefactos sanitarios estaban funcionando solamente 12
horas y en forma simultanea.

Ademas en la misma se encuentran las dotaciones medias de cada método, siendo la de

facturacion la que mas se acerca a la dotacion de la Norma con un valor de 1059 Its /cama /dia.

Tabla N° 4.13 Comparacion de dotaciones con fa establecida por la Norma Técnica de ANDA

Nimero | Dotacion segin método de determinacién de consumo

Hospital de

Dotacidn

MF , »

1

camas

Factor

100%

Facturacién

Aforo

Est. segin
num de artefac.
sanitarios

Est. segiin pers.
con un 100%
de ocupacion

asignada
por ANDA

CLIMOSAL

23

825

1190

2379

994

600

Pro-Familia

40

78

1529

1418

1898

1095

800

Nacional Zacamil

220

255

817

1211

1639

1002,

600

Nacional de Matemidad

270

317

1083

1282

1602

1321

600

Promedio

1059

1275

1855

110

600
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GRAFICO 4.1 VARIACION DE DOTACIONES DE LOS HOSPITALES POR METODO

g

DOTACION {(its/camaldia)

g

CLIMOSAL Pro-Famiia Nag. Zacami Nac. de Matamidad
HOSPITALES
Facturackin Abm Estimacién eegin anefacios. Estimaciin sogin persnas
== 4 - - Serel ~———Serk? — =& — Serisl — @~ = Saried

La confiabilidad de las dotaciones medias encontradas, se puede determinar aplicando una

formula estadistica denominada coeficiente de variacion o dispersién; esta se representa de la

siguiente manera:

Donde:

o . Varianza

C=o/X*00

C . Coeficiente de variacién

X . Datos en estudio

o = ( Z(x-X)2 )12
n

X . La media aritmética de todos los datos

n : Namero de datos

(Ec. 4.6)

(Ec. 4.7)



1583

e ]
&
De acuerdo a los resultados del coeficiente de variacion, se establece lo siguiente:
o DeOamenosde 10% media altamente representativa
» De10amenos de 20% media bastante representativa
o De20amenos de 30% media poco representativa
- e De 30 amenos de 40% media representativa dudosa
- » De40% amas media carente de significacion
\ 2
El ejemplo de aplicacion (ver tabulacion de datos en la tabla 4.14), para el método de
facturaciones es el siguiente:
Tabla N° 4. 14 Tabulacién de datos para el calculo del coeficiente de variacién.
Hospital - Datos (x) | Media Aritm, (X) |  (x - X)?
CLIMOSAL 825 1059 54,756
Pro — Familia 1529 1059 220,900
Nac. Zacamil 817 1059 58,564
Nac. de Matemidad 1063 1059 16
Total 334,236
» De ecuaciones 4.7 y 4.6 tenemos:
» o=(Z(xXP2)" = (334,236)"” = 289.07
~ n 4

C=o/X™00 = (289.07/1059)*100 = 27.3%

De ésta manera se calcularon las variaciones para los demas métodos (ver tabla Ne

4.15), de lo cual resultd que las medias aritméticas son representativas,

N |
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Tabla No 4.15 Coeficiente de dispersion obtenido para los diferentes métodos

Segiin ndmere | Segin
Método Facturacién Aforo de artefactos | personas
Coeficiente de dispersién 27.30* 7.69 18.03 11.97
media peco representativa

Como es necesario elegir un valor de dotacién capaz de cubrir la demanda de agua, que a
la vez sirva para estimar volimenes de aguas residuales por hospital y contribuir en el disefio de
plantas de tratamiento para estudios futuros, se promediaron las dotaciones de lo que resultd
1,323 Itslcamaldia. Aplicandole fa ecuacién 4.5, el valor promedio de dotacion resulté con 24.0 %,
interpretandose como: media poco representativa.

Por lo anterior se optd promediar aquellas dotaciones cercanas entre si, eliminando la
dotacién dada segin numero de artefactos sanitarios por dia que tiene un valor de 1,855
It/camaldia. De ello resulto un promedio de dotacién de 1,146 It/camaldia, valor al que también se
le aplicd la ecuacion 5, obteniendo una media altamente representativa con 8.16%.

Antes de tomar la decision acerca de cual es el valor de dotacidn acorde a la realidad de los
centros hospitalarios del AMSS, se realizé una comparacion de las dotaciones obtenidas y las

sugeridas por algunos aufores. En la tabla N° 4.16 se presentan las dotaciones sugeridas.

Tabla N°. 4.16 Dotaciones de agua en hospitales segiin algunos autores

Autor (texto) Dotacién { It. /cama/ dia )
GTZ (Manual de Disposicién de Aguas
Residuales) 250 - 600
Amando Cubilios Z.  (Operacién de Sistemas de 550 — 950
Abastecimienlo de Agua Potable).
Metcalf & Eddy (Ingenieria de Aguas Residuales: 490 -1 000'
Tratamiento, vertido y su reutilizacién) ’
Harold E. Babbitt ( Alcantarillado y Tratamiento
de Aguas Residuales) 437-1,225
GTZ (Manual de Disposicion de Aguas Hasta 1500

Residuales ).Valor asignado a Centros médicos
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Por tanto, de acuerdo al andlisis realizado y dotaciones sugeridas por algunos autores para

centros hospitalarios (ver tabla N° 4.16), se considerd que :

La dotaci6n de agua para los hospitales del AMSS debe ser de 1,150 Its/camaldia

~ 4.4 Tipificacion de consumos del agua potable

. Tiene por finalidad determinar las cantidades de agua empleadas en los diferentes usos,
segun el nimero de artefactos sanitarios en cada area o servicio, agrupando aquellas que le den
simifar uso al agua (informacién exiraida de las tablas del anexo E ) y de esta manera obtener

porcentajes de aguas utilizadas que a su vez serviran posteriormente para estimar los volimenes

de aguas residuales.
Los porcentajes se calcularon de la siguiente manera:

% = Total de aqua utilizada por servicio (Ec.4.7)
Total de agua consumida en todo el hospital

Hospital CLIMOSAL

En la tabla 4.17 podemos observar que en este hospital el area médica, es la que posee el

Y g i »

mayor consumo de agua con un 56.56% del total de agua utilizada. De la cual, el servicio de

hospitalizacion toma ia mayor parte (45.09%), es decir 24,672 Its.. Esto se puede apreciar en el

grafico 4.2.

I
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Tabla Ne 4.17 Tipificacion de consumos hospital CLIMOSAL.
" Consumos .
Area Servicios totales (its) Porcentajes

Administrativa Oficinas administrativas 1776 3.2
Sub total 1776 3.24]
Farmacia 2646 4.84)
Diagndstico  |Rayos x 1776 3.25
. Laboratorio 1734 3.17]
~ ratamiento  |ivasonografia 1776 3.25
> Sub total 7932| 14.51
Eaa Estacién de enfermeras 2838 5.19
Lavanderia 3889.55 711

; Servicios ~

* Generales  [Jardines y parqueo (350 m?) 700 1.2

Cuarto séptico (1000 m?) 1500 27
Sub total 8927.55 16,32
Hospiltalizacién 22896 41.85
Emergencia 1776 3.25
Médica Clinicas [?n'vadas 9504 17.31
Enfemmeria y nurserfa 912 1.67

Quirbfanos 990 1.81
Sub total 36078 65.94)
Total 54713.55 100}

Consumos totales del anexo E-3
GRAFICO 4.2 TIPIFICACION DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE EN EL HOSPITAL
CLIMOSAL
l\.
A« D . . -
Admlm;;tmtwa_ Diagnéstico y fratamiento
- % \ 15%

Servicios generales

0,
Médicas 16%
66%

Ve
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{ Hospital pro - Familia
En este hospital los fres servicios de mayor consumo (ver tabla 4.18) de agua potable son:
Hospitalizacién con un valor de 74,592 Its, el segundo clinicas con 13,684 y el Gitimo,
limpieza con 9,007.5 lts; al igual que el hospital CLIMOSAL el drea médica posee el mayor

porcentaje ( 66.09%) del total de consumo.

Tabla N°4.18 Tipificacién de consumos hospital Pro-Familia.

Area Servicios :, ci::l?:?l?ss) Porcentajes
Administrativa Oficinas administrativas 2976 20
Sub total]. 2976 2.01
Diagnéstico | ahoratorio clinlco . 3078 20
y tratamiento Rayos x 1248 0.
Sub total 4326 2.92
Biblioteca 3888 269
Auditérium 2832 1.91
Central de equipos 2214 1.508
‘. Coclna 1542 1.04
': Seniclos Est:-fcién fie enferm'eras 8496 5.74)
-. generales Residencia de médicos 1920 1.30
. Jardines y parqueo (1345 m?9) 2690 1.82)
- Manienimiento 1778 1,208
v Limpieza (6005 m2) 9007.5 6.08
— Lavanderia . 8526.76 5.76
Sub total 42892.26 28.98)
7 Quiréfancs 2328 1.57
Sala de partos 240 0.14
Emergencias 2304 1.56
Médica Preparacién de férmulas 3844 2.60)
. Recuperacion 864 0.58
Clinica 13684 9.24
Hospitalizacion 74592 50.38
Sub total 97856 66.09,
\ Total 148050.26 100
Consumaos totales del anexo E-7
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GRAFICO 4.3 TIPIFICACION DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE EN EL HOSPITAL

PRO-FAMILIA
Administrativa __ Diagnbstico y tratamiento
2% 3%

\\
I
Servicios generales
29%
Médicas
66%

Hospital Nacional Zacamil :

En el hospital Zacamil el servicio de hospitalizacion se encuentra dividido en 5 partes, que
se pueden identificar en el area médica de la tabla 4.19, de ellas la que tiene mayor consumo es
Hospitalizacion gineco — obstetricia con 36,708 (8.79%).

Dentro de los servicios generales se encuentra lavanderia con 76,382 its (18.28%) siendo

este el mayor gasto encontrade dentro de los servicios del hospital. En el grafico 4.4 se puede

observar las areas de mayor consumo.



Tabla N° 4.19 Tipificacion de consumos hospital Nacional Zacamil.

Area Servicios t(‘:) ‘:;ig'?lg Porcentajes
Administrativa Oficinas administrativas 11238 2.69
Sub total 11238 2.69
Cafeteria y laboratorio 9444 2.2
Diagnéslicoy ([Terapia fisica 19950 477
tratamiento Morgue 4572 1.09
Sub total 33966 8.1
Lavanderia 76382 18.28
Cocina 1740 0.4
. Bodegas, talleres y vigilancia 11618 2.78
somraine|Residencia de meios 11760 281
Limpieza (1979.15 m?) 17968.73 4.30
Jardines y parqueo {11396.5 m?) 22973 5.50

Sub total 142439.73 34.0
Hospitalizacién médica general 24344 8.22
Hospitalizacién pediatria 31626 7.57
Hospitalizacién cirugia 33528 8.02
Hospitalizacién gineco-obstetricia 36708 8.79
Cirugia ambulatoria y diagnostico 17748 4.25
Médica  |Centro de partos 14166 3.39
Emergencia 18426 4.49
Consulta extema 22110 5.29
Hospitalizacion ortopedia 4422 1.06
Quirgfanos 17100 4.09
Sub total 230178] 55.09
__Total 417821.73] 100)

Consumos totales del anexo E-11

159
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GRAFICO 4.4 TIPIFICACION DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE EN EL HOSPITAL
NACIONAL ZACAMIL

Administrativa Diagnéstico y tratamiento
3% B 8%

Médicas Servicios generales
55% %

Hospital Nacional de Maternidad

En el hospital de matemnidad, el &rea que mas agua consume es la de servicios generales
con el 60.15% (286,483 Its) respecto al total, esto se puede apreciar en el grafico 4.5. Sin
embargo, dentro de los servicios que ésta posee, lavanderia se lleva el porcentaje mas alto con

41.10% (195762 Its). Esto se puede apreciar en la tabla 4.20
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Tabla Ne 4.20 Tipificacién de consumos hospital Nacional de Maternidad

Area Servicios 1? :;:eus"zﬁ:) Porcentajes

Administrativa Oficinas administrativas 22080 4.54
Sub total 22080, 4.64

Bco. de sangre, Lab. clinico y bacteriologia 480 1.03

Famacia y fémulas 2694 0.57
Ultrascnografia 2976 0.62)
Diagnosticoy [Radiclogia 1734 0.36
Tratamiento Morgue y anatomfa patolégica 5710) 1.20
Colposcopia 11520 242

Planificacién familiar e inferfilidad 13440 2.82
Sub tota) 42982, 9.02|

Auditérium 16038 3.37

Cocina y cafeteria 37248 7.82

Lavanderia 195762 41.10

Serviclos  [Mantenimiento 7200 1.51
generales  \&dioos residentes 15264 3.20
Areas perimelrales (2630 m2) 52601 1.10

Limpieza (4472.3 m2) 9711 2.04
Sub total 28648 60.15{

Aistamiento, alto riesgo y almacén 21258 4.45
Consulta extema 18240 3.83]
Anestesiologla 1776 0.37

Arsenal, sala de operacién y partos 26742 5.61

Cirugia ginecolégica y obstétrica 14202 2.98

Medica  |Emergencias 7926 1.66
Lactario 384 0.08
Neonatologia 7026 1.48

Oncologia 9708 2.04

Puerperio 17472 3.67

Sub total 124734 26.19

Totales

Consumos totales del anexo E-15
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GRAFICO 4.5 TIPIFICACION DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE EN EL HOSPITAL
NACIONAL DE MATERNIDAD

Servicios generales
60%

Médicas
26%

Administrativa
9% 5%

Diagnéstico y fratamiento

4.5 Estimacion de voliimenes de aguas residuales

La estimacién de volimenes de aguas residuales se llevd a cabo considerando el criterio
establecido en el capitulo 1 { el agua residual es el 80% del volumen de agua potable consumida)

Para esto fue necesario tomar los porcentajes obtenidos de las fablas 4.17 a 4.20.de la
tipificacion de consumos y el consumo obtenido a través del aforo, para obtener volimenes de
aguas residuales promedios reales. Es importante aclarar que el valor aforado de cada hospital
se obtuvo de acuerdo al factor de ocupacion de los mismos, por lo que los volimenes de aguas
residuales vatiaran si el hospital llega a trabajar a su maxima capacidad.

El célculo se realizo de la siguiente manera:

e Primeramente con el volumen de aforo y los porcentajes se encontré el total de agua

consumida en cada servicio.

s Luego a cada consumo obtenido anteriormente se le aplico el 80% -
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Debido a la relacidn existente entre el agua consumida y el agua residual, las areas de

mayor descarga seran iguales a las de consumo de agua potable encontradas en el item anterior.

Para el caso en la tabla 4.21 se puede observar que en el hospital las mayores descargas

las tiene hospitalizacion (3,187.30) , clinicas (1,322.90) y lavanderia (541.50)

Tabla Ne 4.21 Estimacion de volimenes de aguas residuales en hospital CLIMOSAL,

segun aforo de agua potable (9,520 Its/dia)

Consumo | Volumen de
Area Setvicios Porcentajes | segin aforo aguas

(Itsidia) residuales
.| Administracién 3.24 308.45 246.76
Administrativa Sub total 324 308.45 246.76|
Fammacia 4.84 460.77] 368.61
. . |Rayos x 3.25 309.408 247.52
Diagn6stico. 1 horatorio 3.17] 301.78 241.43
Tralariiento Ultrasonografia _ 3.25 309.40 247.52
Sub total 14,50 1,380.40 1,104.32
Estaclén de enfermeras 5.19 4584.09 395.271
Lavanderia 7.11 676.87] 541.50%
Servicios | Jardines y parqueo (350 m?) 1.28 121.8§ 97.48
Generales | Limpieza (1000 m2) 2.74 260.85 203.68}
Sub total 16.32 1,553.66] 1,242.93|
‘Hospitalizacién 41.85 3984.12 3187.30
Emergencia 3.25 309.40 247.52
Médica Clinicas privadas 17.37 1653.62 1322.90
Enfermeria y nurseria 1.67] 158.98 127.19
Quiréfanos ) 1.81 172.31 137.85
Sub total 65.94] 6,277.49 5,021.99]
Total 1008 9,520.00 7,616.00,

Consumo segin aforo = Consum fotal aforado * Porcentaje segiln tipificacion/100
Vol. de agua residual = Consumo segin aforo *0.8

Hospital Pro - Familia

Al observar en la tabla 4.22 los servicios que tiene mayores volimenes de aguas residuales

son: hospitalizacién (22,821.43 Its), clinicas (4,186.62 Its), y limpieza (2,755.75 Its)



i~

Tabla Ne 4.22 Estimacion de volimenes de aguas residuales en hospital Pro - Familia,
segun aforo de agua potable (56620 Its/dia)

¥ lib

Consumo | Volumen de
Area Servicios Porcentajes | segiin aforo aguas
{Itsfdia) residuales

Administrativa Oficinas administrativas 2.0 1138.13 910.51
Sub total 2.01 1,138.1 910.51|

Diagnésico Laboratorio clinico 2.08 117714 941.71|
y tratamiento Rayos x 0.84 477.28 381.83
Sub total 2,92 1,654.43] 1,323.54

Biblioteca 2.63 1486.92) 1189.53

Auditérium 1.91 1083.06 B866.49

Central de equipos 1.50 846.72 677.31

Cocina 1.04 589.72 471.78

Senvicios Esta-cién fie enfenngras 5.74 3249.19 259935
Generales | ReSidencia de médicos 1.30 734.28 587.42
Jardines y parqueo (1345 m?) 1.82 1028.76 823.01
Mantenimiento 1.20) 679.21 543.37

Limpieza (6005 m2) 6.08 344,81 2755.85

Lavanderia 5.7§ 3260.95 2608.76¢
Sub total 28.97 16,403.62 13,122.89

Quiréfanos 1.57] 880.31 712.25

Sala de partos 0.16 91.79% 73.43

Emergencias 1.56 881.14 704.91

Médica Preparaci6n de férmulas 2.60 1470.09 1176.07]
Recuperacion 0.58 330.43 264.34

Clinica 9,24 5233.28 4186.62
Hospitalizacién 50.38) 28526.79 2282143

Sub total 66.10 37,425.8 29,940.66

Total ___ 100 56,620.0 45,296,00

Consumo segiin afozo = Consuma total aforade * Porcentaje segdn tipificacion/100

Vol. de aguaresidual = Consumo segin aforo * 0.8

Hospital Nacional Zacamil

Como ya se menciond anteriormente las dreas y servicios de mayor volumen de agua
residual son las mismas encontradas en la tipificacion de usos, es decir, lavanderia (38,945.76
Iis), hospitalizacién gineco — obstetricia (18,727.20 Its) y hospitalizacion médica general

(17,512.81 Its) como se muestra en la tabla 4.23.
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Tabla N° 4.23 Estimacién de volimenes de aguas residuales en hospital Nacional Zacamil,

seg(n aforo de agua potable (266314 Its/dia)

Consumo | Volumen de
Area Servicios Porcentajes | segun aforo aguas
{its/dia) residuales
.| Administracién 2.70 7190.48 5752.38
Adrminisirativa Sub total 270 7,490, 5,752.3

Diagnéstico y Cafeteria y laboratorio 2.28 6019.48 4815.58]

iratamiento | -crapia fisica 4.77 12715.86 10172.691

Morgue 1.09 2914.13 2331.31

Sub total 8.12 21,624.70 17,299,76]

Lavanderia 18.28 48684.87] 38947.89

Cocina 0.42 1109.05 887.24

Senvicios Bodegas, talleres y vigilancia 2.78 7403.88 5923.11

Generales | Residencia de médicos 281 7495.67 5996.53
Limpieza {1979.15 m2) 4.30 11453.03 916242 .

Jardines y parqueo (11396.5 m?) 5.50 14642.68 11714.15

Sub total 34.0% 80,786. 72,629.15

Hospitalizacién médica general 8.22 21890.41 17512.33

Hospitalizacitn pediatria 7.57 20157.99 16126.39

Hospitalizacion cirugia 8.02 21370.30) 17096.24

Hospitalizacién gineco-obstetricia 8.7 2339719 18717.75

Cirugia ambulatoria y diagnéstico 4.25 11312.34 9049.87]

' Centro de partos 3.39 9029.22 7223.38

Médica | Emergencia 441 11744.49 9395.59

Consulta extema y administracién 5.29 14068.01 11270.41

Hospitalizacitn ortopedia 1.06 2818.52 2254.82

Quirdfanos 4.09 10899.31 8719.45

Sub total 55,09 146,712.38] 117,369.91]

Total 100 266,314.00f  213,051.20f

Consumo segin afoto = Consumo total aforado * Porcentaje segin ﬁpﬁcaciﬁn!mﬂ
Vol. de agua residual = Consumo segln aforo * 0.8

Hospital Nacional de Maternidad

Los servicios que mayor volumen de agua residual descargan en el hospital de maternidad

cafeteria (19,826.39 Its)

se pueden observar en la tabla 4.24. Enfre ellos estdn lavanderia (104,200.35 lts), cocina y
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Tabla N° 4.24 Estimacién de volimenes de aguas residuales en hospital Nacional de

Maternidad segun aforo de agua potable (346060 lis/dia)

Consumo | Volumen de
Area Servicios Porcentajes | segin aforo aguas
(itsidia) residuales
Administrativa Oficinas administrativas 4, 16057.18 12845.75
Sub total 4.64 16,057.18) 12,845.75
Bceo. de sangre, Lab. clinico y bactericlogia 1.03 3564.42 2851.53
Farmacia y formulas Q.57 1972 1578.03
Ultrasonografia (.62 2145.57) 1716.46
Diagndéstico y | Radiologia 0.36 1245.82 996.65
tratamiento | Morgue y anatomia patolégica 1.20 4152.72 3322.18
Colposcopia 242 8374.65 6699.72
Planificacién familiar e infertilidad 2.82 9758.89 7807.11
Sub total 9,02 31,214.61 24,971.89(
Auditorium 3.37] 11662.2 9329.78
Cocina y cafeteria 7.82 27061.8% 21649.51
Lavanderia 41.10 142230.66 113784.53]
Servicios | Mantenimiento 1.51 5226.51 4180.40
Generales | Medicos residentes 3.20 11073.92 8859.14)
Areas perimetrales (2630 m3) 1.10 3806.66) 3045.33
Limpleza (4472.3 m2) 2.04 7059.62 5647.70
Sub total 60.15 208,155.09| 166,524.07|
Consuita extema 3.83 13254.10 10603.28
Aislamiento, allo riesgo y almacén 4.46 15434.28 12347 42
Anestesiologia 0.37] 1280.42 1024.34
Arsenal, sala de operacién y partos 5.61 19413.97] 16531.17
Cirugia ginecolégica y obstétrica 2.98 10312.59 8250.07
Médica  |Emergencias 1.66 5744.60 4595.68
Lactario 0.08 276.85 221.48
Neonatologia 1.48 5121.69 4097.35
Oncologia 2.04 7059.62 5647.70
Puerperio 3.67] 12700.40 10160.32
-Sub total 26.19 90,633.11 72,506.49]
Total 100  346,060.00  276,848.00)

Consumo segin aforo = Consumo tolal aforado * Porcentale segin tipificacion/ 00
Vol. de agua residual = Consumo segin aforo* 0.8
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46 Volimenes de aguas residuales que son contaminadas bacteriologica y
quimicamente en los centros hospitalarios estudiados.

Debido a la naturaleza que poseen los centros hospitalarios, es importante considerar que
asi como consumen agua, generan una gran cantidad de residuos liquidos que contienen: orina,
heces fecales, liquidos bioldgicos, sangre, plasma, suero, papel, soluciones o compuestos
quimicos entre ofros, y son arrojados al sistema de drenaje incorporandese a las aguas

residuales de las instalaciones y posteriormente a la red del alcantarillado pablico.

Por lo que se considerd conveniente, tomar la informacién de los cuadros 3.8, 3.10, 3.12,
3.14 del capitulo Il y de las tablas 4.21 a 4.24, para identificar aquellas areas o servicios que méas

frecuentemente utilizan sustancias o compuestos que son descargados al alcantarillado ptblico.

En las tablas 4.25 a la 4.28, se detalla para cada hospital: las sustancias o compuestos que
emplean, los porcentajes respecto al volumen total de agua residual y la estimacion de los

volimenes de aguas residuales que posiblemente poseen mayor grado de contaminacion.

Hospital CLIMOSAL
De acuerdo a lo que se observa en la tabla 4.25 el volumen de aguas residuales con mayor
grado de contaminacion es 13.56% del total de aguas residuales, tal porcentaje resuita bajo, si

se considera que el total de agua residual det hospital es 7,617.5 litros por dia.
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Tabla N°4.25 Volumen de aguas contaminadas def Hospital CLIMOSAL

Lugar donde son empleados Quimlcos utilizados Porcentajes (%) ca"(t:?:?:i: ?‘R'
Lavanderia Detergente industrial, lejia 7.11 541.50
Fijadores (reciclables),
Rayos X reveladores 325 247.52
Laboratorio Lejia, medios de cultivo 317 241.43
Total 1,030.45
Hospital Pro - Familia

Si observamos los resultados de la tabla 4.26, en este hospital al igual que el anterior el
porcentaje de aguas residuales contaminadas resulta bajo siendo de 8.68% de! total de aguas

residuales, a pesar que la afluencia de personas al centro asi como el porcentaje de ocupacion

es mayor.

Tabla Ne 4.26 Volumen de aguas contaminadas del Hospital Pro - Familia

Lugar donde son empleados Quimicos utilizados Porcentajes Can(tllctl:;l :i'; ’;"R'
] Detergente(hipoclorito de sodio,
Lavanderia cloro orgénico) 576 2,608.76
. Medios de cutivo, quimicos
Labaoratoria reactivos y sangre 208 94147
Rayos x Sales de plata 0.84 © 381.83
Total 3,931.76

Hospital Nacional Zacamil

De los resultados presentados en la tabla 4.27 nos podemos dar cuenta que en este hospital
utilizan una variedad de quimicos, especialmente en el area de patologia.

La cantidad de aguas residuales contaminadas resulta ser el 22.05% del valor total, en

donde, mas del 80% de estas aguas contaminadas son utilizadas en el area de lavanderia.
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Tabla N° 4.27 Volumen de aguas contaminadas del Hospital Nacional Zacamil

Lugar donde son empleados Quimicos utilizados Porcentajes (%) Can(tulcti:? :i: ')"R'
. Detergentes (hipoclorito de
Lavanderia sodio, cloro orgAnico) 18.28 38,945.76
Metanol, alcohal etilico,
_ formaldehido, EA-50, 4cido
Patologia {morgue) eltrico, Acido nltrico, Scido pilfco, 1.09 2.322.26
hematoxilina y otros.
Medios de cultivo, quimicos 4.814.96
Laberatorio reactivos y sangre mezclada con 29 {este valor incluye
fejia ’ cafeteria y rayos x}
Cocina Detergentes, grasas y aceites 0.42 894.82
Total 46,977.80

Hospital Nacional de Maternidad

En Ia tabla 4.28 se presentan los resultados para este hospital en donde al igual que el
hospital Zacamil utilizan una gran variedad de quimicos en el area de anatomia patoldgica.

El volumen de aguas residuales es 43.33% del volumen total, sin embargo, este valor se
incrementa porque la mayor parte de este resulta del &rea de lavanderia y en este hospital dado

su especialidad consumen mayores cantidades de aguas en el lavado de ropa.

Tabla No 4.28 Volumen de aguas contaminadas del Hospital Nacional de Maternidad

Lugar donde son empleados Quimicos utilizades Porcentajes (%) ca"(tiltt?? ‘ﬂg ?'R'
Lavanderia Detergentes y blanqueadores 41.10 113,784.53
Xilol, alcohol al 99.7%, &cido
acético glacial, formaldehido,
Anatomia patolégica papanicolau EA-50, acido 1.20 3,322.18
clorhidrico, hematoxilina y
otros

Metanol, lejia, detergente,
acido sulfiirico al 1%, quimicos
Laboratorio reactivos, medios de cultivo, 1.03 2,851.53
solucién salina y sangre
mezclada con lejia

Total 119,958.24
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INTRODUCCION

En la actualidad muchas de las fuentes de agua potable se ven amenazadas por factores
que afectan las propiedades fisicas, quimicas y bacteriologicas del agua, provocando
contaminacion y en algunos casos la muerte de rios, lagos, mantos acuiferos y océanos. Razon
por la cual es necesario tomar conciencia y disponer del agua en forma adecuada, previendo en

un futuro, la escasez a la que estamos llegando.

Aun cuando son las instituciones de salud las encargadas de velar por la salud de las
personas, muchas veces no prestan atencién adecuada a la vigilancia de fas condiciones
sanitarias del suministro de agua potable y a la corresponsabilidad que tienen como potenciales
contaminadores de las fuentes de liquidos y del medio ambiente. Por lo que es necesario hacer
conciencia a la poblacion, especialmente a los centros hospitalarios de la problematica que

pueden generar, si los desechos que descargan al alcantarillado no reciben un tratamiento

previo.

Un mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua potable y aguas
residuales, el cuai consiste en un monitoreo periddico de todos los elementos hidraulicos que

forman parte de la instalacion. Ayudara a evitar fugas, pérdidas, deterioro de tuberias y

accesorios en las instalaciones hidraulicas.

Por tal razén se presenta la siguiente guia, que da a conocer topicos importantes, para

mantener en buenas condiciones el sistema hidraulico en general.
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1.0 PROPOSITOS Y USOS DE LA GUIA
La guia para la operacién y mantenimiento de los sistemas de agua potable y aguas
residuales intrahospitalarias, contempla solamente aquellos aspectos relacionados con el campo
dela ingeﬁieria civil y establece los elementos que permitiran a los encargados de mantenimiento
» de los sistemas hidraulicos en hospitales, alcanzar los siguientes propésitos:
P
¥ o Conocer causas y efectos de los problemas, de abastecimiento de agua y de drenaje de
aguas residuales
» |dentificar las zonas de atencién prioritaria en el sistema de abastecimiento de agua
potable y drenaje de aguas residuales
» Contar con procedimientos de operacion y mantenimiento de artefactos sanitarios.
) e Dar lineamientos para realizar la planiﬁcécién de las tareas del personal del
F departamento de mantenimiento y la adecuada utilizacién de los recursos a emplear en
* fa operacion y mantenimiento de los sistemas.
)
)
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2.0 IMPORTANCIA DEL USO Y MANEJO DEL AGUA POTABLE EN LAS
UNIDADES HOSPITALARIAS

En las diferentes &reas de los hospitales (administrativa, diagnostico y tratamiento,
hospitalizacion y médica) son muchos y variados los usos que se le da el agua potable, tales
como: preparacion de alimentos, lavado de instrumental médico y equipos de laboratorio, aseo
personal de paciente, etc. Por lo que se debe vigilar la potabilidad del agua ya que el hecho que

llegue potable a los tanques y cisternas de distribucién y almacenamiento no implica que

permanezca en esas condiciones dentro de los mismos.

ES IMPORTANTE: Realizar pruebas periodicas (preferiblemente

cada tres meses), de la calidad del agua de los tanques y cisternas de

suministro y almacenamiento de agua potable.

Es conveniente vigilar la calidad fisica quimica y bacteriologica del agua, debido a los
efectos que pueden tener estas propiedades, sobre: la salud humana, los materiales de los

cuales estan hechos los sistemas de distribucion, asi como el de los artefactos e instrumentos

que la emplean en éstos centros.

2.1 Requisitos del suministro de agua potable

Para que e suministro de agua en el hospital sea eficiente se deben tener en cuenta los

siguientes requisitos:
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Generales

Los sistemas de suministro de agua potable de los hospitales deben abastecer en
forma ininterrumpida a los artefactos sanitarios, asi como, a aquellos aparatos que
estén conectados al sistema de distribucion.

Dar mantenimiento al sistema para prevenir el desperdicio de agua.

La calidad vy cantidad, debe ser tal que los accesorios y equipos funcionen
eficientemente; ademas contar con las presiones adecuadas, para que funcionen

satisfactoriamente sin ruido excesivo bajo condiciones normales de uso.

El agua potable debe cumplir con las normas de calidad fisico-quimicas y
bacteriolégicas establecidas en la Norma Salvadorefia Obligatoria NSO 13.07.01:97.
Los parametros de calidad del agua, méas importantes encontrados dentro de la norma

los podemos apreciar en ta tabla Ne 1.

Presion ﬁ

) .
Es conveniente que la presion en los tubos de suministro este limitada a no méas de 70

P3l, lo que es posible con la instalacion apropiada de valvulas reductoras de presion

tal como en tuberias de ramal de agua, que suministran el liquido en un solo piso o en

una zona en particular del sistema del hospital.
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CARACTERISTICA O VALOR MAXIMO
PARAMETRO UNIDADES ADMISIBLE OBSERVACIONES
Cloro residual mg/it 1.0 0.5 (VR)

. UFC/ 100mi 0 Técnica de la membrana filtrante
Colformes tofales NMP/100m | menorde1d |Técnica de tubos miliples
Conte_o de bacterias heteroirdficas, UFC /mi 100 Técnica de la membrana filtrante
aerobias y mesdfilas
Organismos patégenos Ausencia
Color verdadero mgll (Pt-Co) 15
Conductividad pumhos f cm a 26°C - 1600 500 (VR)

Olor No. de umbral de olor | No rechazable

PH 6.0-8.5 (VR)
Sélidos totales disueltos mgl 600 300 (VR)
Temperatura oC No rechazable 18-30 (VR)
Turbidez UNT 5 1 {VR)
Sustancias quimicas ' '
Antimonio mgil 0.005

Arsénico" mg/l 0.01

Aluminio® mg/l 0.01

Alcalinidad total mgil 250.00 30.00 (VR)
Bario* mgfl 0.20 .

Berilio mg/l

Cadmio* mg/l 0.003

Cloruro ma/l 250.00 25.00 (VR}
Cromo* mgil 0.05

Cebre mgil “1.00 0.10 (VR)
Dureza tetal como {CaCQOs) moyl 400 100 (VR)
Fluoruros mg/l 1.50

Hiemo mg/l (.30 0.05 (VR)
Plata mg/l 0.10

Plomo* mafl 0.01

Manganeso moll 0.05 0.02 {VR)
Nitrato + nifrito (N)* mgl 10.0

Selenio* mg/l 0.01

Sodio mgl 150.00 25.00 (VR)
Sulfatos mgfl 25.00 250.00 (VR)
Zinc* _ _ mgil _ 5.00
Fuente: Norma Salvadorefia NSO 13.07.01:97 VR : Valor recomendado

* Sustancias quimicas de alto riesgo a la salud humana.

» Cuando existan presiones mayores de 70 PS y llaves o vaivulas de cierre automatico,

deberan proveerse camaras de aire o artificios mecanicos para prevenir riesgos de

presion, ariete hidraulico y ruidos objetables.




» V

71 \U L 4

Y ) \U 5 4

175

La presion minima disponible en todas las salidas debera oscilar alrededor de:

» 8PSl para los accesorios

» 25 PSI para inodoros y mingitorios de fluxémetro.

Cuando la presion de agua disponible en la red plblica, no sea suficiente para
manfener las presiones minimas requeridas en todas las salidas de aguas durante las
diferentes horas del dia, debera proveerse un sistema de bombeo, que eleve la presion
hasta llegar a [a requerida o un tanque de suministro de agua controlado

automaticamente; ya sea de presién o gravedad.

3.0 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

3.1 Proteccién del suministro de agua potable

Para proteger el sistema de suministro de agua de la contaminacion es necesario seguir las

siguientes recomendaciones:

1.

Evitar conexiones de cruce enfre un sistema privado (si existiese) de agua potable y el
sistema de abastecimiento piblico, excepto bajo condiciones sujetas a inspeccion y
procedimientos de mantenimiento necesario para evitar la contaminacion del suministro
publico.

No deben existir interconexiones enfre cualquier parte del sistema de agua potable y
algtn sistema de drenaje o tuberia de ventilacion.

Los tanques ylo cisternas, y orificios de limpieza de los mismos, no beben estar

directamente bajo cualquier tuberfa de aguas negras para prevenir la entrada de estas

al tangque,
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4. Las conexiones directas de las tuberias de agua potable con las unidades de

refrigeracion, deben estar provistas de valvulas de retencion para prevenir la
contaminacion por escurrimiento del refrigerante en el agua de enfriamiento; excepto
cuando no se corra riesgo de contaminacion.

Los tubos de drenaje y ventilacion de los tanques de abastecimiento de agua deben
estar provisios con rejillas durables, para evitar el ingreso de material contaminante a
los mismos.

Las tuberias del sistema de agua potable, salidas de agua y equipo conectado
directamente al suministro, deben estar instalados de forma tal, que no puedan ser
sumergidos en liquidos contaminados para evitar cualquier riesgo potencial de
contaminacion de tales fuentes es por ello conveniente que los esterilizadores, mesas
de operacion y autopsias, no deben estar conectadas directamente al sistema;

Por ningdn motivo se debe reincorporar al sistema de abastecimiento, agua que haya
sido empleada para calentar, procesar u otro objeto similar, ya que las caracteristicas
de estas pueden haber sido afectadas adversamente.

Cuando sea indispensable que el suministro de agua de un aparato esté bajo el borde 0
nivel de inundacidn, deberan aplicarse métodos adecuados para evitar el riesgo de

contaminacidn por contrafiujo ¢ contrasifonaje de los liquidos provenientes de ellos.
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3.1.1 Proteccion de contaminacion por contraflujo o contrasifonaje

Para prevenir el contraflujo o contrasifonaje, es recomendable que, la salida del suministro
de agua potable termine a suficiente altura sobre el borde del nivel de inundacién de cada
accesorio, y proveer la distancia necesario para eliminar cualquier posibilidad de contaminacion
del sistema de abastecimiento. Ef intervalo minimo o requerido verticalmente desde el extremo de
salida de un grifo u ofra salida de agua al borde del nivel de inundacién del accesorio o

receptaculo, debe ser por lo menos lo especificado en la siguiente figura.

< de3D V

Fig. Ne 1 Distancias minimas requeridas para evitar el contra flujo

3.2 Tanques de suministro y almacenamiento de agua potable y sistemas
hidroneumaéticos.

La mayor parte de los sistemas de abastecimiento de agua de los hospitales son una
combinacion de tanques y/o cisternas con sistemas hidroneumaticos, que cuentan con su
respectivo equipo de bombeo; algunos adicionalmente estan provistos con tanques para

almacenamiento de agua para ser empleados en caso de falta del suministro piblico o en

emergencias.
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3.2.1 Tanques ylo cisternas de suministro y almacenamiento de agua

potable

Son elementos de mucha importancia en la distribucion del agua potable, ya que, en

muchas ocasiones falta el suministro pablico o la presitn no es adecuada para un abastecimiento

satisfactorio, siendo necesario el empleo de cisternas, tanques elevados o intermedios. Estos

deben cumplir los siguientes requisitos:

La capacidad minima de los tanques y/o cisternas debe ser cuando menos la dotacién
diaria del hospital (100%); preferiblemente un almacenamiento def 125% de la dotacién.
La dotacion asignada a hospitales por ia Norma técnica de ANDA es de 600 Its/ cama
/dia, sin embargo en el estudio realizado por el grupo de trabajo de graduacién, se
obtuvo una dotacion acorde .a la realidad existente para los hospitales del AMSS, de
1160 Its/ cama /dia.

Si existiere una combinacién de cisterna, bomba de elevacion y tanque elevado la
capacidad de [a cisterna no debe ser menor de 3/4 partes del consumo diario y fa del
tanque 1/3 de dicho consumo, cada uno de ellos con un minimo absoluto de 1000 Its.
Estos deben ser de material resistente e impermeable y estar dotados de los
dispositivos necesarios para su correcta operacion, mantenimiento y limpieza.

La tuberia de aduccion debe estar provista de una valvula o flotador motorizado o
dispositivo equivalente, para controlar el suminisfro de agua cuando estén abastecidos

directamente de! suministro publico; previniendo asi derrames cuando la presion sea

maxima.
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La distancia entre el techo del tanque y el tubo de enfrada de agua depende del
diametro de éste y de los dispositivos de control; pero en ningiin caso, debe ser menor
de 0.20 m.

La distancia vertical entre el eje de los tubos de rebose y el maximo nivel de agua no
debe ser menor de 0.10 m.

La distancia vertical entre el eje de los tubos de rebose y de entrada de agua debe ser
igual al doble del diametro del primero pero en ningln caso menor de 0.15m

Los diametros de los fubos de rebose deberan estar de acuerdo a |a siguiente tabla:

Tabla Ne 2 Diametros de los tubos de rebose de tanques y cisternas segun la capacidad de

almacenamiento de los mismos.

Capacidad del almacenamiento (its) Didgmetro del tubo de rebose
Hasta 5,000 z
5,001 26,000 2%
6,001 a 12,000 ¥
12,001 a 20,000 3%
20,001 a 30,000 4
Mayor de 30,000 6"

Fuente: Instalaciones Sanitanas en Edificios. Camara Peruana de la Construccion

El agua proveniente del rebose de los tanques debe evacuarse en forma indirecta,
mediante brecha o inferceptor de aire de 5 ¢cm de altura sobre el nivel de descarga
independientemente de la forma del tanque o cisterna, es conveniente que la altura de
agua no sea menor de 0.80 m.

La tapa del tanque o cisterna debe ser de la forma mostrada en la figura N° 2, a fin de
evitar que las aguas de limpieza de pisos o lluvias penetren en los tanques. El tubo de
ventilacion debe tener forma de “U” invertida con uno de sus lados mas alargado, para

que cruce la losa del tanque, permita la salida de aire caliente y la expulsion o
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admision de aire cuando entre o salga agua. El extremo que da al exterior debe

protegerse con malla de alambre para evitar la entrada de insecios o animales

pequenos.

Tubo de ventilacion
Inspeccitn con malla metalica
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Fig. No 2 Cisterna {Cotas en metros)

Es conveniente que los tanques que se encuentran en las azoteas no excedan de
30,000 galones (113.6 m3), esto como una medida de seguridad. Estos deben contar
con una tuberia de salida bajo el nivel de la tuberia de succion del suministro normal, a
suficiente distancia, para mantener la reserva minima requerida en caso de incendio.
Cuando se cuente con una cisterna y no se cuente con un tanque elevado para la
distribucion por gravedad se debe contar con un sistema hidroneumdtico.

El mantenimiento de éstos consistira, principalmente, en la inspeccion periddica de tas

valvulas para asegurarse de que se encuentren abiertas y en buen estado.
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La limpieza y desinfeccion de tanques y cisternas, debe efectuarse como minimo una
vez por afio, ya que puede exislir formacion de algas en las paredes, acumulacién de

basura y ofras particulas en el fondo de dichos depdsitos.

3.2.2 Limpieza y desinfeccion de tanques ylo cisternas

La

limpieza y desinfeccion de las paredes y los accesorios de tanques ylo cisternas se

deben efectuar de la siguiente manera:

1.

Si las paredes del tanque ylo cistema se

encuentran deterioradas, resanar yfo pintar antes

de ser desinfectadas

Vaciar completamente el elemento y lavar

cuidadosamente las paredes con una escoba o

A T Eot B id i L e AT T
T oar T T S

cepillo de acero, usando una solucion concentrada

de hipoclorito de calcio (150 a 200 mg/lt)

3. Abrir la valvula de ingreso al tangue o cisterna hasta

llenarlo y luego cerrarla. Por el buzén de inspeccion verter

una solucion concentrada de cloro tal que, el agua dentro
del tanque despues de vertida la solucion fenga una

concentracion de cloro acorde al tiempo de desinfeccion

mostrado en la siguiente tabla:
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Tabla No 3 Qoncentracién de cloro e hipoclorito de caicio.al 65% (kg), parala desinfeccion

de paredes de tanques y/o cisternas con dosificacion variable de acuerdo al tiempo de contacto

Volumen del tanque y/o

Tlempo de desinfeccién/ concentraclén requerida

cisterna en m? 24 horas/ 10 mglit 12 horas / 50 mg/it 1/2_hora 150 mg/tl
5 0.077 0.385 1.154
10 0.154 0.769 2.308
15 0.231 1.153 3.462
20 0.308 1.539 4616
25 0.385 1.923 5.769
30 0.462 2.308 6.923
35 0.539 2.693 8.077
50 0.770 3.846 11.539
100 1.539 7.693 23.077
200 3.077 15.385 46.154
500 7.692 38.462 115.385
1000 15,385 76.923 230.769

Dejar que el agua permanezca en el reservorio el periodo de tiempo acorde a la

concentracion. Durante este tiempo accionar repetidamente las valvulas, de modo que

estas y los accesorios también tomen contacto con el desinfectante.

5. Evacuar el reservorio.

Antes de realizar la desinfeccion se deben determinar los parametros siguientes:

»

v

Tipo de desinfectante (Cl)

Tiempo de contacto (T)

Concentracién (C)

Una vez determinados los parametros anteriores se procede a verificar la cantidad de

sustancia a emplear por medio de la tabla No 3 o a través de la ecuacion 3 si el volumen del

tanque a desinfectar no se encuentra entre los especificados en la tabla.
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= Ec. 1
10C! (Ec.)

Donde:
GD: Cantidad en grs. del desinfectante a emplear

V: Volumen del reservorio en Its.

. D: Concenfracion requerida segtn el tiempo de desinfeccion en mgilt.
——
- C!: Porcentaje de cloro disponible en el compuesto a emplear
Para tener idea del empleo de la ecuacion, para la limpieza y desinfeccion de tanques y/o
cisternas se presenta el siguiente ejemplo.
Desinfectar un tanque de 2 m3 con hipoclorito de calcio al 70% considerando un tiempo de
contacto de 12 hrs.
Cl= hipoclorito de calcio al 70%
T=12hrs. => D =50 mgit
8
— = 200050 _, 4> 86.rs.
10x70
¥ 2

Se necesitan 143 grs. de hipoclorito de calcio al 70% para desinfectar las paredes del tanque de

2m3

3.2.3 Elementos basicos de un sistema hidroneumatico

Un sistema hidroneumatico consta de:

» Un tanque o grupo de tanques metalicos herméticos.

Y o®
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« Equipo de bombeo.

 Disposilivos para controlar la operacion del equipo de bombeo.
» Dispositivos para controlar €l aire en los tanques.

o Vélvulas para controlar fa presion maxima.

o Accesorios: Manomefros, indicadores de nivel, vélvulas de control del flujo y tuberias de

interconexion (ver figura No 3}.

1. Marcador eléclrico. 4, Bomba y motor. 7. Tanque hidroneumético.
2. Switch de presion. 5. Manguera de hule. 8. Visor de nivel.
3. Mandmetro. 6. Valvula check. 9. Valwla aliviadora

Fig. N°3 Esquema del sistema hidroneumatico.

Ei agua en los tanques del sistema oscila entre un nivel maximo y un minimo. Ei primero se

denomina nivel de paro, porque mediante una sefial eléctrica el equipo de bombeo se para al
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alcanzar ese nivel, el aire contenido en el tanque esta comprimido al maximo. El nivel minimo se
denomina nivel de arranque, por cuanto el equipo de bombeo arranca al alcanzar ese nivel; el

aire en el tanque alcanza la presion minima.

La diferencia de volimenes correspondientes a los niveles en cuestion, es el volumen ttit

que puede extraerse del tanque en cada ciclo de operacion.

0JO I El equipo de bombeo debe suplir la demanda maxima instantanea de

la red, llenando al mismo tiempo el tanque o grupo de

tanques; para abastecerla, cuando el equipo de bombeo pare.

Para el funcionamiento del sistema hidroneumatico, se debe tener en cuenta que:

1. La presidn de amranque de la bomba debe ser igual a la presidon necesaria para
abastecer la red.

2. La presion de paro del aire, es determinada por €] dispositivo de control del equipo de
bombeo (switch de presién), que permite establecer una presion 10 a 30 PSI mayor que

la presién de arranque.

EVITEMOS presiones excesivas en los sistemas de distribucién de agua,

instalando valvulas aliviadoras de presion.

Entre los elementos principales del equipo de bombeo tenemos: Las bombas v, los tanques
hidroneumaticos, a los que hay que brindarles cuidados especiales como se indica a

continuacion:
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INDISPENSABLE: Controlar constantemente las bombas, ya que son

elementos importantes dentro del sistema de suministro de agua.

Es conveniente que el control de los niveles de agua se lleven a cabo a través de
interruptores automaticos o manuales, que permitan arrancar la bomba cuando la presion sea
menor de la requerida, y pararla cuando se llegue a la presion méxima, asi también cuando el
nivel del agua descienda hasta 0.05 m sobre la canastilla de succién

Algunos de los problemas que presentan las bombas, se muestran en e cuadro No. 1.

Cuadro Ne 1 Problemas que presentan las bombas y posibles soluciones.

Problema Efecto Solucién

Revisar que la bomba gire en la direccion correcta
La bomba no  suministra | y que la coladera de succion esté limpia, ya que
agua a un tanque elevado. puede haber obstruccién en la tuberia. Ademés
cerciorarse que todas las valvulas estén ablertas.
Est4 girando a la inversa, o | Se suministra menos agua de|Un cambio en los cables puede cormegir el
en direccidn equivocada. la que se requiere. problema.

No ha estado en servicio
durante algun tiempo.

No ejerce suficiente presion
para vencer la fuerza de
gravedad.

La bomba no suministra agua | En éste caso es necesario cebarla.

Las superficies de rozamienfo de los empaques y sellos mecanicos de las bombas,
requieren una pequefia cantidad de agua u otro lubricante, garantizando la eficiencia del quipo.
Para evitar fallas en los mismos, la temperatura del agua no debe exceder el limite de disefio

(especificada por el proveedor del equipo).

e Tanques Hidroneumaticos

El tanque hidroneumatico es la parte méas delicada del sistema de bombeo, por lo que se

deberan realizar revisiones periddicas cada mes como se detalla a continuacion:
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1. Revisar las véalvulas check, servicios sanitarios, chorros, etc., con el objetivo de evitar
fugas de agua, que deteriorarian la membrana del tanque; debido a su funcionamiento
periodico (24 horas del dia).

2. Sila presion en su interior no cumple con la especificada, hay que vaciar el tanque e
introducirle aire calibrandolo con un mandmetro. Si después de esto, no obfiene Ia
presion adecuada, habra que revisar la membrana interior (si el tanque es de membrana

cambiable) caso contrario debera cambiarse el tanque.

3.3 Redes interiores de distribucion de agua potable. -

El agua potable debe ser suministrada a los aparatos sanitarios y equipo en cantidad
suficiente, para que funcionen correctamente y satisfacer las demandas maximas diarias.

Los aparatos sanitarios y €l equipo deben estar fabricados con materiales aprobados, libres
de defectos de manufactura e instalados para que sean curables, sin que necesiten reparaciones
frecuentes o reemplazos mayores; manteniéndose de manera tal, que bajo condiciones normales

de uso no sean un peligro potencial para la salud.

RECUERDE: Lavar y desinfectar los aparatos sanitarios diariamente
con detergente, lejia y cepillos de cerda, para eliminar las bacterias que

podrian causar enfermedades a los usuarios.

El reglamento de la Oficina de Planificacion del Area Metropolitana de San Salvador

(OPAMSS), establece el nimero de aparatos sanitarios a utilizar en un hospital (ver cuadro Ne 2).
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Cuadro Ne 2 Nitmero de aparatos sanitarios por persona en un centro hospitalario.

Artefactos lodoro Urlnario Lavabo

Personas
- 10 empleados 30 empleados 15 empleados
Personal de servicio fracc.B frace.5 fracc.10
8 camas 12 camas

Encamado fracc.4 fracc.6
Consultorio 2 consultor 2 consultor 2 consultor
Fuente : Reglamento de !a CPAMSS '

3.3.1 Lugares de averias en las instalaciones de agua potable

Las averias frecuentemente se originan en tuberias y cafierias, por el uso y desgaste de los

elementos que intervienen en la conduccion: En los dispositivos iniciales, intermedios o finales

(cafierias y uniones entre ellas), en los dispositivos que aimacenan agua (cisternas o tanques de

inodoros), o en los accesorios de que estan provistos (grifos, valvulas, efc.).

NO OLVIDAR: Las llaves de control entre cualquier aparato o accesorio y fa
tuberia que les suministra agua, evita la interrupcién del abastecimiento en

todo el edificio cuando se efectlian reparaciones.

Al

GRIFOS Y VALVULAS:

- La funcién principal de las vélvulas y grifos es el control del suministro o abastecimiento de

agua. Las valvulas y grifos de mangueras se emplean en las tuberias y los grifos o llaves en los

aparatos sanitarios.
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GRIFOS
Una clasificacion practica de éstos es segin el uso a que son destinados.
Independientemente del modelo de grifo, las averias que presentan son las mismas, y se detallan

en el cuadro Ne 3.

Grifos de vaciado

No se diferencian excesivamente de los grifos comunes, son incluso mas sencillos en su
despiece ya que constan de un eje conico con cabeza cuadrada y orificio de paso como se
muestra en |a figura Ne 4. El funcionamiento es simple; media vuelta del eje cdnico produce el

paso o cierre del agua.

Las averias mas frecuentes que pueden detectarse en éste fipo de grifos, se detalla en el

cuadro No 4,

Fig. N° 4 Piezas principales del grifo de vaciado: a) Cuerpo, b) Eje, ¢) Junta, d) Tuerca
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Cuadro N° 3 Averias frecuentes en grifos comunes.

190

Averia

Posible solucién

1
’

(L]
i

El grifo gotea por el cafio de salida.

Si la soleta de goma estd rota o
deteriorada, debe cambiarse por una
nueva. Si estd en buen estado
posiblemente, el asiento esté deteriorado o
tenga fisuras por las que €l agua se
escapa. Esta solo puede repararse de dos
formas: cambiando la bateria o rectificando
el asiento.

Figura de solucién posible

£ agem
{isur)

Astento deleriorad con fisuras

El grifo se abre pero no sale agua.

Es probable que se haya producido una
obstruccion; por lo que es preciso; limpiar
el paso de! agua con un alambre para
eliminar 1a obstruccidn.

Puede haber quedado agamolada la
véilvula de cierre, teniendo que eliminar la
inmovilidad, que puede ser por causa de
dxido o elementos extrafios.

Forma de introducir el alambre para
desatascar el paso del agua.

Hay que comprobar si la rosca prensa
estopas tiene margen para apretara un
poco mas, hasta eliminar el goteo. Si el
goteo confinfia extraer la tuerca prensa
estopas y reponer la junta o colocar ofra
estopada (teflon o céfiamo) ya que
posiblemente esté deteriorada.

Margen para apretar la tuerca prensa
estopas

1]
El grfo gotea por la unién del
soporte y el cuerpo del grifo.

Si la pieza no est3 deteriorada, lo mas
probable es’ que se haya aflojado el
soporte; en tal caso, bastara apretarle
convenienlemente suave hasta que el
goteo cese.

El goleo puede deberse a que el soporie
o montura esta flojo.

El grifo golea por la unién con la
pared u ofro soporte.

Esta es una averia en el lugar de la unién
con la tuberia empolrada, conviene en este
caso desmontar el grifo, ya que, lo mas
probable es que l2 junta esté deteriorada
por lo que debe ser sustituida.

La cruceta gira, pero no llega a su
fin.

Hay que comprobar que la rosca no esté
desgastada; para ello se puede hacer
presién en senlido vertical ascendente y
descendente sobre el eje y ver si cede. Si
la rosca esta en buen estado hay cambiar
la zapata o solela, si esta deteriorada
habra que cambiar todo el grifo.

Comprobacion del buen estado de la

rosca (Mov. Vertical ascendenle y
descendente)

Nota: Para cualquier averia a realizar, es necesario cemar |z llave de paso, del tramo en que se localiza Ia averia.
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Cuadro N 4 Averias frecuentes en grifos de vaciado.

Problema Causa Solucion

Cambiar la junta-arandela, si la tuerca es la
que esta floja, apretarla suavemente tratando
de no agarotar el je.

Goteo por la parte exterior | La junta-arandela de la tuerca interior
del grifo. esta defectuosa 0 no es |2 adecuada.

Posiblemente haya desgaste del eje
conico que al no ajustar bien permite | Susfituir el eje o fodo el grifo.
el paso del agua.

Goteo producido por la
boca de salida del grifo.

Aplicar algun liquido o spray antioxidante que
facilite la movilizacion. Hay que extraer el eje
para limpiario y engrasarlo para colocarlo de
NUBYO.

» Puede ser por la oxidacion o
b El eje esta agamotado. presencia de cuerpos extrafios que
S impiden su movilidad.

-

L

VALVULAS
Si un sistema de abastecimiento de agua cuenta con suficientes vélvulas, se podra cerrar

ramales por separado a la hora de reparaciones evitando asi: inundaciones, reparaciones

costosas o cortes totales de agua.

IMPORTANTE el mantenimiento perivédico de las valvulas, ya

que contienen partes moviles y materiales que se desgastan;

requiriendo de lubricacion, reparacion y reposiciones

ai]*i

Los efectos que se ponen de manifiesto en las inspecciones de las valvulas son fres:

Valvulas inaccesibles, agarrotadas y cerradas.

En el cuadro N° 5 que podemos observar las vélvulas utilizadas comtnmente y su

funcionamiento y en el cuadro N° 6. Los problemas que presentan.

lw
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Cuadro N°e 5 Funcionamiento de las valvulas usadas cominmente.

Valvula

Funcién

De compuerta

Sirven para abrir o cerrar por completo un
paso o conducto de agua, pero no para
regular el volumen de caudal. Su instalacién
vertical evita problemas de sedimentacion.

De retension

a)Horizontal

Impiden el retroceso del agua.

De globo y de angulo

Sty

a) de globo b) de angulo

Son utilizadas cuando una valvula tiene que
abrirse o cerrarse con frecuencia y |a presién
del agua es alta.

El paso de! agua en valwulas de angulo es
mayor que en las de globo debido a fos
orificios que posee, ya que se encuentran
dispuestos en angulo recto.

Aliviadoras de presion

Utilizadas para mantener la presidn del agua
bajo cierto limite (60 PSI), evitando tensiones
que puedan dafiar tuberias, accesorios y
aparatos sanitarios. Se recomienda su
instalacién en paralelo, cuando la presion del
agua a regular sea elevada y su demanda
baja.

De seguridad

Su funcionamiento se basa en que un
eventual exceso de presion hace ceder el
resorte que levanta la valvula de ciere y deja
libre el orificio de escape por la tuerca de
expulsion de la valvula,
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Cuadro N° 6 Problemas frecuentes en las valvulas
Vélvula Problema Efecto Solucibn
. ; ; Si es el asiento e! que la produce, hay que
Compuerta iﬁgﬁgg o el asienlo estan Goteo continuo. sustituir |a valvula, ya que seria dificil repararlo
) aunque se puedan cambiar los discos.
Desgaste del asiento metalico " Instalar dos valvulas, una para regular el flujo y
en el que se apoya la C:;n:; ardz?r:al ﬂll:.t:)[ izadas la otra para dejarla completamente abierta,
Degloboy | arandela. P 10- evitando un cierre muy apretado.
de dnguio ELJLUJ; Zl;ceunndi:an\lrfgu:?avgg Se forma una trampa que | Voltear la vélvula y si el problema persiste,
Y ge la abertura retiene basura. instalar una de bola,
—— Presin excesiva que
Aliviadoras No clerra apropiadamente provoca desgaste de la | Proceder arevidar la vélvula
" de presibn \I:Iﬂvfuul:ciona o tiene goleo
continuo. Reemplazar la valvula.
Seguridad Lazapalaojuntaseharolo | Goteo continus por la|Reemplazarla zapata.
El resorte ha perdido tension. | tuerca de expulsion. Cambiar el resorte.
Vélvulas de fluxometro
Generalmente son colocada en inodoros y urinarios, en los que se requiere una mayor
eficiencia de lavado en el menor tiempo. Con frecuencia, el gasto de éstas es regulable. En la
Fig. N° 5 se observa el corte de una valvula de fluxémetro y los elementos que la conforman y en
la cuadro N 7 , las averias mas frecuentes.
Tomdlo de reguiaciin
Tomnlo do émbolo
] Jurta d
- e goma
— Chid# o
A ’
! Pittn de detcarga
Arandefa da gamma ’ i
o | |
C = Npww
L / J_t’l Evula descompensador
kanecit oxclaria Z i |} |
ek ( b

\'J o>

Fig. N° 5 Valvula de fluxémetro
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Cuadro Ne 7 Problemas frecuentes en valvulas de fluxémetro.

Problema

Causa

Solucion

No funciona correctamente.

Oxidacion y herrumbres | Limpiar afondo todos los elementos que la conforman
estan presenles en el |(paredes, supericies, guias, eic), lubricandolos vy
mecanismo intemo. comprobando que funcionen correctamente.

Al hacer funcionar la valvula,
no hay paso de! agua.

Empaques defectuosos. | Reemplazar los empaques.

Llaves de paso

Los tipos mas frecuentes de llaves de paso son los mostrados en el siguiente cuadro:

Cuadro Ne 8 Diferentes llaves de pasos y posibles averias.

Llave de paso

Funcién ! Averias

Estas tienen la ventaja de producir apenas pérdida de carga en
la conduccién; su cierre puede considerarse perfecto y carece
de junta de ciemre. Es una valvula con pocas complicaciones y
presenta escasas averias.

La averia mas frecuente es la pérdida de agua por la tuerca
prensa estopa; para repararta, hay que seguir las mismas
recomendaciones referidas a grifos con ésle tipo de averias.

| cistemas de ingdoros. Su funcionamiento, y porlo tanto averias

Este tipo de llave se coloca generalmente en la entrada de las

son muy parecidas a las que presentan los grifos de pared.

Se colocan en tuberias vistas y en la entrada de los contadores
de contral cuando no llevan la valvula de compuerta.

Las averias son muy parecidas a |as que presentan [os grifos
comunes mencicnados anteriormente.

Se coloca en instalaciones empotradas.
Para su reparacion se deben tener en cuenta las instrucciones
dadas para grifos de pared.

La Unica diferencia con la llave de paso anterior s un
embellecedor en forma de rosetdn, que sirve para apar el
Cuerpo.
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En el interior de los tanques de inodoros, se alojan los mecanismos siguientes:

Mecanismo de alimentacion de grifo con flotador: Para.saber donde localizar ¢

determinar la averia en el grifo con flotador, se presenta el cuadro N° 9. y en la figura N° 6 se

aprecian los elementos que lo conforman.

Cuadro Ne 9 Averias en la valvula de llenado con grifo flotador.

Avetia

Elementos del grifo
flotador,

Problemas que pueden presentar

Solucion

El agua se pierde por el

inodoro o se desborda por |

el tanque.

Boya.

Las huecas, presentan fisuras o
deterioro de la rosca de union.

Las macizas, desprendimiento de la
tuerca de unién a la varilla.

Cambiar la boya

Varilla de enlace.

Rotura o desgaste de las roscas.

Cambiar la varilla

En € fangue, e agua
gotea por la parte inferior o
existe ruide continuo.

Embolo de cieme.

Desgaste o rotura de I2 goma o
Junta de cierre,

Cambiar el émbolo.

El agua gotea por debajo
de la fuerca de presion de
la parte exterior de! grifo
flotador.

Cuerpo roscado de!
grifo flotador.

Las patillas que alojan el pasador o
tomillo en el cual pivota la palanca,
puede estar rota

Cambiar la pieza
completa,

Si solo se ha descompuesto la junta
de unién de la parte roscada con la
cistemna.

Cambiar la junta.

Soportemévildela | Generalmente  no  presentan | Si existe averia, reparar
varilla. averias el grifo completo.
Pasador de soporte. | Desgaste o rotura. Cambiar el pasador

Buya

Fig. N° 6 Elementos que forman parte del mecanismo de valvula de llenado con flotador.
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Mecanismo de descarga total de agua: En el cuadro Ne 10, se observan los tipos de

averias en éste mecanismo.

Cuadro Ne 10 Averias en la valvula de descarga en los tanques de inodoros.

Tipo de averia

Causas

Solucién propuesta

Figura

Al firar de la
palanca no se
efectiia la
descarga.

La junta de cieme se ha
soltado del tubo y estd
obstruyendo la salida del
descargador,

Hay que desmontar el descargador,
sacar el obturador y reponero por
un nuevo, procurando que agjuste
bien.

Se ha roto y sollade la varilla
de unién.

Si se ha soltado unida de nuevo, si
se ha rolo reponeria.

Se ha roto o scltado el anillo
de goma de tope.

Reponerdo por uno nuevo. La
distancia entre el anillo y la pare
superior de la carcasa es de unos 5
cm

[

(a) (b) ()
ajMontaje incomecto, b) Montaje comecto

El agua come
constantemente:
por el inodoro.

Se ha roto fa palanca.

Reponer la palanca.

El nivel de agua en la cistema
es demasiado allo.

Debe repararse el sistema de
enfrada (el grifo — flotador)

El tubo de latbn esta roto.

Para verificarlo hay que comprobar
si hay fuga cuando el nivel de! agua
llega solo al tubo de latén. Si se
cambia e! fubo debe reponerse el
anillo da soporte y el ebturador.

Cbturador de goma
desgastado o roto.

Reponer ¢l obturador.

Asienfo © reborde del
descargador roto.

Hay que cambiar el descargador.

El tubo se alasca y queda
levantado.

La cadena y el firador pesan
demasiado.

c) Anillo a 5 cm de la parle superior

Verificacién de la rolura del tubo de latén

Para que
descargue la
cistema  hay
que fener el
tirador sujeto.

Que el tubo esté ohsiruido.

Con un alambre limpiar el interior
del tubo.

La palanca se queda apoyada
sobre e} borde del tubo.

Hay que desviar la palanca.

El obturador se ha espanjado
y pesa demasiado.

Hay que cambiar ¢! obturador.

CANERIAS Y SUS UNIONES

Existen procedimientos de reparacién que varian segtin sea el material de las tuberias

(PVC, hierro galvanizado y otros).
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Reparacion de averias en tuberias de PVC: La reparacion de una fuga en éstas tuberias
se realiza cortando la seccién dafiada e instalando un tramo nuevo, mediante el proceso de
soldadura disolvente. Si no se forma un cordon continuo del pegamento disolvente hay que
rehacer el trabajo, ya que la formacion de un sello defectuoso permitira la formacion de fugas (Fig

No7).

Cordon
incompleto

Fig. N° 7 Tuberia de PVC, con cordén de pegamento incompleto.

Reparacion de averias en tuberias de hierro galvanizado: Las tuberias de éste material
con frecuencia presentan fugas, causadas por las averias en las uniones {flecha superior derecha

dela Fig. N 8}, 0 en el cuerpo de! tubo (flechas inferior y superior izquierda de la Fig. No 8 ).

Fig. N° 8 Fugas presentadas en las tuberias de hierro galvanizado

Las reparaciones en las tuberias pueden ser: temporales y permanentes. En las primeras,

hay que limpiar con lija I2 parte exterior hasta quitar la corrosién y lograr una superficie brillante,
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colocandole luego un sellador epoxico para cubrir la averia. Para las reparaciones permanentes
habra que cambiar el tramo de tuberia dafiada, cortandolo y colocando uno nuevo, es importante
agregar pasta o pegamento en las roscas de los tubos en los que se va a atorniltar o unir a

tuberia.

3.3.2 Fugas en tuberias de agua potable

. CUIDADO CON LAS FUGAS: Una corriente muy fina de agua de una

=1 picadura en la linea, puede llegar a ofra y gotear de ésta, dando un

[
[
i indicio falso de su ubicacion.

Una conexion no muy uniforme en juntas soldadas puede provocar fugas. Si esto ocurre hay
que verificar el tubo desoldando y observando si existe falta de penefracion en la soldadura o
conexion.

Cuando el examen de varias fugas indique Ia existencia de corrosion, pero que no ha
progresado mucho y que defectos ocasionales en la tuberia o en accesorios provocaran fallas
prematuras en algunos puntos de la red; un tratamiento del control de corrosion y de ser posible

procedimientos de operacion evitaran el costo de un entubado.

Reparacion de fugas en tubos de suministro de agua.

IMPORTANTE: La existencia de valvulas de cierre, ya que facifitan las

reparaciones de fugas.




.t.’

: J

199

Algunas fugas producidas en elementos que forman parte del sistema de distribucion de

agua, se pueden observar en el cuadro Ne 11

Cuadro N° 11 Localizacién de fugas presentes en algunos de los sistemas de alimentacion.

Localizacion de la fugl Solucién

o i la tuerca esta floja,
apretarla despacio para no
daiiarla.

e §i el empaque del fubo
de admision esta daftado, hay
que cambiarlo por uno nuevo.
Si la fuga persiste, enrollar
cinta feflén en las pares
plasticas y compuesto para a8l agui calamté
uniones de tubos en las a) Fuga en et tubo de suministro de lavabos
metalicas.

En la tuerca que conecta
el tubo de suministro
con la valvula de paso,
ya sea en un inodoro o
en un lavabo.

e Si es el tubo de
suministro el que tiene fuga
habra que reemplazario.

Tomilo
Si la fuga esta en los|Hay que apretar la luerca, si z:‘::g‘f;
tomillos de montaje deljla fuga persiste se deben P

depésito del inodoro. feemplazar las piezas.

Fuga en los tomillos de montaje del depésito

3.3.3 Desinfeccién de tuberias-después de su colocacién y reparacion

Es importante tener en cuenta que el hecho de que el agua salga del tanque yio cisterna
potable, no implica que llegara en las mismas condiciones al punto donde sea consumida, por lo

que es recomendable que exista un porcentaje'de cloro residual en el sistema de distribucidn de
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agua potable, garantizando en cierta medida que el agua no se contamine bacterioldgicamente
mientras persista un nivel minimo. La Norma Salvadorefia Obligatoria (NSO 13.07.01:97) dice:
“El limite recomendado seguro y deseable de cloro residual libre, en los puntos mas alejados del
sistema de distribucion es de 0.50 mg/lt después de 30 minutos de contacto, con el propésito
principal de reducir al 99.99% de patogenos entéricos”.

Existen diversas razones por las que puede contaminarse el sistema, entre las que se
mencionan:

« Laaportada por los obreros en la colocacion o en las reparaciones.

» Laque puedan portar las tuberias nuevas

» Lade depdsitos con desarrollos bacterianos en viejos tubos.

o Lacontaminacion eventual causada por sistemas de aguas residuales inadecuados.

Cuando por alguna de las razones antes mencionadas se han contaminado las tuberias del
sistema de distribucion de agua potable, es necesario llevar a cabo una desinfeccion con cloro.
Sin embargo, antes de efectuar la cloracién es necesario eliminar toda suciedad y materia
exfraia, para lo cual, se inyecta agua a la tuberia y se hace salir al final de! sistema. El
desinfectante que se debe aplicar de preferencia al comienzo de la tuberia, puede consistir en
una solucion de hipaclorite de calcio con una concentracion de cloro de 50 mgfit con un periodo
de refencion de por lo menos tres horas, durante el cual es conveniente que se acciones valvulas

y grifos para asegurar que todas sus partes estén en contacto con el cloro.
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Para determinar la cantidad de solucion desinfectante a emplear, se debe calcular el volumen de

agua necesario para lienar todo el sistema y luego calcular la cantidad de hipoclorito de calcio

empleando la ecuacion 3 de desinfeccidn de tanques y cisternas.

3.4 Problemas de sabor y olor

Esto puede ser posible por varias causas. En ef cuadro No 12 se citan las mas comunes:

Cuadro N° 12 Problemas mas comunes de sabor y olor en el agua.

Problema Causa Posible solucién
El agua huele | Puede ser por los sedimentos y X
a  humedad, | la materia orgénica que entran El tanque debe lavarse perfeclamente. Es importante que se

madera, moho
o tiemra.

nomalmente en el sistema de
abastecimiento de agua.

haga un procedimiento perddico de mantenimiento, drenando
agua de! fondo del tanque de almacenamiento

El agua sabe a
metal

Puede ser por la comosién en
las tuberias y fanques de
almacenamiento, siendo lo mas
seguro  que se tengan
prablemas de colaracién

Si esto ocurre, mandar una muestra a un laboratorio identificando
la causa del problema. Ademas, una ligera coloracion puede
proporcionar claves para encontrar su causa. Si sobre una hoja
de papel blanca, se colaca un recipiente alto y transparente lleno
de agua; y al observaa refleja un tinte azuloso, indica que tiene
cobre, si es café indica la presencia de hierra.

Elagua sabea
jabon

No se le esté dando un
tratamiento debido, excesive o
de ningln tipo, al equipo que
suministra e} agua.

Se debe verificar la potabilidad del agua de los tanques ylo
cisternas, solicitando si es posible, la ayuda de un quimico
competente.

El agua de la
fuente de
beber tiene un
sabor

desagradable.

Las fuentes no se usan con
frecuencia durante el dia y no se
enjuagan con regularidad.

Lavarlas regularmenle, si continlia el sabor desagradable, sera
necesario esteiilizar la unidad, agregando alguna solucidn de
hipoclorito de sodio (cloro y/o detergente), y después lavarla
completamente antes de poneria a funcionar. El fabricante de la
unidad puede dar recomendaciones mas especificas para fa
esterilizacién y mantenimiento de! equipo.

3.5 Dureza del agua

Representa ta suma de las sales de calcio y magnesio que contiene el agua; también puede

incluir sales de aluminio, hierro magnesio, estroncio y zinc.
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La dureza puede ser temporal o permanente. La primera corresponde a los carbonatos y
bicarbonatos, y la segunda a los cloruros, sulfatos y nitratos. La dureza permanente no constituye
un serio problema porque las sales indicadas en la dureza permanente (cloruros, sulfatos y
nitratos) presentan una gran solubilidad en comparacién con los carbonatos y bicarbonatos.

El agua dura se reconoce por la dificuitad de hacer espuma con el jabon y porque at hervirla,
deja en las vajillas un depdsito de incrustaciones. Para determinar la dureza hay que efectuar un
andlisis completo del agua; los resultados se expresan en partes por millén {ppm) o miligramos
por litro (mgit) de carbonato célcico de todo el conjunto de sales. En el cuadro N° 13, se indica de
forma orientativa, los margenes de dureza empleados corrientemente. Existen otras, pero, ésta

es |a mas tecnica y precisa.

Cuadro Ne 13 Clasificacion de las aguas segun el contenido de carbonato calcico en ppm.

Contenido de carbonato calcico en ppm. | Clasificacion del agua.
Menos de 15 Muy blanda
De 15 a 50 Blanda
De 50 a 100 Dureza media
De 100 a 200 Dura
Mas de 200 Muy dura

El agua cuyo grado de blandura es cero a una temperatura de 49 °C es sumamente
corrosiva a cualquier velocidad. Entre los materiales de las tuberias que ataca, se encuentra el
cobre. Para evitar sus efectos se recomienda el tratamiento anticorrosivo. Los tratamientos con

silice a razon de 10 a 15 ppm, sirven para proteger muy bien las superficies interiores de las

tuberias.
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3.6 Problemas de ruido

ety
-~

T3, CUIDADO! Los ruidos que se producen en las tuberias, constituyen

A/

33 una molestia; asi como las fugas de goteo en los artefactos sanitarios.

Es de hacer notar que en ocasiones, la presencia de algunos ruidos indica la existencia de
averias. El origen de un sonido puede estar a bastante distancia del punto donde se produce la
queja, ya que las vibraciones pueden viajar distancias considerables a lo iargo de las tuberias,
ductos u ofras partes de la estructura. Los sistemas de suministro de agua, pueden ser una

fuente potencial de ruidos, producidos por diversas causas, entre ellas se encuentran:

a) El golpe de ariete: Es un fendmeno de cardcter transitorio, que se produce cuando se
cierra de manera brusca una valvula en la conduccion del liquido, produciendo simultaneamente
ondas de presion que producen vibraciones en las tuberias, traduciéndose en molestos ruidos.
Para evitar el golpe de ariete se debe instalar una “T”, en el Niple vertical y un tapon cerca de las
valvulas que se puedan cerrar rapidamente. Cuando el problema persiste, instalar
amortiguadores de golpe de ariete o valvulas de selenoide de disefio especial ya que también
ayudarian a resolver el problema.

b) Efecto de las temperaturas: en instalaciones de calefaccion las tuberias de agua
caliente estan sometidas a variaciones bruscas de temperatura que producen contracciones y

dilataciones, provocando crujidos si las tuberias estan fijadas de forma incorrecta.
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A=) IMPORTANTE colocar juntas de dilatacion al menos cada 15 metros de

b

i

tuberia, evitando ruidos producidos por contracciones y dilataciones
Ll®

¢) Los grifos: Los grifos defectuosos producen un martilleo continuo debido a la vibracion
de algunas piezas mal roscadas o descompuestas. Los grifos generan ruidos por tres motivos:
por el cierre brusco que produce golpe de ariete, por piezas mal ajustadas que vibran al pasar el
agua y por una presion excesiva que produce régimen de circulacion muy turbulento.

Recomendando emplear grifos de cierre progresivo, pues con el cierre brusco se pueden
producir golpes de ariete peligrosos. Reducir Ia presion y la velocidad del agua en las tuberias
puede ayudar a atenuarlos, ya que este fenémeno es proporcional a la velocidad. Otra forma es
empleando amortiguadores de golpe de ariete.

Las bolsas de aire, se manifiestan por un silbido constante producido por el paso del aire,
este ruido se parece mucho al de un grifo que pierde un hilillo de agua. Estos son un problema de
facil solucion; primero se cierra la Have de paso, luego se abren todos los grifos y se da paso al
agua abriendo |a liave general lentamente, finalmente se van cerrando los grifos empezando por

el mas bajo y finalizando con los mas altos.

d) Artefactos sanitarios: Estos producen quiza los ruidos mas molestos, debido a su

llenado y vaciado de agua.

e) En la red de evacuacion: Debidos a secciones mal calculadas, codos o cambios de

seccion defectuosos, y sobre todo por falta de ventilacion adecuada.
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3.7 Sistema de suministro de agua caliente .

Debido al servicio que presta el sistema de suministro de agua caliente, su funcionamiento
debe ser de calidad, seguro y satisfactorio. Para que el sistema funcione correcta y
economicamente, cada uno de sus elementos componenies debe satisfacer requerimientos
determinados y estar adecuadamente dispuestos en la instalacion.

Entre los elementos fundamentales que debe contar el sistema se encuentran: tubertas,
ditatadores, valvulas de alivio de presion y temperatura, valvulas, llaves e hidromezcladores.

Para prevenir, presiones peligrosas, temperaturas excesivas y evitar quemaduras
explosiones o reventamientos de los tanques o dafios a las personas y propiedades, las
instataciones de agua caliente deben contar con dispositivos y seguir algunas recomendaciones
tales como:

« Valwulas de retencion en la tuberia de suministro de agua fria al calentador.

» Valvulas de escape de presion (preferiblemente automaticas) instaladas a manera de
evitar la formacion de presiones peligrosas (considerando conveniente que alivie una
presion de 25 Ibs/plg? sobre fa presion de servicic méximo bajo la que puede operar el
sistema), siendo imperativo que entre ellas y el calentador ¢ tanque nunca exista una

valvula de retencion.
» Valvulas de alivio de temperatura y/o aditamento, para la interrupcion de energia.
¢ Purgadores de aire, para evitar embolsamientos de aire o vapor que podrian dificultar o

incluso impedir circulacion del agua caliente, debiendo estar instalado en el extremo

superior de las tuberias.
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« Tanto las valvulas aliviadoras de presién como las aliviadoras de temperatura deben
contar con una palanca para su inspeccion y prueba periddica.

» Tanques de almacenamiento de agua caliente instalados de manera que sus marcas de
presion estén en un lugar accesible para su inspecciéﬁ. Preferiblemente que cuenten
con una varilla anddica para atraer los elemenios del agua que podrian corroer el

revestimiento metalico det deposito.

Para que la red de distribucidn de agua caliente funcione adecuadamente se deben tener
las siguientes consideraciones:

o La tuberia de agua caliente no empotrada en muros o pisos, empleando ductos,
entretechos o falsas estructuras que permitan la libre dilatacion o contraccion por
cambios de temperatura.

‘e Los equipos deben estar ubicados en forma tal que permitan una facil operacion
y/o mantenimiento. |

» No debe existir combinacion de metales opuestos que puedan producir corrosion.

» Tener en cuenta el recubrimiento de aislamiento térmico que debe llevar |a tuberia.

« Debido a los cambios de temperatura, las tuberias de agua caliente deben de
proveerse de uniones de expansion o dilatadores (especiaimente en instalaciones

medianas y grandes); acordes a las longitudes de los tramos de fuberia.

El mantenimiento del tanque o calentador de agua debe ser acorde a las especificaciones

del proveedor del mismo. Sin embargo es conveniente revisarlo periodicamente, asi como las



207

valvulas; ademas verificar que el termostato regulador interno marque la temperatura las valvulas

automaticas de escape de presion y de alivio de temperatura.

4,0 AGUA DE CALDERAS

En el agua de calderas ocurren intensas reacciones que no se presentan en agua a bajas
temperaturas, por lo que el agua, debe recibir un tratamiento antes de ser utilizada para este fin
evitando de ésta manera problemas tales como: incrustaciones, corrosion u otros efectos
indeseables; que pueden dafar la caldera, disminuir su eficiencia y aumentar los costos de

operacion y mantenimiento.

IMPORTANTE Incluir programas de tratamiento para el agua de alimentacién de calderas

4.1 Problemas de incrustaciones

A las elevadas temperaturas que se encuentra una caldera, puede originar incrustaciones

constituyendo un serio problema por:

« Una mala transmisién del calor ya que aislan las superficies de calefaccion,
provocando desperdicic de combustible, pues el calor no se transmite eficientemente a
través de la barrera créada.

» Sobrecalentamiento de algunas partes metalicas

« Bajo flujo de circulacion de agua o bloqueo completo, lo que causa sobrecalentamiento
de fas cubiertas o conchas de las calderas, tubos y lineas de alimentacion.

« Un potencial para la ruptura de los tubos de la caldera.
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4.2 Problemas de corrosién

La corrosién se puede presentar en los sistemas abastecimiento de agua, en las calderas,
en las lineas de retorno de condensado, y en cualquier porcion del sistema en donde haya
oxigeno presente. Las altas temperaturas y un bajo pH, acelera la corrosion en las caideras.

La corrosion se puede controlar purgando el oxigeno y el &cido carbonico disuelto, mediante

el uso de un deareador que remueva el oxigeno

4.3 Métodos para controlar los problemas originados por el agua en las
calderas

Entre los métodos basicos para mantener controlados los problemas originados por el agua
en las calderas se encuentran:

+ El tratamiento externo, en el cual su mayor parte se lleva a cabo fuera de ia caldera, en

tanques de tratamiento o suavizadores.

» Eltratamiento interno, que se efectia dentro de la caldera.

Entre las caracteristicas del agua, ha tomar en cuenta para determinar el tratamiento que
se debe dar al agua de alimentacion de calderas tenemos:

» Ladureza, relacionada con la posible formacion dé incrustaciones.,

 Alcalinidad, indica las cantidades de sustancias quimicas de tratamiento.

«  Cloruros, controla la concentracion de solidos.

« El pH, indica el estado del valor de alcalinidad; ligeramente alcalino, cercano a 9 o

poco superior de 9 es recomendable para evitar la corrosion, en sistema de calderas
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Mediante tratamientos externos del agua para calderas, los sdlidos disueltos totales (SDT),

dureza, alcalinidad y silice pueden llegar a valores como los mostrados en fa tabla Ne 4

Tabla N° 4 Grado hasta el cual cada uno de los procesos de fratamiento externo de

ablandamiento de agua para calderas, reducen o eliminan impurezas.

Proceso Residuos mg/l

SDT Dureza Alcalinidad Silice
Agua original 275 160 135 10
Intercambio de sodio 290 Cero 135 10
Cal fria parcial 190 75 50 9
Cal caliente- sosa 145 17 40 1
Cal caliente- zeolita 155 Cero 30 1
Desmineralizacion 1-2 Cero 1-2 0.05

Fuente: Manual del agua. Su naturaleza tratamiento y aplicaciones. Frank N. Kemmer.

Estos y otros parametros pueden variar dependiendo de la presion de vapor que se
produzca en la caldera; La formacion de incrustaciones y depésitos y el arrasire de agua dentro
del vapor de las calderas se puede controlar a través de algun programa de tratamiento interno
(coagulacion, fosfatos, quelatacion y fosfato coordinado).

Los depésitos y la sedimentacidon de lodos es posible evitarlos mediante el emp[éo de
productos quimicos para acondicionar las particulas del agua, de manera que no formen
precipitados cristalinos grandes; con ello las particulas mas pequeifias se mantendran dispersas a

la velocidad en que se encuentran dentro del circuito de la caldera.

Es conveniente que el agua para alimentacion de calderas sea analizada por un quimico
competente, quien debera recomendar la clase de tratamiento para que el agua quede, libre de

impurezas que puedan causar problemas en las calderas o sus accesorios.
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4.4 Purgado

El agua usada para producir vapor tiene un contenido mineral y quimico muy variado, que
al calentarse, puede precipitar, siendo perjudicial para ia caldera y su equipo.

Existe un limite para la concentracion de cada componente del agua de caldera Para evitar
rebasar estos limites, es necesario sacar el agua de la caldera co'mo purga y descargaria.

En la figura N° 9 se ilustra un balance de materiales para una caldera, mostrando que la
purga debe ajustarse de modo que los solidos que salen sean iguales a los que entran y que la

concentracion se mantenga en los limites predeterminados. El purgado puede ser intermitente o

continuo dependiendo del disefio particular de la caldera.

Vapor 900 000 Ib/ dia
contenido de solidos
esencialmente cero

fgua de alimentacion |- Agua de caldera
1,000 009 Ib/dfa

Nivel de sélidos

Contenido de sdlidos 100 mgat  \_—1000 madt

Sdlidos afiadidos al dia -- 100lb Purgado 100 009 lhAlia

Contenido de sélidos -- 1 000 mgat
Solidos removidos 100 hidfa

Fig. N°9 Balance de materiales que entran y salen a la caldera durante el proceso de purgado.

5.0 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS.

La prevencion y las medidas de seguridad contra incendios, son dos aspectos

Importantes de la operacion en relacién al bienestar de los enfermos empleados vy

?&“V visitantes. Por lo que no se debe pasar por alto, las solicitudes de los trabajos
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relacionados con las medidas de seguridad; al contrario, siempre hay que darles mayor

preferencia.
Un hospital debe contar con programas especialmente elaborados y llevar a cabo

simulacros frecuentes para poder enfrentar posibles desastres como los incendios.

INDISPENSABLE: El mantenimiento periddico del equipo contra incendios,
ya que en un momento determinado se requiere su uso inmediato debiendo

funcicnar sin fallo alguno.

5.1 Bombas contra incendios

Estas bombas deben operarse a intervalos regulares de una semana. Para asegurarse que
puedan prestar servicio a cualquier hora del dia; los empleados de los diferentes turnos deben
saber operarlas convenientemente y conocer las tuberias y valvulas del sistema.

Si por alguna razén las bombas contra incendio no pueden desarrollar ni mantener la

presion necesaria, realizar inmediatamente las conexiones o reparaciones mecanicas pertinentes.

5.2 Sistemas rociadores

Se deben tomar precauciones extremas para mantener libres de toda
ity . : 1

AR AR @ obstruccion las cabezas rociadoras y no colocar sobre ellas ninguna clase de

buitos, ni levantar en sus cercanias anaqueles ni divisiones, Se debe dejar siempre

un minimo de 18 pulgadas entre los rociadores y cualquier material almacenado. Se deben hacer

inspecciones semanales encaminadas a descubrir irregularidades.
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5.3 Hidrantes

Los hidrantes se deben probar con minuciosidad a fin de determinar si sus conexiones para
mangueras y sus roscas respectivas f;orresponden al tamafio normal, usado por el cuerpo de
bomberos de la localidad. Ademas que fa presion y el flujo de disefio se prueben cuando menos
una vez al afio y que estén de acuerdo a especificaciones sugeridas por la Norma vigente.

A los vastagos de las valvulas se les deben cambiar los empaques dos veces al afio como

minimo, sustituyendo en su totalidad los empaques ya usados por otros nuevos.

6.0 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

6.1 Origen e Importancia del manejo de las aguas residuales

Las unidades hospitalarias son centros de rehabilitacion de la salud humana y
simultineamente focos de infeccion, ya que, atiendeh personas que padecen diversas
enfermedades, viéndose las aguas residuales afectadas por desechos provenientes de éstas y
por sustancias liquidas, que son vertidas al drenaje, presentando peligros potenciales por
contener:

» Sustancias toxicas (pueden provocar envénenamientos)

» Diseminacion de microorganismos patogenos (causantes de problemas de salud

publica)

» Materiales quimicos (de caracteristicas reactivas, que pueden ocasionar lesiones)

Estudios realizados por el Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua (IMTA) demuestran

que el contacto con el agua residual sin ningun tratamiento se asocia a riesqgos elevados de
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infeccion por ascaris lumbricoides y enfermedades diarreicas. En el cuadro N° 14 podemos
observar le tiempo de supervivencia de algunos microorganismos y las enfermedades que éstos

pueden causar.

CUIDADO Los microorganismos patdgenos pueden sobrevivir por mucho tiempo en el

suelo y en cultivos.

Cuadro N° 14 Periodos de supervivencia de algunos microorganismos

. Periodo de supervivencia
Agente patogeno En el suelo En los cultives Enfermedad
Virus Menos de 100 dias Menos de 60 dias Gastroenterilis,
Enterovirus Cominmente menas de 20 | Cominmente menos de 15 | anomalias cardiacas y
dias dias meningitis
Bacterias Menos de 70 dias Menos de 30 dias . "
Salmonella Comanmente menos de 20 | Comtinmente menos de 15 Fleblr e nfmlde.:a
dias dias y salmonelosis
Menos de 20 dias Menos de 5 dias
Comiinmente menos de 10 | Cominmente menos de 2 Célera
Vibrio cholerae dias dias
:3:-:.1](?;05 de ascaris . Menos de 60 dias ,
umbricaides y larvas de Varios meses Comunmen(t;iaar;lenos de30| Ascariasis y teniasis
taenia gginata

Para eliminar los contaminantes presentes en el agua residual es necesario someterlos a
un fren de tratamiento eficiente y econémico a mediano, corto y largo plazo que dependera de un

diagnostico y caracterizacion de las aguas del lugar. El tren de tratamiento mencionado, lo

constituye la serie de pasos siguientes:
1. Tratamienfo preliminar
2. Tratamiento primario

3. Tratamiento secundario
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4. Tratamiento terciario
En nuestro pais, ésta solucion no es viable, pues existen factores que obstaculizan que se
lleven acabo, tales como: Localizacion geografica dentro del AMSS, espacio disponible y
principalmente disponibilidad de recursos.
Sin embargo, se pueden aplicar tratamientos preliminares, que reducen en cierta medida
los contaminantes que pueden dafiar u obstaculizar el sistema de evacuacion de aguas

residuales.

6.2 Sustancias quimicas empleadas en las unidades médicas

Por lo general dentro de un hospital se encuentran contaminantes de tipo: infecciosos,

toxicos, comunes y biologicos.

YY) RECUERDE Entre mas sustancias deseche al drenaje, aumenta la

probabilidad de contaminacién de las aguas residuales.

En el cuadro Ne 15, se dan a conocer aquellos servicios de mayor importancia, en lo que a

contaminacion se refiere.

Cuadro Ne 15 Servicios de mayor contaminacion dentro de hospitales

Servicios Quimicos utilizados

Metanol, aleohol etilico, formaldehido, Acido citrico, Acido nitrico, acido

Anatomia patoldgica y Morgue picrico, hematoxilina, xilol, acido acético glactal, papanicotau EA-50, acido
clorhidrico, y otros

Laboratorio Medios de cultivo, quimicos reactivos, lejia, y sangre

Rayos X Sales de plata, fijadores (reciclables) y reveladores

Cocina Detergentes, grasas y aceites

Lavanderia Lejia, detergentefhipoclorito de sedio, cloro organico)
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Son sustancias utilizadas en las areas de tratamiento y diagndstico que pueden causar

efectos nocivos a la salud de las personas, y al sistema de drenaje. Algunas de estas sustancias

se pueden observar en el cuadro N° 16.

Cuadro N° 16. Sustancias quimicas comunes ufilizadas y sus efectos

Producto

Efecto

Formaldehido

Corrosivo, altamente téxico por inhalacién. Ingestién y contacto.

Hematoxilina

Inflamable, nocivo e imtante

Etanol

Téxico por ingestion y resorcion

Acido picrico

Toxico por contacto, inhalacién e ingestion

Acido acético

Téxico por ingestion

Acido nitrico

Toxico por contacto e ingestion, corrosivo y caustico

6.2.2 Detergentes

Los detergentes emulsifican las grasas y &cidos, provocan la flotacién en los sélidos y

pueden destruir bacterias y otros organismos vivientes ftiles.

6.2.3 Desechos radiactivos

Pueden ser sélidos o liquidos y tienen que ser aislados durante el tiempo necesario para

alcanzar el decaimiento de su radiactividad.

drenaje.

ALTO Los desechos radiactivos no deben descargarse al sistema de
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6.3 Recomendaciones para minimizar los riesgos de contaminacién por el

uso de sustancias empleadas en las unidades hospitalarias.

Para minimizar‘ los riesgos en los hospitales es necesario:

1. Evitar ylo reducir el vertido de sustancias gquimicas, medicinas caducadas,
desinfectantes y ofras sustancias

2. Sustituir detergentes no biodegradables, por productos biodegradables

3. Enlos servicios de radiologia, tomar medidas para reducir la generacion de residuos de
revelado fotografico. Esto se puede lograr almacenando adecuadamente los materiales
utilizados, reciclando la plata, probando la caducidad de los materiales cuya fecha haya
alcanzado, protongando la vida media de los materiales.

4. Desinfectar las heces y vomitos de pacientes con célera, mediante Ia aplicacién de

acido clorhidrico y soluciones cloradas.

7.0 TRATAMIENTOS PRELIMINARES EMPLEADOS EN LOS SISTEMAS DE
DRENAJE DEL AGUA RESIDUAL

El tratamiento preliminar es la primera operacion en las plantas de tratamiento y su empleo
evita obsfrucciones en tuberias y conducciones en general y retira materia flotante y particulas
sedimentables.

7.1 Cajas recolectoras de grasa (trampa de grasa)

Se utiliza para la eliminacion de grasas y aceites del agua residual; las dimensiones se

determinan segun el nimero de comidas servidas (15 a 19 litros de capacidad de liquido por

cada comida).
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El enfriamiento de los desperdicios por medio de tierra se realiza colocando la trampa de
grasa dentro del suelo, a la salida de las tuberias de cocina; se construyen de concreto y su
forma es rectanguiar. Entre los requisitos que debe cumplir estan:

¢ Ancho minimo 61 cm

o Largo de 3 a4 veces su ancho, para que ¢! fiujo sea suave y sin agitacion

» Profundidad minima 1 m, espesor de paredes 0.1 m

e El tubo de entrada de agua residuat es de concreto {codo de 90°) y el de salidauna T

construida de barro vitrificado. (Ver Figura No 10)
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Fig. Ne 10 Trampa de grasa

IMPORTANTE  Es necesario Un registro al nivel del piso de la trampa para el

desalojo de las grasas.

Recomendaciones para las trampas de grasa:

» Ubicarlas en lugares sombreados para mantener bajas temperaturas en su interior






